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Auf Antrag der DB Netz AG, Regionalbereich  Südwest (Vorhabenträgerin) erlässt 

das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

i. V. m. § 74 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgenden 

Planfeststellungsbeschluss 

A. Verfügender Teil 

A.1 Feststellung des Plans 

Der Plan für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 

Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“ in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden, 

Schwörstadt, im Landkreis Lörrach, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 

Mannheim - Basel- Konstanz, wird mit den in diesem Beschluss aufgeführten 

Nebenbestimmungen festgestellt. 

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen: 

● Neubau der Oberleitungsanlage 

● Neubau der Kuppelstelle 

● Umbau der Verkehrsstationen Bf Grenzach, Hp Wyhlen, Hp Herten (Baden), 

Bf Rheinfelden (Baden), Hp Beuggen und Hp Schwörstadt 

● Neubau der Verkehrsstation Hp Rheinfelden (Baden) Warmbach 

A.2 Planunterlagen 

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

1 Erläuterungsbericht 

1 Erläuterungsbericht 

Planungsstand 29.06.2023, 80 Seiten  

festgestellt 

2 Übersichtskarte und Übersichtslageplan 

2.1 Übersichtskarte km 273,240 bis 295,960 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100.000 

nur zur 
Information 

2.2.1 Übersichtslageplan km 273,240 bis 284,850 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

2.2.2 Übersichtslageplan km 284,50 bis 295,96 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 

2.3 Übersichtskarte Ökokonto-Maßnahme, Lage im Bereich 
der Gemeinde Schönau im Schwarzwald und Gemeinde 
Todtnau 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:250.000 

nur zur 
Information 

3 Lagepläne 

3.1 Lageplan, km 272,924 bis 273,492 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.2 Lageplan, km 273,492 bis 274,371 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.3 Lageplan, km 273,371 bis 275,062 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.4 Lageplan, km 275,062 bis 275,949 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.5 Lageplan, km 275,949 bis 276,872 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.6 Lageplan, km 276,872 bis 277,795 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.7 Lageplan, km 277,795 bis 278,688 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.8 Lageplan, km 278,688 bis 279,382 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.9 Lageplan, km 279,382 bis 279,817 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.10 Lageplan, km 279,817 bis 280,530 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.11 Lageplan, km 280,530 bis 281,433 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.12 Lageplan, km 281,433 bis 282,336 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.13 Lageplan, km 282,336 bis 283,239 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.14 Lageplan, km 283,239 bis 284,142 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.15 Lageplan, km 284,142 bis 285,045 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.16 Lageplan, km 285,045 bis 285,894 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.17 Lageplan, km 285,894 bis 286,739 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.18 Lageplan, km 286,739 bis 287,632 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

3.19 Lageplan, km 287,632 bis 288,529 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.20 Lageplan, km 288,529 bis 289,404 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.21 Lageplan, km 289,404 bis 290,0371 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.22 Lageplan, km 290,037 bis 290,909 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.23 Lageplan, km 290,909 bis 291,805 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.24 Lageplan, km 291,805 bis 292,506 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.25 Lageplan, km 292,506 bis 293,410 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.26 Lageplan, km 293,410 bis 294,131 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.27 Lageplan, km 294,131 bis 295,003 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.28 Lageplan, km 295,003 bis 295,867 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.29 Lageplan, km 295,867 bis 296,746 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

4 Bauwerksverzeichnis 

4 Bauwerksverzeichnis  

Planungsstand 29.06.2023, 152 Seiten  

festgestellt 

5 Grunderwerbspläne 

5.1 Grunderwerbsplan km 272,924 bis 273,492 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.2 Grunderwerbsplan km 273,492 bis 274,371 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.3 Grunderwerbsplan km 273,371 bis 275,062 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.4 Grunderwerbsplan km 275,062 bis 275,949 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.5 Grunderwerbsplan km 275,949 bis 276,872 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.6 Grunderwerbsplan km 276,872 bis 277,795 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

 

5.7 Grunderwerbsplan km 277,795 bis 278,688 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.8 Grunderwerbsplan km 278,688 bis 279,382 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

5.9 Grunderwerbsplan km 279,382 bis 279,817 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.10 Grunderwerbsplan km 279,817 bis 280,530 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.11 Grunderwerbsplan km 280,530 bis 281,433 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.12 Grunderwerbsplan km 281,433 bis 282,336 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.13 Grunderwerbsplan km 282,336 bis 283,239 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.14 Grunderwerbsplan km 283,239 bis 284,142 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.15 Grunderwerbsplan km 284,142 bis 285,045 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.16 Grunderwerbsplan km 285,045 bis 285,894 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.17 Grunderwerbsplan km 285,894 bis 286,739 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.18 Grunderwerbsplan km 286,739 bis 287,632 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.19 Grunderwerbsplan km 287,632 bis 288,529 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.20 Grunderwerbsplan km 288,529 bis 289,404 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.21 Grunderwerbsplan km 289,404 bis 290,0371 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.22 Grunderwerbsplan km 290,037 bis 290,909 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.23 Grunderwerbsplan km 290,909 bis 291,805 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.24 Grunderwerbsplan km 291,805 bis 292,506 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.25 Grunderwerbsplan km 292,506 bis 293,410 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.26 Grunderwerbsplan km 293,410 bis 294,131 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.27 Grunderwerbsplan km 294,131 bis 295,003 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.28 Grunderwerbsplan km 295,003 bis 295,867 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

3.29 Grunderwerbsplan, km 295,867 bis 296,746 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

5.30 Grunderwerbsplan Bahn-km 329,312 bis 329,805 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.31 Grunderwerbsplan Bahn-km 340,828 bis 341,053 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.32 Grunderwerbsplan Anschluss nördlich zu Unterlage 5.2 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.33 Grunderwerbsplan Lage nördlich zu Unterlage 5.3 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.34 Grunderwerbsplan Lage südlich zu Unterlage 5.5 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.35 Grunderwerbsplan Lage südlich zu Unterlage 5.5 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.36 Grunderwerbsplan Lage nördlich zu Unterlage 5.6 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.37 Grunderwerbsplan Lage nördlich zu Unterlage 5.6 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.38 Grunderwerbsplan Lage südlich zu Unterlage 5.7 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

5.39 Grunderwerbsplan Lage nördlich zu Unterlage 5.9 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

6 Grunderwerbsverzeichnis 

6 Grunderwerbsverzeichnis  

Planungsstand 29.06.2023, 143 Seiten 

festgestellt 

7 Bauwerkspläne 

7.1.1 Bahnhof Grenzach: Bahnsteig Gleis 1 und 2/3 Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.1.2 Bahnhof Grenzach: Bahnsteig Gleis 1 und 2/3 Schnitte 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.1.3 Bahnhof Grenzach: Bahnsteig Gleis 1 und 2/3 
Betonschalthaus für Stromversorgung 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:50 

festgestellt 

7.2.1 Haltepunkt Wyhlen: Bahnsteig Gleis 1 und 2 Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.2.2 Haltepunkt Wyhlen: Bahnsteig Gleis 1 und 2 Schnitte 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.3.1 Haltepunkt Herten (Baden): Bahnsteig Gleis 1 und 2 
Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.3.2 Haltepunkt Herten (Baden): Bahnsteig Gleis 1 und 2 
Schnitte 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:100 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

7.4.1 Haltepunkt Rheinfelden (Baden) Warmbach: Bahnsteig 
Gleis 1 und 2 Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.4.2 Haltepunkt Rheinfelden (Baden) Warmbach: Bahnsteig 
Gleis 1 und 2 Schnitte 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.4.3 Bahnsteigbrücke an EÜ Zufahrt A861 km 283,275 
Draufsicht, Ansicht, Schnitte 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.5.1 Bahnhof Rheinfelden (Baden): Bahnsteig Gleis 1 und 
2/3 Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:50 

festgestellt 

7.5.2 Bahnhof Rheinfelden (Baden): Bahnsteig Gleis 1 und 
2/3 Schnitte 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.5.3 Bahnhof Rheinfelden (Baden): Bahnsteig Gleis 1 und 
2/3 Betonschalthaus für Stromversorgung 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:50 

festgestellt 

7.6.1 Haltepunkt Beuggen: Bahnsteig Gleis 1 und 2 Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.6.2 Haltepunkt Beuggen: Bahnsteig Gleis 1 und 2 Schnitte 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.7.1 Haltepunkt Schwörstadt: Bahnsteig Gleis 1 und 2 
Draufsicht 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:500 

festgestellt 

7.7.2 Haltepunkt Schwörstadt: Bahnsteig Gleis 1 und 2 
Schnitte 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.7.3 Bahnsteigbrücke an EÜ Mühlebach km 293,813 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

festgestellt 

7.8.1 Kuppelstelle Grenzach Gebäudeansichten- und -
grundriss 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

festgestellt 

8 Bahnübergänge 

8 Tabellarische Übersicht Bahnübergänge nur zur 
Information 

9 Höhenpläne 

9.2 Längsschnitt Freileitung 20 kV km 276,563 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.3 Freileitung 0,4 kV km 277,667 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.4 Freileitung 110 kV km 279,103 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

9.5 Freileitung 110 kV km 279,802 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.6 Freileitung 380 kV km 283,061 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.8 Freileitung 20/110 kV km 287,235 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.9 Freileitung 110 kV km 287,314 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.10 Freileitung 110 kV km 287,532 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.11 Freileitung 110 kV km 291,059 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.12 Freileitung 110 kV km 291,286 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.13 Freileitung 110 kV km 291,338 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.14 Freileitung 110 kV km 291,422 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.15 Freileitung 110 kV km 291,506 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.16 Freileitung 220 kV km 291,692 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.17 Freileitung 220 kV km 291,744 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.18 Freileitung 220 kV km 291,789 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.19 Freileitung 110 kV km 293,045 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

9.20 Freileitung 110 kV km 295,577 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:500 

festgestellt 

10 Querschnitte 

10.1 Regelquerprofil, Normalfall, Normfall auf freier Strecke 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

nur zur 
Information 

10.2 Querschnitt Einzelmast 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

nur zur 
Information 

10.3 Regelquerprofil Doppelausleger 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

nur zur 
Information 

10.4 Regelquerprofil Doppelausleger mit Rückleiter auf 
Mehrgleisausleger 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:100 

nur zur 
Information 
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11 Baustelleneinrichtungs- und Erschließungspläne 

11.1 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 272,924 bis 273,492 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.2 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 273,492 bis 274,371 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.3 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 274,371 bis 275,062 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.4 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 275,062 bis 275,949 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.6 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 276,872 bis 277,795 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.7 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 277,795 bis 278,668 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.10 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 279,817 bis 280,530 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.11 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 280,530 bis 281,433 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.12 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 281,433 bis 282,336 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.14 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 283,239 bis 284,142 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.15 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 284,142 bis 285,045 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.16 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 285,045 bis 295,960 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.20 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 288,529 bis 289,404 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.23 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 290,909 bis 291,805 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 
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11.26 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 293,410 bis 294,131 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

11.27 Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan, 
km 294,131 bis 295,003 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

12 Kabel- und Leitungspläne 

12.1 Kabel- und Leitungslageplan, km 272,924 bis 273,492 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.2 Kabel- und Leitungslageplan, km 273,492 bis 274,371 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.3 Kabel- und Leitungslageplan, km 273,371 bis 275,062 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.4 Kabel- und Leitungslageplan, km 275,062 bis 275,949 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.5 Kabel- und Leitungslageplan, km 275,949 bis 276,872 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.6 Kabel- und Leitungslageplan, km 276,872 bis 277,795 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.7 Kabel- und Leitungslageplan, km 277,795 bis 278,688 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.8 Kabel- und Leitungslageplan, km 278,688 bis 279,382 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.9 Kabel- und Leitungslageplan, km 279,382 bis 279,817 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.10 Kabel- und Leitungslageplan, km 279,817 bis 280,530 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.11 Kabel- und Leitungslageplan, km 280,530 bis 281,433 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.12 Kabel- und Leitungslageplan, km 281,433 bis 282,336 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.13 Kabel- und Leitungslageplan, km 282,336 bis 283,239 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.14 Kabel- und Leitungslageplan, km 283,239 bis 284,142 

Planungsstand 02.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.15 Kabel- und Leitungslageplan, km 284,142 bis 285,045 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.16 Kabel- und Leitungslageplan, km 285,045 bis 285,894 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.17 Kabel- und Leitungslageplan, km 285,894 bis 286,739 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.18 Kabel- und Leitungslageplan, km 286,739 bis 287,632 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 13 von 155 
 

 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

12.19 Kabel- und Leitungslageplan, km 287,632 bis 288,529 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.20 Kabel- und Leitungslageplan, km 288,529 bis 289,404 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.21 Kabel- und Leitungslageplan, km 289,404 bis 290,0371 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.22 Kabel- und Leitungslageplan, km 290,037 bis 290,909 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.23 Kabel- und Leitungslageplan, km 290,909 bis 291,805 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.24 Kabel- und Leitungslageplan, km 291,805 bis 292,506 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.25 Kabel- und Leitungslageplan, km 292,506 bis 293,410 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.26 Kabel- und Leitungslageplan, km 293,410 bis 294,131 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.27 Kabel- und Leitungslageplan, km 294,131 bis 295,003 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.28 Kabel- und Leitungslageplan, km 295,003 bis 295,867 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

12.29 Kabel- und Leitungslageplan, km 295,867 bis 296,746 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

13 Spurplanskizzen 

13.1 Spurplanskizze Bahnhof Rheinfelden (Baden) 

Planungsstand 01.12.2020 

nur zur 
Information 

14 Trassierungslagepläne 

14.1 Bahnhof Grenzach Gleisanhebung Gleis 3 km 275,062 
bis 275,949 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.00 

nur zur 
Information 

14.2.1 Bahnhof Rheinfelden (Baden) Verschiebung Weiche 17, 
Gleisanhebung km 284,142 bis 285,045 

Planungsstand 01.12.2020, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

14.2.2 Bahnhof Rheinfelden (Baden) Verschiebung Weiche 17, 
Gleisanhebung km 285,045 bis 285,894 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1: 500 

nur zur 
Information 

15 UVP Bericht 

15.1 UVP-Bericht zzgl. Anhang 1 

Planungsstand 29.06.2023, 256 zzgl. 23 Seiten 

nur zur 
Information 

15.1.2.1 
bis 25 

Bestands- und Konfliktpläne, Schutzgut Kulturelles Erbe 
und sonstige Sachgüter 

Planungsstand: 17.05.2021 oder 29.06.2023, Maßstab 
1:1.000 

nur zur 
Information 
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16 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 

16.1.1 Erläuterungsbericht (LBP) zzgl. Anhang 1 
Maßnahmenblätter 001_VA bis 047_ÖK 

Planungsstand 06.09.2024, 141 Seiten 

festgestellt 

16.1.2.1 LBP Bestandsübersichtsplan 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 

16.1.2.2 LBP Bestandsübersichtsplan 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 

16.1.3.1 LBP Maßnahmenübersichtsplan 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 

16.1.3.2 LBP Maßnahmenübersichtsplan 

Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:10.000 

nur zur 
Information 

16.1.4.1 
bis 25 

LBP Bestands- und Konfliktpläne, Schutzgut Pflanzen 
und Tiere 

Planungsstand: 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

16.1.5.1 
bis 25 

LBP Bestands- und Konfliktpläne, Schutzgut Boden und 
Wasser 

Planungsstand: 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

16.1.6.1 
bis 7 

LBP Bestands- und Konfliktpläne, Schutzgut Landschaft 

Planungsstand: 29.06.2023 Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

16.1.7.1 
bis 30 

Maßnahmenplan 
Planungsstand 29.06.2023, Maßstab 1:1.000 

festgestellt 

17 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

17 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zzgl. Anlage 1 
Artenfunde Blatt 1-28, 1.1 Kürzelliste Avifauna, 1.2 
Kürzelliste Fledermäuse, 2 Artenblätter für die 
artenschutzrechtliche Prüfung und 3 Ausnahmeantrag 
Schlingnatter 

Planungsstand 29.06.2023, 155 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

18 FFH-Verträglichkeitsprüfung / Natura 2000 

18.1 entfällt nur zur 
Information 

18.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung zum 
Vogelschutzgebiet DE-8311-441 „Tüllinger Berg und 
Gleusen“ 

Planungsstand 29.06.2023, 23 Seiten 

nur zur 
Information 

18.3 Natura 2000-Vorprüfung zum FFH-Gebiet DE-8411-341 
„Wälder bei Wyhlen“ 

Planungsstand 29.06.2023, 43 Seiten inkl. Anhang 

nur zur 
Information 

19 Unterlage zur Regelung wasserrechtlicher Sachverhalte 

19.1 Unterlagen zur Gewässerbenutzung und Einleitung in 
Leitungen Dritter zzgl. Anlage 1-9 

Planungsstand 29.06.2023 mit 9 Anlagen 

nur zur 
Information 
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19.2 Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zzgl. 
Anhang 1 

Planungsstand 29.06.2023, 61 Seiten zzgl. Anhang 

nur zur 
Information 

20 Schall- und Erschütterungstechnische Untersuchung 

20.1 Schalltechnische Untersuchung (betriebsbedingte 
Geräuschimmissionen) zzgl. Anhang 1-3 

Planungsstand 05.07.2021, 19 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

20.2 Schalltechnische Untersuchung (baubedingte 
Geräuschimmissionen) zzgl. Anhänge 1-6.2.2 

Planungsstand 17.05.2021, 37 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

20.3 Schalltechnische Stellungnahme (TA Lärm - 
Lautsprecher) 

Planungsstand 01.12.2020, 10 Seiten 

nur zur 
Information 

20.4 Erschütterungstechnische Untersuchung (baubedingt) 
zzgl. Anhang 1-4.2 

Planungsstand 01.12.2020, 31 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

20.5 Erschütterungstechnische Untersuchung 
(betriebsbedingt - CH grenzüberschreitend) zzgl. 
Anhang 1-3.4 

Planungsstand 01.12.2020, 6 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

20.5.1 Erschütterungstechnische Untersuchung 
(betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen) zzgl. 
Anhang 1-6.2 

Planungsstand 29.06.2023, 33 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

20.6 Schalltechnische Stellungnahme Kuppelstelle zzgl. 
Anhang 1-9.2 

Planungsstand 01.12.2020, 25 Seiten zzgl. Anhänge 

nur zur 
Information 

21 Baugrundgutachten 

21.1 Verkehrsstationen nur zur 
Information 

21.2 Oberleitungsanlage nur zur 
Information 

22 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept 

22 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept Master-
Modul zzgl. Anlage 1 und 2 

Planungsstand 18.11.2020, 11 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.1 Modul Nr. 01 Kurzkonzept Neubau Kuppelstelle 
Grenzach zzgl. Anlage 1-4 

Planungsstand 18.11.2020, 8 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.2 Modul Nr. 02 Kurzkonzept Bahnsteigerneuerung und 
Neubau Aufzug Grenzach zzgl. Anlage 1-4 

Planungsstand 18.11.2020, 8 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.3 Modul Nr. 03 Kurzkonzept Barrierefreier Ausbau Hp 
Wyhlen zzgl. Anlage 1-3 

Planungsstand 18.11.2020, 8 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 
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22.4 Modul Nr. 04 Erneuerung Bahnsteige Hp Herten 
(Baden) zzgl. Anlage 1-3 

Planungsstand 18.11.2020, 8 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.5 Modul Nr. 05 Neubau Hp Rheinfelden-Warmbach zzgl. 
Anlage 1-3 

Planungsstand 18.11.2020, 7 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.6 Modul Nr. 06 Bahnsteigerneuerung Bf Rheinfelden zzgl. 
Anlage 1-4 

Planungsstand 09.08.2023, 9 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.7 Modul Nr. 07 Bahnsteigerneuerung Hp Beuggen zzgl. 
Anlage 1-3 

Planungsstand 18.11.2020, 8 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

22.8 Modul Nr. 08 Bahnsteigerneuerung Hp Schwörstadt 
zzgl. Anlage 1-3 

Planungsstand 18.11.2020, 7 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 
Information 

23 Unterlagen zum Brand- und Katastrophenschutz 

23 Unterlagen zum Brand- und Katastrophenschutz 

Planungsstand 05.07.2021, 15 Seiten 

nur zur 
Information 

23.1 Grenzacher Horn, Kuppelstelle: Lage- und 
Erschließungsplan, Feuerwehrplan (2 Blätter),  

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

Ganzheitliches Brandschutzkonzept zzgl. Anlagen 11.1-
8 

Planungsstand: 23.01.2017, 50 Seiten inkl. Anhänge 

nur zur 
Information 

23.2 Bahnhof Grenzach: Lage- und Erschließungsplan, 
Feuerwehrplan (2 Blätter) 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

23.3 Haltepunkt Rheinfelden (Baden) Warmbach: Lage- und 
Erschließungsplan, Feuerwehrplan (2 Blätter) 

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

23.4 Bahnhof Rheinfelden: Lage- und Erschließungsplan, 
Feuerwehrplan (3 Blätter)  

Planungsstand 17.05.2021, Maßstab 1:1.000 

nur zur 
Information 

25 Gutachten Elektromagnetische Verträglichkeit 

25.1 Gutachten zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) zzgl. Anlagen 1 und 2 

Planungsstand 01.12.2020, 60 Seiten zzgl. Anlagen 

nur zur 

Information 

25.2 Gutachten zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 
Kuppelstelle Grenzach 

Planungsstand 01.12.2020, 39 Seiten 

nur zur 

Information 

26 Staub- und Lichtimmissionen 

26.1 Gutachten zu Staubimmissionen 

Planungsstand 01.12.2020, 29 Seiten 

nur zur 

Information 

26.2 Stellungnahme zu Lichtimmissionen 

Planungsstand 01.12.2020, 2 Seiten 

nur zur 

Information 
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27 Unterlagen zum Gehölzrückschnitt 

27 Erläuterungsbericht zur Vorgehensweise beim 
Gehölzrückschnitt 

Planungsstand 17.05.2021, 12 Seiten 

nur zur 

Information 

 

Änderungen, die sich während des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind 

farbig kenntlich gemacht. 

A.3 Besondere Entscheidungen 

A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Der Vorhabenträgerin werden die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen 

für die Benutzung von Gewässern nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten 

Einzelbestimmungen erteilt: 

A.3.1.1 Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für das Einleiten von Stoffen in 

Gewässer in Form von Versickerung von Niederschlagswasser von Bahnsteigen 

und Zuwegungen, Dächern der Betonschalthäuser sowie Betriebswege in das 

Grundwasser. 

a. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 

Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG am Bf Grenzach, auf Gemarkung Grenzach, Flurstücksnummer 447 der 

Strecke 4000, km 275,515 erteilt. Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der 

Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser des Bahnsteiges Gleis 1 über 

eine Flächenversickerung in das Grundwasser. Westlich am Bahnsteig 1 wird 

eine Teilfläche einer Flächenversickerung in das angrenzende Gelände zugeführt. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegte 

Wassermenge: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 1 

(AE: 212 m²) 
131 Untergrund 
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Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Flächen-
versickerung 

0,8 447 Grenzach 399073,243 5267283,868 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

b. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 

Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG am Hp Herten (Baden), auf Gemarkung Herten, Flurstücksnummer 979/8 

der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der Beseitigung 

von anfallendem Niederschlagswasser auf dem Bankett, den Böschungen, der 

Zufahrt und den Dachflächen entlang des Bahnsteiges Gleis 2 über zwei 

Versickerungsmulden in das Grundwasser. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegten 

Wassermengen: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 2 

(AE: 532 m²) 
259 Untergrund 

Bstg. Gleis 2 

(AE: 101 m²) 
53 Untergrund 

 

Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Versickerungs-
mulde 1 

0,98 

979/8 Herten 

405288,710 5267034,980 

Versickerungs-
mulde 2 

0,28 405217,484 5267018,207 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

c. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 
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Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG am Hp Rheinfelden (Baden) Warmbach, auf Gemarkung Rheinfelden, 

Flurstücksnummer 5962 der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte 

Gewässerbenutzung dient der Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser 

der Bankette und Böschungen hinter der Bahnsteighinterkante beziehungsweise 

neben dem Bahnsteigzugang über eine Versickerungsmulde in das Grundwasser.  

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegten 

Wassermengen: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 2 
(AE: 330 m²)  

119 Untergrund 

 

Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Versickerungs-
mulde 

1,1 5962 Herten 406711,875 5267358,180 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

d. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 

Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG am Bf Rheinfelden (Baden), auf Gemarkung Rheinfelden, 

Flurstücksnummer 1234/3 der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte 

Gewässerbenutzung dient der Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser 

vom Außenbahnsteig Gleis 1 über eine Flächenversickerung in das Grundwasser. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegten 

Wassermengen: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 2 
(AE: 239 m²)  

219 Untergrund 
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Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Flächen-
versickerung 

0,78 1234/3 
Rhein-
felden 

410556,513 5270416,093 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

e. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 

Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG am Hp Beuggen, auf Gemarkung Karsau, Flurstücksnummern 1220/13, 

1220, 1234/3 der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der 

Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser vom Außenbahnsteig Gleis 1 

über Entwässerungsrinnen in eine Rohr-Rigolen-Versickerung beziehungsweise 

Flächenversickerung und weiter ins Grundwasser. Am Außenbahnsteig Gleis 2 

wird das anfallende Niederschlagswasser über Entwässerungsrinnen über die 

Bahnsteighinterkante in die daran angrenzende Grünfläche beziehungsweise in 

eine Muldenversickerung geführt und weiter ins Grundwasser entwässert. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegten 

Wassermengen: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 1 
(AE: 372 m²)  

279 Untergrund 

Bstg. Gleis 1 
(AE: 223 m²)  

147 Untergrund 

Bstg. Gleis 1 
(AE: 376 m²)  

175 Untergrund 

Bstg. Gleis 2 
(AE: 97 m²)  

73 Untergrund 
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Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Rohr-Rigolen-
Versickerung 
(Mittelpunkt) 

0,85 1220/13 

Karsau 

410541.863 5270447.247 

Versickerungs-
mulde 1 

(b = 1,0 m) 

0,97 

1220 

410544.539 5270444.065 

Versickerungs-
mulde 2 

(b = 1,2 m) 

1,16 410561.006 5270477.457 

Flächen-
versickerung 

0,82 1234/3 410556.513 5270416.093 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

f. Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche 

Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG an Kuppelstelle Grenzach, auf Gemarkung Grenzach, Flurstücksnummer 

1222 der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der 

Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser von der Dachfläche der 

Kuppelstation über Regenfallrohre in eine Versickerungsmulde. 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die nachfolgend festgelegten 

Wassermengen: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Dachfläche 
Kuppelstelle 
(AE: 52 m²)  

46,8 Untergrund 

 

Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Versick-

erungsrate 
[l/s] 

Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Versickerungs
mulde 

0,43 1222 Grenzach 399073,243 5267283,869 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 
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A.3.1.2 Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für das Einleiten von Stoffen in 

Gewässer in Form von Einleitung von Niederschlagswasser von Bahnsteigen und 

Zuwegungen in oberirdische Gewässer. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 8 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) die wasserrechtliche Erlaubnis 

zur Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer (Mattenbach) 

auf Gemarkung Herten, Flurstück 3535/1, 3539 der Strecke 4000 erteilt. Die erlaubte 

Gewässerbenutzung dient der Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser 

vom Außenbahnsteig des Gleises 1, dem Bereich des Bahnsteiges und der 

Wetterschutzhäuser an Gleis 1 über eine Sammelleitung in Oberflächengewässer 

(Mattenbach). 

Die erlaubte Gewässerbenutzung gilt für die Einleitung von nachfolgend festgelegten 

Wassermengen aus dem Entwässerungsgebiet: 

aus 
von der abflusswirksamen 

Fläche Au [m²] 
in den 

Bstg. Gleis 1 
(AE: 424 m²) 

318 Mattenbach 

Wetterschutz-
häuser Gleis 
1 (AE: 28 m²) 

25,2 Mattenbach 

 

Einleitstellen und Einleitmenge: 

Bezeichnung 
Einleit-

menge [l/s] 
Flur-
stück 

Gemar-
kung 

Einleitstelle (Koordinaten 
nach UTM 32N/ETRS89) 

Rechtswert Hochwert 

Westl. Einleitung 
11,10 

3535/1 
Herten 

405045,577 5266962,680 

Östl. Einleitung 3539 405048,278 5266963,186 

 

Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG). 

A.3.2 Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vom 

Verbot wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (vgl. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

wird für die Schlingnatter erteilt. 
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A.3.3 Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 

notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm 

berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere 

behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 

Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 

nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 VwVfG). 

A.4 Nebenbestimmungen 

A.4.1 Umweltfachliche Bauüberwachung 

a. Für die Durchführung des Vorhabens wird die Einrichtung einer generellen 

umweltfachlichen Bauüberwachung nach den Maßgaben des „Umwelt-Leitfaden 

zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für 

Magnetschwebebahnen – Teil VII: Umweltfachliche Bauüberwachung“ des 

Eisenbahn-Bundesamtes angeordnet. 

b. Der Beauftragte für die umweltfachliche Bauüberwachung und dessen fachliche 

Qualifikation sind dem Eisenbahn-Bundesamt rechtzeitig vor Baubeginn zu 

benennen. 

A.4.2 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

A.4.2.1 Nebenbestimmung für Gewässerbenutzung und Betrieb der Abwasseranlage  

1. Die Ableitung von Grundwasser, von Wasser aus Bächen, Gräben, Brunnen und dgl. zur 

schmutzwasserführenden Ortskanalisation ist unzulässig (gilt für A.3.1.1.a bis f und 

A.3.1.2). 

2. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, eine behördliche Überwachung der Anlage zu 

dulden und etwa erforderliche Unterlagen, Arbeitskräfte und Werkzeuge zur Verfügung 

zu stellen sowie technische Ermittlungen und Prüfungen zu gestatten und zu 

unterstützen (gilt für A.3.1.1.a bis f und A.3.1.2). 

3. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die Entwässerungsanlagen jederzeit in einem 

ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu unterhalten. Er hat dafür Sorge zu 

tragen, dass die Anlagen gemäß den Betriebsvorschriften bedient und gemäß den 

Vorgaben der DB-Richtlinien (insbes. Richtlinien 836.8001 und 821.2003) inspiziert bzw. 

gewartet werden. Auch an Wochenenden und Feiertagen ist für den ordnungsgemäßen 
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Betrieb der Ab-wasseranlagen zu sorgen. Mit der Bedienung und Wartung der 

Abwasseranlagen muss ausreichendes Personal mit geeigneter Ausbildung beauftragt 

sein, das für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen verantwortlich ist. Eine 

Vertretung muss jederzeit sichergestellt sein. Den für den Betrieb und die Unterhaltung 

verantwortlichen Personen sind Pläne und Beschreibungen der Abwasseranlagen zur 

Verfügung zu stellen. Die in dieser wasserrechtlichen Entscheidung festgesetzten 

Anforderungen sind dem Personal bekannt zu geben (gilt für A.3.1.1.a bis f und A.3.1.2). 

4. Unvorhergesehene Störungen, die negative Auswirkungen auf das Gewässer haben 

können, insbesondere das Auslaufen wassergefährdender Stoffe im 

Entwässerungsgebiet, sind unverzüglich dem Eisenbahn-Bundesamt, Sachbereich 6 Süd 

anzuzeigen. Es sind unverzüglich alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig und 

geeignet sind, Schaden abzuwenden oder zu mindern (gilt für A.3.1.1.a bis f und 

A.3.1.2). 

5. Spätestens 2 Wochen nach Ende der Störung ist dem Eisenbahn-Bundesamt, 

Sachbereich 6 Süd ein schriftlicher Bericht vorzulegen mit Darstellung des Ereignisses 

und seiner Ursachen, der Auswirkungen auf Gewässer, getroffener Maßnahmen und der 

vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle (gilt für A.3.1.1.a bis f und 

A.3.1.2). 

6. Die Verwendung wassergefährdender Stoffe im Entwässerungsgebiet sowie im Bereich 

der Versickerung die ausschließlich der Sicherstellung des Bahnbetriebs und der 

Verkehrs- und Betriebssicherheit dienen (z.B. Betriebsstoffe, Schmierstoffe an 

Fahrzeugen und Eisenbahninfrastrukturanlagen, etc.) hat mit größtmöglicher Sorgfalt zu 

erfolgen. Eine darüberhinausgehende Verwendung von wassergefährdenden Stoffen 

sowie die Lagerung derartiger Stoffe sind im Entwässerungsgebiet sowie im Bereich der 

Versickerung nicht zulässig (gilt für A.3.1.1.a bis f und A.3.1.2). 

7. Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Entwässerungsgebiet sowie im Bereich 

der Versickerungsanlagen ist nicht zulässig (gilt für A.3.1.1.b). 

A.4.2.2 Nebenbestimmungen zum Bau der Abwasseranlagen: 

1. Alle Bauwerke der Entwässerung müssen unter Beachtung der anerkannten Regeln der 

Technik errichtet werden. Als solche gelten insbesondere die einschlägigen DIN-

Vorschriften, die Arbeitsblätter des DWA und sonstigen technische Bauvorschriften (gilt 

für A.3.1.1.a bis f und A.3.1.2). 

2. Dem Eisenbahn-Bundesamt ist ein Verantwortlicher mit Namen und Telefonnummer für 

die Maßnahme zu übermitteln (gilt für A.3.1.1.a bis f und A.3.1.2). 
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3. Wenn im Zuge der Erdarbeiten zur Herstellung der Versickerungsanlage Abweichungen 

von den angenommenen Baugrundverhältnissen festgestellt werden, ist die Planung 

diesen Verhältnissen anzupassen. Das Eisenbahn-Bundesamt ist hierüber unverzüglich 

zu unterrichten (gilt für A.3.1.1.a bis f). 

4. Während der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass der Untergrund im 

Versickerungsbereich nicht durch dynamische Belastungen oder schwere Auflasten 

(Überfahren oder Nutzung als Lagerfläche) verdichtet wird (gilt für A.3.1.1.a bis f). 

5. Um zu verhindern, dass die Versickerungsfläche verdichtet wird, ist gegebenenfalls eine 

geeignete Baustellenentwässerung vorzusehen. Dies gilt so lange, wie aus dem 

Entwässerungsgebiet erhöhte Sedimentfrachten (z.B. aus nicht begrünten Flächen) zu 

erwarten sind (gilt für A.3.1.1.a bis f). 

6. Soweit zur Verfüllung baubedingter Arbeitsräume Fremdmaterial verwendet wird, darf nur 

unbelastetes Erdmaterial gemäß den Vorsorgewerten der Technischen Regeln der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA TR Boden - (Z0-Material) oder Erdmaterial 

entsprechend der örtlichen geogenen Vorbelastung verwendet werden (gilt für A.3.1.1.a 

bis f). 

7. Bei den Ausschachtungen ist darauf zu achten, dass Böschungen zeitnah gegen Erosion 

und Ausspülung geschützt werden (zu A.3.1.1.b., c., e. und f). 

8. Die Versickerungsmulden sind mit einem breitkronigen Notüberlauf zu versehen. Dieser 

Notüberlauf ist gegen Erosion zu sichern (zu A.3.1.1.b., c., e. und f). 

9. Die Versickerungsmulden sind mit einem Freibord von mind. 10 cm auszuführen (zu 

A.3.1.1.b., c., e. und f). 

10. Soweit zur Verfüllung baubedingter Arbeitsräume Fremdmaterial verwendet wird, darf nur 

unbelastetes Erdmaterial gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (Bodenmaterial der 

Klasse BM-0/BG-0) oder Erdmaterial entsprechend der örtlichen geogenen Vorbelastung 

verwendet werden (gilt für A.3.1.2). 

11. Die Einleitung des Niederschlagswassers in das Gewässer Mattenbach hat so zu 

erfolgen, dass weder eine Einengung des Abflussprofils des Gewässers noch eine 

sonstige Beeinträchtigung des Gewässerbettes und dessen Unterhaltung erfolgt. Das 

Gewässerbett ist -falls erforderlich- an der Einleitstelle in Abstimmung mit dem 

Gewässerunterhaltungspflichtigen in ausreichender Länge und Breite, z.B. mittels 

Wasserbausteinen gegen Auskolkungen, Uferabbrüche usw. zu sichern. Auf eine 

naturnahe Ausführung ist zu achten (gilt für A.3.1.2). 
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A.4.2.3 Allgemeine Nebenbestimmungen 

1. In die wasserrechtliche Entscheidung können nachträglich Änderungen bzw. 

Ergänzungen von Inhalts- und Nebenbestimmungen aufgenommen werden, damit 

nachteilige Wirkungen auf andere, die bei Erteilung der wasserrechtlichen Zulassung 

nicht vorauszusehen waren, verhütet oder ausgeglichen werden können. 

2. Die wasserrechtliche Entscheidung ist widerruflich, soweit sachliche Gründe dies 

rechtfertigen. 

A.4.2.4 Entwässerung Hp Beuggen 

Für Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der Bahnsteige 1 und zwei 

am Hp Beuggen mittels Rohr-Rigolenversickerung ist eine Vorbehandlung mittels 

mindestens 30 cm belebtem Oberboden als oberste Bodenschicht (Versickerung über 

Versickerungsmulden) oder die Vorbehandlung mittels einem hierfür zugelassenen 

Filtersubstrates vorzusehen. 

A.4.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

A.4.3.1 Ergänzungen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 

a. Zur Vermeidung von Brut-/Gelegeverlusten ist es in der Zeit vom 01.03. bis 

30.09. eines Jahres grundsätzlich verboten, Gehölze zu roden oder 

zurückzuschneiden (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).  

b. Es ist standortgerechtes, gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut aus dem 

jeweiligen Ursprungsgebiet zu verwenden. Die standortgerechten 

Saatgutmischungen sollten einen Kräuteranteil von 30 bis 50 % aufweisen. Die 

jeweiligen Zusammensetzungen sind mit der unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen.  

c. Bei Aufkommen von Neophyten sind diese durch geeignete Pflegemaßnahmen 

wirksam und dauerhaft zu unterbinden, insbesondere bei Masseneinbringung 

und Gewässermaßnahmen ist auf die invasiven Staudenknöterich-Arten zu 

achten. 

d. Die Umweltfachliche Bauüberwachung (vgl. A.4.1) hat zu gewährleisten, dass 

alle vorgesehenen Maßnahmen zeitlich und inhaltlich sowie fachgerecht 

ausgeführt und die naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Die 

Dokumentationen sind vierteljährlich zu erstellen, um über den Stand der 
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Umsetzung der Maßnahmen zu unterrichten, und am Ende eines Quartals der 

Planfeststellungsbehörde schriftlich vorzulegen. Ein solcher Bericht ist erstmalig 

mit Beginn der Durchführung der Baumaßnahme vorzulegen. Der höheren wie 

auch der unteren Naturschutzbehörde sind diese Berichte im gleichen zeitlichen 

Umfang zur Kenntnisnahme ebenfalls schriftlich zu übersenden. 

A.4.3.2 Kompensationsverzeichnis 

a. Die im landschaftspflegerischen Begleitplan genannten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind in das öffentlich einsehbare Kompensationsverzeichnis 

des Landes Baden-Württemberg aufzunehmen. 

b. Einen Monat nach Bestandskraft der Entscheidung hat die Vorhabenträgerin der 

zuständigen unteren Naturschutzbehörde die hierfür notwendigen Angaben zu 

übermitteln. Der Eintrag ist seitens der Vorhabenträgerin der höheren 

Naturschutzbehörde schriftlich nachzuweisen. 

A.4.3.3 Durchführung von Naturschutzmaßnahmen 

a. Die frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen sowie der 

festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der 

erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen ist zu dokumentieren.  

b. Soweit die im landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen 

keinen Zeitpunkt für deren Durchführung enthalten, sind die Wiederherstellungs- 

und Kompensationsmaßnahmen bis spätestens ein Jahr nach Abschluss der 

Baumaßnahme umzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist zu 

dokumentieren und diese Dokumentation dem Eisenbahn-Bundesamt vorzulegen. 

c. Die Vorhabenträgerin hat dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 

Karlsruhe/Stuttgart unverzüglich nach Fertigstellung einen prüffähigen Bericht 

vorzulegen, in dem die frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen 

Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt wird (Vorlage eines Berichts nach § 17 

Abs. 7 BNatSchG). 

A.4.3.4 Landschaftspflegerische Ausführungsplanung 

a. Für alle im landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 16) vorgesehenen 

Maßnahmen zu Schutz, Sicherung und Kompensation von Beeinträchtigungen 
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sowie Artenschutz hat die Vorhabenträgerin einen landschaftspflegerischen 

Ausführungs- und Pflegeplan (LAP) zu erstellen. In diesem sind alle weiteren zur 

Ausführung bzw. Umsetzung erforderlichen Maßnahmen zu konkretisieren. Die 

Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen und Fortschreibung der Zielvorgaben 

ist im Zuge der Ausführungsplanung vorzunehmen. Der LAP umfasst auch das 

Pflegekonzept für die Maßnahmen.  

b. Der LAP ist dem Eisenbahn-Bundesamt spätestens einen Monat vor 

Maßnahmenumsetzung vorzulegen. 

A.4.4 Artenschutz 

a. Von Seiten der umweltfachlichen Bauüberwachung (vgl. A.4.1) ist in den 

Quartalsberichten unter anderem auch die Wirksamkeit sämtlicher CEF-

Maßnahmen jeweils neu zu überprüfen und zu bewerten. 

b. Mit der Umsetzung der CEF- Maßnahmen ist so früh wie möglich und erforderlich 

- spätestens aber mit Baubeginn - zu beginnen, um zum maßgeblichen Zeitpunkt 

(dem Zeitpunkt des Eingriffs) Funktionsfähigkeit zu erlangen und die 

Funktionalität der Maßnahmen zu optimieren; die CEF-Maßnahmen müssen 

vorgezogen, d.h. vor Baubeginn bzw. vor dem jeweiligen Eingriffszeitpunkt, 

wirksam sein. 

c. Sollte eine längerfristige Zwischenhälterung von Reptilien erforderlich werden, ist 

diese unter der fachlichen Leitung eines Herpetologen der umweltfachlichen 

Bauüberwachung in Rücksprache mit der höheren Naturschutzbehörde zu 

koordinieren. 

A.4.5 Immissionsschutz 

A.4.5.1 Baustellenkontrollen, Informationspflichten und Benennung eines Ansprechpartners 

a. Die Einhaltung der für die Baustellen geltenden Richtlinien und Vorschriften 

sowie der in dieser Entscheidung angeordneten Auflagen hat die 

Vorhabenträgerin durch regelmäßige Baustellenkontrollen sicherzustellen. Die 

Durchführung und Ergebnisse der Kontrollen sind zu dokumentieren. 

b. Die Vorhabenträgerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten 

Beginn, die Dauer und das geplante Ende der Baumaßnahmen sowie die 

Durchführung besonders lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten 
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(jeweils unverzüglich nach Kenntnis) den Anliegern wie auch den Gemeinden 

Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Schwörstadt in geeigneter Weise 

mitzuteilen. Absehbare Abweichungen vom Zeitplan sind ebenfalls unverzüglich 

mitzuteilen. Die Benachrichtigung über den Beginn der Bauarbeiten soll 

mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Beginn der Bauarbeiten 

erfolgen. 

c. Die Vorhabenträgerin hat für die Zeit der Bauausführung, insbesondere zur 

Überwachung und Vorbeugung von durch die Baumaßnahmen hervorgerufenen 

Lärm- und Erschütterungsimmissionen, einen Verantwortlichen (Mitarbeiter einer 

nach § 29 b BImSchG bekannt gegebenen Messstelle oder öffentlich bestellter 

und vereidigter Sachverständiger für Immissionsschutz) als 

Immissionsschutzbeauftragten einzusetzen. Dieser hat die Bauarbeiten 

immissionstechnisch zu überwachen und gegebenenfalls weitere notwendige 

Minderungsmaßnahmen zu veranlassen. Er hat zudem auch als Ansprechpartner 

für die durch die baubedingten Immissionen betroffene Bevölkerung zu dienen 

und zu deren Vorabinformation bei bevorstehenden Belästigungen zur Verfügung 

zu stehen. Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass für die Zeiten der 

Abwesenheit ein gleichwertiger Ansprechpartner verfügbar ist. Name und 

Erreichbarkeit des Verantwortlichen sind dem Eisenbahn-Bundesamt, 

Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, der zuständigen unteren 

Immissionsschutzbehörde und den Anliegern rechtzeitig vor Baubeginn 

mitzuteilen. 

A.4.5.2 Baubedingte Lärmimmissionen 

A.4.5.2.1 Allgemeine Regelungen 

a. Bei der Durchführung des Vorhabens sind die Bestimmungen der „Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen-“ 

(AVV Baulärm) anzuwenden und dementsprechend ggf. notwendige, 

weitergehende Maßnahmen zur Lärmminderung unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten und sonstigen Umständen zu ergreifen. 

b. Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass die Baustelle so geplant, 

eingerichtet und betrieben wird, dass Geräusche verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind. 
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c. Laute ortsfeste Schallquellen sind so weit entfernt als möglich von 

schützenswerter Bebauung anzuordnen oder alternativ durch geeignete 

Maßnahmen akustisch wirksam abzuschirmen. 

d. Lärmintensive Bauarbeiten sind möglichst im Tagzeitraum auszuführen. 

A.4.5.2.2 Detaillierte Baulärmprognosen 

a. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, zur Ermittlung der in der Nachbarschaft zu 

erwartenden baubedingen Lärmimmissionen rechtzeitig vor dem Beginn der 

Bauarbeiten und nachfolgend jeweils im Abstand von drei Monaten unter 

Kenntnis der genauen Bauabläufe und der einzusetzenden Maschinen detaillierte 

schalltechnische Prognosen (Quartalsprognosen) zu erstellen.  

b. Im Ergebnis dieser Berechnungen sind für alle Immissionsorte 

(Gebäudefassaden, etagengenau) die Tage gesondert auszuweisen, an denen 

der Beurteilungspegel den jeweils heranzuziehenden Immissionsrichtwert nach 

Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm überschreitet. Dabei ist der ermittelte zugehörige 

Beurteilungspegel mit anzugeben. 

A.4.5.2.3 Rottenwarnanlagen 

Bei der Sicherung der Baustellen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb dürfen nur 

solche automatischen Warnsysteme (Rottenwarnanlagen) eingesetzt werden, die 

über eine automatische Pegelanpassung (APA) verfügen. 

A.4.5.2.4 Entschädigung in Geld 

Den betroffenen Eigentümern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Geld in folgenden Fällen zu: 

 für die Immissionsorte gemäß den detaillierten Baulärmprognosen (Kapitel 

A.4.5.2.2) für die Anzahl der Tage mit einem Beurteilungspegel von mehr als 

67 dB(A) bis zu 70 dB(A) tagsüber bezogen auf Wohnräume; 

 für die Immissionsorte gemäß den detaillierten Baulärmprognosen (Kapitel 

A.4.5.2.2) für die Anzahl an Tagen mit einem Beurteilungspegel von mehr als 

67 dB(A) tagsüber bezogen auf Behandlungs- und Untersuchungsräume in 

Arztpraxen und Unterrichtsräume; 
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 für die Immissionsorte gemäß den detaillierten Baulärmprognosen (Kapitel 

A.4.5.2.2) für die Anzahl an Tagen mit einem Beurteilungspegel von mehr als 

72 dB(A) tagsüber bezogen auf Büro- und Gewerberäume ohne Eigenlärm; 

 für die Immissionsorte gemäß den detaillierten Baulärmprognosen (Kapitel 

A.4.5.2.2) im Außenbereich für die Anzahl der Tage in den Monaten April bis 

September, an denen der Beurteilungspegel den jeweils heranzuziehenden 

und gebietsbezogenen Immissionsrichtwert (Ziffer 3.1.1 AVV Baulärm), 

zuzüglich der Einberechnung einer etwaigen Vorbelastung, tagsüber 

überschreitet. 

Der Anspruch entfällt für Tage, an denen Ersatzwohnraum (Kapitel A.4.5.2.5) in 

Anspruch genommen wurde. 

Bei der Bemessung der Entschädigungshöhe ist zu berücksichtigen: 

 die Höhe der Überschreitung gemäß der vorstehenden Punkte jeweils 

zutreffenden Werte durch den Baulärmpegel als energieäquivalenter 

Mittelwert der ermittelten Baulärmpegel. In diese Mittelung einzubeziehen sind 

ausschließlich die Pegel, welche die unter den vorstehenden Punkten 

genannten Werte überschreiten; 

 die Anzahl der Tage, die in diese Mittelung eingeflossen sind. Tage, an denen 

Ersatzwohnraum in Anspruch genommen worden ist, sind hierbei nicht zu 

berücksichtigen. 

Die Höhe der Entschädigung ist mit dem Eigentümer zu vereinbaren. Soweit die 

jeweils Anspruchsberechtigten und die Vorhabenträgerin über die Höhe der 

Entschädigung keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entschädigung in einem 

gesonderten Verfahren durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. 

A.4.5.2.5 Ersatzwohnraum 

a. Den betroffenen Anwohnern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Bereitstellung von Ersatzwohn- und/oder Ersatzschlafraum für Immissionsorte 

gemäß den detaillierten Baulärmprognosen (Kapitel A.4.5.2.2) für Tage mit 

einem Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) tagsüber bezogen auf 

Wohnräume und mehr als 60 dB(A) nachts bezogen auf Schlafräume zu. Die 

Vorhabenträgerin hat rechtzeitig vor Eintritt der lärmintensiven Bauphasen die 

ermittelten Anspruchsberechtigten schriftlich über ihre Ansprüche auf 

Ersatzwohnraum zu informieren.  
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b. Die Art und Dauer der Unterbringung ist jeweils mit den berechtigten Anwohnern 

zu vereinbaren. Soweit Anspruchsberechtigte und Vorhabenträgerin keine 

Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem gesonderten Verfahren 

durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. 

A.4.5.3 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

a. Die nachfolgend genannten Anhaltswerte zum Schutz von Menschen in 

Gebäuden und zum Schutz von Bauwerken vor Erschütterungen aus dem 

Baubetrieb sind einzuhalten. Bei einer durch Messungen nachgewiesenen 

Überschreitung dieser Werte bleibt die Anordnung weitergehender 

Schutzvorkehrungen oder die Zuerkennung eines Anspruchs auf Entschädigung 

gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 VwVfG vorbehalten.  

- Zum Schutz von Menschen in Gebäuden sind bei 

Erschütterungseinwirkungen bis zu 78 Tagen im Tageszeitraum (6:00 bis 

22:00 Uhr) die Anhaltswerte der Stufe II der Tabelle 2 der DIN 4150-2 

(Ausgabe 6/1999), im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) die Anhaltswerte 

der Tabelle 1 der DIN 4150-2 (Ausgabe 6/1999), bei 

Erschütterungseinwirkungen über 78 Tagen die Anhaltswerte der Tabelle 1 

der DIN 4150-2 (Ausgabe 6/99) einzuhalten.  

- Zum Schutz von Bauwerken sind die Anhaltswerte der DIN 4150-3 (Ausgabe 

12/2016) einzuhalten. 

Der Immissionsschutzbeauftrage (vgl. A.4.5.1) hat dafür Sorge zu tragen, dass 

die Anforderungen der DIN-Vorschrift 4150 Teil 2 eingehalten werden und 

ansonsten unverzüglich entsprechende (weitere) Maßnahmen zur Minderung der 

Erschütterungseinwirkungen vorzusehen (vgl. Unterlage 20.4, Kapitel 7.2.1.3).  

b. Zum Schutz vor bauzeitlichen Erschütterungen wird der Vorhabenträgerin 

aufgegeben, erschütterungsarme Verfahren anzuwenden. Welches der 

genannten Einbringverfahren einschließlich der dabei einzusetzenden Maschinen 

aufgrund der konkreten Beschaffenheit des Baugrundes geeignet ist, ist durch 

Probeversuche zu ermitteln, die von einem Fachbetrieb durchzuführen sind. Die 

Ergebnisse der Versuche sind zu dokumentieren und der 

Planfeststellungsbehörde auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
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c. Rechtzeitig vor Beginn erschütterungsintensiver Bauarbeiten sind an 

erschütterungsgefährdeten Gebäuden Beweissicherungsmaßnahmen 

durchzuführen. 

d. Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen von Messüberwachungen dafür Sorge zu 

tragen, dass die oben genannten Anforderungen der DIN 4150-2 und 4150-3 

eingehalten werden. Sie hat ansonsten unverzüglich entsprechende Maßnahmen 

zur Minderung der baubedingten Erschütterungseinwirkungen vorzusehen. 

Messergebnisse sind zur späteren Beweissicherung in geeigneter Weise zu 

dokumentieren, aufzubewahren und auf Verlangen der Planfeststellungsbehörde 

vorzulegen. Auf Verlangen von Betroffenen sind diese über die sie selbst 

betreffenden Ergebnisse zu informieren.  

e. Bei Erreichen von kritischen Werten, bei denen Schäden an Bauwerken nicht 

auszuschließen sind, sind die Arbeiten sofort einzustellen und dürfen erst nach 

Ergreifen geeigneter Maßnahmen wiederaufgenommen werden. 

f. Die Vorhabenträgerin hat die Betroffenen über die Unvermeidbarkeit von 

Erschütterungen infolge der Baumaßnahmen, über baubetriebliche Maßnahmen 

zur Minderung und Begrenzung von Belästigungen sowie über die zu 

erwartenden Erschütterungswirkungen auf Gebäude zu unterrichten. 

A.4.5.4 Stoffliche Immissionen 

a. Die Vorhabenträgerin hat durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass 

von den Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen, insbesondere 

denjenigen ohne eine gebundene Deckschicht, keine unzumutbaren 

Staubimmissionen auf die Nachbarschaft einwirken. 

b. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des näheren Wohnumfeldes ist beim 

Aufstellen und dem Betrieb der Beleuchtungsanlagen darauf zu achten, dass die 

Lampen so ausgerichtet werden, dass die Lichtkegel ausschließlich auf das 

Bahngelände bzw. die Baustelleneinrichtungsfläche gerichtet sind. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind von der 

Vorhabenträgerin entsprechende Abschirmungen anzubringen. 
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A.4.6 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

a. Dem Landratsamt Lörrach ist vor Beginn der Arbeiten das Entsorgungskonzept 

für alle bei der Maßnahme anfallenden Abfälle und deren vorgesehenen 

Entsorgungswege zu übergeben. 

b. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind dem Landratsamt Lörrach die 

Nachweise über die durchgeführte Entsorgung der Abfälle vorzulegen. 

c. Der Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten (Substratzusammensetzung) zu 

erfassen, zwischenzulagern, auf seine Verwertungseignung zu überprüfen und 

einer Wiederverwendung zuzuführen. 

d. Eine Lagerung von Abfällen am Anfallort darf lediglich zur Sammlung und 

Bereitstellung der Abfälle erfolgen. Diese Bereitstellung hat sachgemäß zu 

erfolgen, insbesondere müssen geeignete Maßnahmen (Lagerung auf 

Schwarzdecke; Abdecken und Unterlegen mit feuchtigkeitsundurchlässiger Folie) 

ergriffen werden um Vermischung, Einwirkung von äußeren Einflüssen auf sowie 

schädliche Auswirkungen von den Abfällen zu verhindern. 

e. Altschwellen aus Holz sind getrennt zu erfassen, bereitzustellen, zu überlassen 

und zu befördern, soweit dies für die weitere Entsorgung erforderlich ist. Soweit 

möglich sind Altschwellen aus Holz einer Wiederverwendung zuzuführen. Bei 

einer Beseitigung dieser Altschwellen sind für diese landesrechtliche Andienungs- 

und Überlassungspflichten zu beachten. 

f. Gleisschotter ist getrennt zu erfassen, bereitzustellen, zu überlassen und zu 

befördern. Soweit möglich ist Altschotter einer Wiederverwendung im Gleisbett 

oder einer stofflichen Verwertung zuzuführen. Ist der Altschotter als gefährlicher 

Abfall einzuordnen, sind für diesen zur Beseitigung ggf. landesrechtliche 

Andienungs- und Überlassungspflichten zu beachten. 

g. Anfallender Mutterboden ist zu Beginn der Baumaßnahme im Bereich der 

Baustellen, Nebeneinrichtungen und Lagerflächen zu sichern und getrennt vom 

übrigen Bodenaushub zu gewinnen und zu lagern. Der am Standort selbst nicht 

wieder einsetzbare Bodenaushub (Mutterboden, Unterboden) ist einer 

unmittelbaren Wiederverwendung anderen Orts zuzuführen. Eine Beseitigung von 

unbelastetem Erdaushub sowie ein Überschütten von Mutterboden mit Aushub- 

und Baumaterial sind nicht zulässig. Verunreinigungen der Böden bzw. 

Bodenmieten mit Abfällen und Schadstoffen sind zu vermeiden. 
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h. Während der Bauausführung sind Einwirkungen auf den Boden auf das 

Mindestmaß zu beschränken. Hierbei sollen insbesondere Verdichtungen, 

Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen vermieden werden. 

Baubetriebsbedingte schädliche Bodenveränderungen (z. B. Verdichtungen, 

Erosion, Verschlämmung, Durchmischung mit Fremdstoffen) sind, soweit sie im 

Einzelfall ausnahmsweise nicht vermieden werden konnten, nach Beendigung der 

Baumaßnahme ordnungsgemäß zu beseitigen. 

i. Während der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von schädlichen 

Bodenveränderungen oder Altlasten sind bestehende Sicherungsmaßnahmen auf 

betroffenen Flächen zu erhalten. Bei Eingriffen in diese sind die vorhandenen 

Sicherungen umgehend nach Abschluss der Arbeiten wiederherzustellen. 

j. Für die Maßnahmen, bei denen Gefährdungen der Schutzgüter Boden und 

Grundwasser durch Freilegung kontaminierter Bausubstanz bzw. Boden im 

Bereich von Altlasten nicht auszuschließen sind, ist eine Begleitung der 

Maßnahmen durch einen Sachverständigen nach § 18 Bundesbodenschutzgesetz 

(BBodSchG) zu gewährleisten. 

k. Während der Durchführung der Baumaßnahme bekannt gewordene oder 

verursachte schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten bzw. 

Überschreitungen der Prüfwerte gemäß Anhang 2 der 

Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind dem Landratsamt Lörrach 

unverzüglich mitzuteilen. Entsprechendes gilt beim Auftreten organoleptischer 

Auffälligkeiten. Mit dem Landratsamt Lörrach sind vor Fortsetzung der 

Bauarbeiten die Untersuchungen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob eine 

schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt bzw. welchen Umfang diese 

aufweist, und die weiteren Maßnahmen abzustimmen. 

l. Diese Entscheidung entbindet die Vorhabenträgerin nicht von ihren Pflichten, die 

ihr hinsichtlich Verwertung bzw. Beseitigung anfallenden Abfalls nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und im Rahmen des Nachweisverfahrens nach 

der Nachweisverordnung (NachwV) in Verbindung mit den entsprechenden 

landesgesetzlichen Regelungen obliegen. Insbesondere sind alle im Zuge der 

Baumaßnahme anfallenden Abfälle getrennt zu erfassen und einer 

ordnungsgemäßen Verwertung oder schadlosen Entsorgung zuzuführen. Abfälle 

sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 KrWG vorrangig zu verwerten. Abfälle, die nicht 

einer Verwertung zugeführt werden können, sind nach § 15 Abs. 1 und 2 i. V. m. 

§ 28 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Die Entscheidung entbindet die 
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Vorhabenträgerin außerdem nicht von ihren boden- und altlastenbezogenen 

Pflichten zur Abwehr von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen und 

Vorsorge gegen deren Entstehen nach §§ 4, 6 und 7 des 

Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit der 

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). 

m. Die fachgerechte Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes ist entsprechend § 4 

Abs. 5 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung von einer durch die 

Vorhabenträgerin zu bestellenden bodenkundlichen Baubegleitung (geeignetes 

bodenkundlich fachkundiges Ingenieurbüro) zu überwachen und zu 

dokumentieren. 

n. Die bodenkundliche Baubegleitung ist mit den Nachweisen ihres bodenkundlichen 

Sachverstandes (bodenkundliche Fachausbildung und Erfahrungen in 

bodenkundlicher Baubegleitung) dem Landratsamt Lörrach, Untere 

Bodenschutzbehörde, rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 4 Wochen vorher) 

schriftlich zu benennen. 

o. Zur Minimierung von Bodenverdichtungen sind durch die bodenkundliche 

Baubegleitung insbesondere die Befahrbarkeit und die Umlagerungseignung des 

Bodens auf der Grundlage der Bodenfeuchte vorzugeben und das Befahren und 

der Planierungsaufwand des Bodens auf ein Minimum zu reduzieren. 

p. Die bodenkundliche Baubegleitung hat die fachgerechte Herrichtung der 

Zufahrten und der BE-Flächen, die auf bisher nicht versiegelten, nicht baulich 

veränderten oder unbebauten Flächen erstellt werden, unverzüglich in einem 

Zwischenbericht dem Landratsamt Lörrach, Untere Bodenschutzbehörde, 

schriftlich zu bestätigen. 

q. Die bodenkundliche Baubegleitung hat nach Abschluss der Maßnahme die 

fachgerechte Umsetzung der Maßnahme dem Landratsamt Lörrach, Untere 

Bodenschutzbehörde, unverzüglich mit einem Abschlussbericht schriftlich zu 

bestätigen. 

A.4.7 Land- und Forstwirtschaft 

Während dem Bau muss darauf geachtet werden, dass die Sicherheit und 

Leichtigkeit des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs jederzeit gewährleistet ist. 
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A.4.8 Denkmalschutz 

a. Der Baubeginn ist dem Regierungspräsidiums Stuttgart, Landesamt für 

Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde mindestens vier Wochen 

vorher mitzuteilen.  

b. Mit dem Landesamt für Denkmalpflege hat eine Abstimmung über den baulichen 

Anschluss der erhöhten Bahngleise an die bahnseitigen Gebäudefassaden der 

Kulturdenkmäler zu erfolgen. 

c. Bei nicht vermeidbaren, unmittelbar vorhabenbedingten Beeinträchtigungen von 

Bodendenkmälern hat die Vorhabenträgerin Sicherungsmaßnahmen mit dem 

Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. Dazu gehört auch die Abstimmung 

der im Rahmen einer erweiterten Beweissicherung zu berücksichtigenden 

Gebäude und Einzelbauwerke im Nahbereich der Gründungsmaßnahmen 

(Entfernung < 10 m). Die Vorhabenträgerin hat dem Landesamt für 

Denkmalpflege dazu rechtzeitig vor Baubeginn eine Liste der betroffenen 

Bauwerke zur Abstimmung vorzulegen.  

d. Einzelheiten zu den Rahmenbedingungen für die archäologischen 

Sicherungsmaßnahmen sind zwischen der Vorhabenträgerin und dem Landesamt 

für Denkmalpflege abzustimmen bzw. in einer Vereinbarung zwischen der 

Vorhabenträgerin und dem Landesamt für Denkmalpflege festzulegen. 

A.4.9 Brand- und Katastrophenschutz 

Sofern bei den Baumaßnahmen in Betrieb befindliche Teile des Straßennetzes oder 

der umliegenden Bebauung hinsichtlich der Verkehrsführung, der Zugänglichkeit und 

der Funktionsfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen beeinflusst werden, so sind 

entsprechende Maßnahmen mit der betroffenen Stadt bzw. Gemeinde und der für 

den Brandschutz zuständigen Dienststelle (Kreisbrandmeister) rechtzeitig vor 

Baubeginn der Baumaßnahmen abzustimmen. Der Einsatz der Feuerwehren und 

Rettungsdienste muss während der Bauzeit möglich und sichergestellt sein. 

A.4.10 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

a. Diese Entscheidung entbindet nicht von der Notwendigkeit, sich vor Baubeginn 

genauestens über die Lage von Kabeln und Leitungen im Baubereich zu 

informieren, mit den Kabel- und Leitungsträgern die erforderlichen 

Abstimmungsmaßnahmen zu treffen, die von den Kabel- und Leitungsträgern 

formularmäßig verwendeten Handreichungen in technischer Hinsicht zu beachten 
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und durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Kabel und 

Leitungen nicht beschädigt werden.  

b. Die freie Zugänglichkeit zu den Anlagen muss auch während der Bauzeit für 

Wartungs- und Kontrollzwecke jederzeit gewährleistet sein. 

c. Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Lage, Art und der Zustand vorhandener 

Ver- und Entsorgungsleitungen oder Kabeltrassen im Baufeldbereich unter 

Einbeziehung aktueller Leitungsbestandspläne festzustellen. Notwendige 

Verlegungen oder Sicherungen von Kabeln und Leitungen sind in Abstimmung mit 

betroffenen Kabel- und Leitungsträgern auszuführen. Geländeauffüllungen und 

Geländeabtragungen im Schutzbereich der unterirdischen Versorgungsanlagen 

sind mit den zuständigen Leitungsträgern der abzustimmen. 

d. Im Baubereich befindliche Kabel und Leitungen dürfen, soweit die festgestellten 

Planunterlagen eine Veränderung nicht ausdrücklich zulassen, ohne vorherige 

Abstimmung mit dem jeweiligen Kabel- und Leitungsträger nicht verändert oder 

überbaut werden. 

e. Vor der Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich gefährdeter erdverlegter 

Kabel und Leitungen sind diese in Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungsträger 

zu sichern. Auf geäußertes Verlangen eines Leitungsträgers, ansonsten bei 

Bedarf, ist zu Beginn der Bauarbeiten eine Einweisung der den Bau 

durchführenden Firma durch den jeweiligen Kabel- und Leitungsträger zu 

veranlassen. Das Lagern von schwer transportablen Materialien oder Abraum im 

Schutzbereich der Leitungen und Kabel ist auch während der Bauzeit nicht 

zulässig. Dies gilt auch für die Errichtung von Baukränen und Gerüsten. 

f. Das Verfüllen im Bereich von Verkehrsflächen hat nach dem „Merkblatt für das 

Verfüllen von Leitungsgräben" der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, 

Arbeitsgruppe Untergrund, sowie nach etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 

Leitungsträger zu erfolgen. 

g. Für die Bewertung der Durchführbarkeit der Elektrifizierung in Bezug auf 

bestehende Freileitungen sind die Kreuzungshefte gem. 

Stromleitungskreuzungsrichtlinie rechtzeitig vor Baubeginn der Transnet BW 

GmbH vorzulegen. 
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A.4.11 Straßen, Wege und Zufahrten 

a. Die Vorhabenträgerin hat baubedingte Eingriffe in den öffentlichen 

Straßenverkehrsraum rechtzeitig vorher mit der örtlich zuständigen 

Straßenverkehrsbehörde abzustimmen.  

b. Verkehrsrechtliche Anordnungen sind bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 

beantragen. 

c. Temporäre Maßnahmen während der Bauzeit (z. B. Straßensperrungen, 

Umleitungen etc.), die den Brandschutz und die Rettung beeinflussen können, 

sind rechtzeitig mit den betroffenen Brandschutzdienststellen abzustimmen und 

auch dem Rettungsdienst mitzuteilen. 

d. Die Zufahrten zu den von der Baumaßnahme betroffenen privaten Grundstücken 

sind während der Bauzeit sicherzustellen.  

e. Die durch die Baumaßnahme verschmutzten Straßen, Wege und Zufahrten sind 

unverzüglich zu reinigen. 

A.4.12 Kampfmittel 

Das Baufeld ist vor Baubeginn flächendeckend auf Kampfmittel zu erkunden und 

erforderlichenfalls sind aufgefundene Kampfmittel fachlich räumen zu lassen. 

A.4.13 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

a. Die Vorhabenträgerin hat die betroffenen Eigentümer wegen der dauerhaften 

bzw. vorübergehenden Grundinanspruchnahme sowie der Änderung oder 

Beseitigung vorhandener baulicher Anlagen, Einfriedungen und Bepflanzungen 

angemessen zu entschädigen. 

b. Die Vorhabenträgerin hat hinsichtlich der während der Bauausführung 

vorübergehend benötigten Grundstücke sicherzustellen, dass die durch das 

Vorhaben verursachten Eingriffe in diese Grundstücke so gering wie möglich 

gehalten werden und der ursprüngliche Zustand so bald wie möglich, spätestens 

mit Fertigstellung der Baumaßnahmen, wiederhergestellt wird. Dies beinhaltet 

auch eine gleichwertige Ausbauform der Gartenmauer, Zaun und des 

Sichtschutzes. Auf bauzeitlich beanspruchten Böden sind nach Abschluss der 

Bauarbeiten ortsfremde Materialien zu entfernen und Verdichtungen des Bodens 

zu lockern. Der Oberboden ist möglichst am gleichen Standort sowie im Regelfall 

in ursprünglicher Mächtigkeit wieder aufzutragen. Nach Beendigung der 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 40 von 155 
 

 

Maßnahme ist der Boden so zu übergeben, dass die ursprüngliche Nutzung 

wieder möglich ist. 

A.4.14 Sonstige private Einwendungen, Bedenken und Forderungen 

Während der Baumaßnahmen am und um den Haltepunkt Beuggen ist eine 

qualifizierte umweltfachliche Bauüberwachung für das Themengebiet 

Wasser/Gewässerschutz zu etablieren. Diese hat die Bautätigkeiten fachlich zu 

begleiten und bei Bedarf Maßnahmen während der Bauausführung einzufordern, um 

die quantitative und qualitative Beeinträchtigung aller dortigen sieben Quellen zu 

vermeiden bzw. auf ein möglichst geringes und noch zu vertretendes Ausmaß in 

Bezug auf die umweltfachlichen Belange und die Belange der ansässigen 

Forellenzucht zu reduzieren. 

A.4.15 Kommunale Belange 

1. Der Abgrenzung der Bautabuzone Rheinfelden Süd ist so einzurichten, dass 

keine kulissenbildende Wirkung entsteht. 

2. Vor Beginn der Baumaßnahmen des Bahnsteiges am Gleis 2 des Hp Schwörstadt 

ist von der Vorhabenträgerin – in Abstimmung mit der Gemeinde Schwörstadt – 

sicherzustellen, dass der Bahnsteige so ausgeführt wird, dass er über ein 

ausreichend groß dimensioniertes Entwässerungssystem verfügt. 

A.4.16 Unterrichtungspflichten 

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, den Gemeinden Grenzach-Whylen und 

Schwörstadt, der Stadt Rheinfelden und dem Landratsamt Lörrach möglichst 

frühzeitig schriftlich bekannt zu geben. 

A.5 Zusagen der Vorhabenträgerin 

Soweit die Vorhabenträgerin im Laufe des Verfahrens Zusagen gemacht oder 

Absprachen getroffen hat und damit Forderungen und Einwendungen Rechnung 

getragen hat, sind diese nur insoweit Gegenstand dieses Planfeststellungs-

beschlusses, als sie ihren Niederschlag in den festgestellten Planunterlagen 

gefunden haben oder im Planfeststellungsbeschluss nachfolgend dokumentiert sind. 
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A.6 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von 

Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere 

Weise erledigt haben. 

A.7 Sofortige Vollziehung 

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes gegenüber Dritten sofort 

vollziehbar. 

A.8 Gebühr und Auslagen 

Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren trägt die Vorhabenträgerin. Die Höhe 

der Gebühr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden festgesetzt. 

A.9 Hinweise 

a. Die Meldepflicht beim Antreffen von Bodendenkmälern nach § 20 DSchG ist bei 

der Bauausführung zu beachten. Die ausführenden Baufirmen sind hierüber zu 

unterrichten. 

b. Gemäß § 20 DSchG hat derjenige, der (zufällig) Bodendenkmäler entdeckt, dies 

unverzüglich der Denkmalfachbehörde, der Gemeinde oder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum 

Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und 

in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

c. Es wird darauf hingewiesen, dass die Baumaßnahmen an der B 34 

Ortsumfahrung Wyhlen aktuell durchführt und voraussichtlich gegen Ende 2026 

fertiggestellt werden. 
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B. Begründung 

B.1 Sachverhalt 

B.1.1 Gegenstand des Vorhabens 

Das Bauvorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn Basel Bad 

Bf - Erzingen (Baden)“ hat nachfolgende Maßnahmen zum Gegenstand:  

 Elektrifizierung der Strecke, insbesondere die Errichtung der 

Oberleitungsanlage, deren Versorgung sowie die notwendigen 

Schutzmaßnahmen 

 geringfügige Anpassung des Oberbaus 

 Neubau der Verkehrsstation Hp Rheinfelden (Baden) Warmbach 

 Anpassungen an den bestehenden Verkehrsstationen, insbesondere die 

Herstellung einer einheitlichen Bahnsteighöhe von 55 cm über SO 

 überwiegende Herstellung der Barrierefreiheit der Verkehrsstationen 

 Errichtung einer Kuppelstelle in Grenzach 

 Erneuerungen bzw. Anpassungen an Straßenüberführungen und 

Bahnübergängen. 

Die Anlagen liegen zwischen den Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 

Mannheim - Basel- Konstanz in Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Schwörstadt. 

B.1.2 Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

Die DB Netz AG, Regionalbereich  Südwest, nunmehr DB InfraGO 

(Vorhabenträgerin) hat mit Schreiben vom 04.12.2020, Az. I.NI-SW-F-H RH, eine 

Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für das Vorhaben 

„PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn Basel Bad Bf - Erzingen 

(Baden)" beantragt. Der Antrag ist am 04.12.2020 beim Eisenbahn-Bundesamt, 

Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, eingegangen. 

Mit Schreiben vom 09.02.2021 wurde die Vorhabenträgerin um Überarbeitung der 

Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 28.05.2021 

wieder vorgelegt. 
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Mit Schreiben vom 25.06.2021 wurde die Vorhabenträgerin erneut um Überarbeitung 

der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 23.07.2021 

wieder vorgelegt. 

Mit verfahrensleitender Verfügung vom 24.05.2019, Az. 591ppw/084-2018#002, hat 

das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass für das gegenständliche Vorhaben eine 

Verpflichtung auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 5 ff. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)). 

Mit Schreiben vom 28.07.2021 hat das Eisenbahn-Bundesamt das 

Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Anhörungsbehörde um Durchführung 

des Anhörungsverfahrens gebeten. 

B.1.3 Anhörungsverfahren 

B.1.3.1 Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Das Regierungspräsidium Freiburg (Anhörungsbehörde) hat die folgenden Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Gemeinde Grenzach-Wyhlen 

2. Stadt Rheinfelden 

3. Gemeinde Schwörstadt 

4. Landratsamt Lörrach 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 44 von 155 
 

 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

5.  Regierungspräsidium Freiburg 

 Referat 16 – Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz und 

Rettungsdienst 

 Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

 Referat 33 – Staatliche Fischereiaufsicht 

 Abteilung 4 – Koordinationsstelle Bahnprojekte 

 Abteilung 5 – Koordinationsstelle (Referat 51) 

 Referat 52 – Gewässer und Boden 

 Referat 53.1 – Gewässer I. Ordnung, Planung und Bau 

 Referat 53.2 – Gewässer I. Ordnung, Betrieb und Unterhaltung 

 Referat 53.3 – Integriertes Rheinprogramm 

 Referat 55 – Naturschutz, Recht 

 Referat 56 – Naturschutz und Landschaftspflege 

 Referat 57 – Grenzüberschreitende Unterrichtungsfälle 

 Referat 83 – Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 

 Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 

Landesbergdirektion 

6. Regierungspräsidium Stuttgart 

 Landesamt für Denkmalpflege 

 Referat 46.2 – Landesluftfahrtbehörde 

7.  Naturpark Schwarzwald 

8. Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, Abteilung C2 – 

Straßenverwaltung und 

Verkehrsbehörde 

9. Polizeipräsidium Freiburg, Referat 32 – Technik, Logistik, Service der 

Polizei 

10. Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg 

11. Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Abteilung 3, Verkehr 

12. Wasser- und Schifffahrtsamt Freibrug 

13. Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

14. UVB Unfallversicherung Bund und Bahn 

15. VBG Bezirksverwaltung Ludwigsburg 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

16. IHK Hochrhein-Bodensee 

17. Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 

18. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

19. Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg 

20. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 

21. Hauptzollamt Lörrach 

22. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Sachbereich 6 

(Umwelt) 

23. Bundeseisenbahnvermögen 

24. Bundesnetzagentur (Außenstelle Konstanz) 

25. Handwerkskammer Freiburg 

26. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

27. Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V. 

28. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Südwest 

29 Zweckverband Kandertalbahn 

30. SBG Südbadenbus Gesellschaft mbH 

31. Regionalbusverkehr Südwest GmbH 

32. SWEG 

33. Zweckverband Regio Freiburg (ZRF) 

34. Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF) 

35. VHB Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH 

36. SBB GmbH 

37. Waldshuter Verkehrsverbund GmbH WTV 

38. Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) 

39. IG VELO Ortsgruppe Rheinfelden 

40. Netze BW GmbH 

41. Netze BW GmbH, Region Rheinhausen 

42. Energiedienst Netze GmbH 

43. Energiedienst AG 

44. NetCom BW 

45. Netze-Gesellschaft Südwest mbH c/o Erdgas Südwest GmbH 

46. Transnet BW GmbH 

47. Terranets bw GmbH 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

48. PLEdoc GmbH 

49. Aluminium Rheinfelden Alloys GmbH 

50. SWS Stadtwerke Bad Säckingen GmbH 

51. AZV Rheinfelden-Schwörstadt 

52. Zweckverband Breitbandversorgung 

53. Energiedienst Holding AG 

54. Deutsche Telekom Technik GmbH 

55. Unitymedia GmbH 

56. Vodafone GmbH 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder 

Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Regierungspräsidium Freiburg 

 Referat 16 – Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz und 

Rettungsdienst, Stellungnahme vom 10.01.2022, ohne Az. 

 Referat 53.1 – Gewässer I. Ordnung, Planung und Bau und 

Referat 53.2 – Gewässer I Ordnung, Betrieb und Unterhaltung, 

Stellungnahme vom 10.01.2022, ohne Az. 

2. Regierungspräsidium Stuttgart 

 Referat 46.2 – Landesluftfahrtbehörde, Stellungnahme vom 

13.10.2021, ohne Az. 

 Referat 57 – Grenzüberschreitende Unterrichtungsfälle 

o Gemeinde Möhlin, Stellungnahme vom 29.11.2021, ohne 

Az. 

o Stadtgärtnerei Basel (kantonale Fachstelle für Natur- und 

Landschaftsschutz) des Kantons Basel-Stadt, 

Stellungnahme vom 04.11.2021, ohne Az. 

3. Polizeipräsidium Freiburg – Sachbereich Verkehr, Stellungnahme vom 

24.11.2021, ohne Az. 

4. Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei, Stellungnahme vom 

07.10.2021, ohne Az. 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

5. Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg – Referat 37, 

Stellungnahme vom 13.01.2022, ohne Az. 

6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Stellungnahme vom 29.09.2021, Az. 45-60-00 / K-V-714-

21 

7. Hauptzollamt Lörrach, Stellungnahme vom 13.11.2021, ohne Az. 

8. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Südwest, Stellungnahme 

vom 08.11.2021, Az. CR.R O41 Rt TÖB-KAR-21-115930 

9. SBG Südbadenbus GmbH, Stellungnahme vom 29.09.2021, ohne Az. 

10. Netze BW GmbH – Region Rheinhausen, Stellungnahme vom 

29.09.2021, ohne Az. 

11. Netze Südwest, Stellungnahme vom 05.10.2021, ohne Az. 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Stellungnahme vom 25.11.2021, Az. 

2021-372 

2. Stadt Rheinfelden, Stellungnahme vom 19.11.2021 und 16.09.2023, 

ohne Az. 

3. Gemeinde Schwörstadt, Stellungnahme vom 24.11.2021 und 

27.09.2023, Az. 797.115 

4. Landratsamt Lörrach, Stellungnahme vom 29.11.2021, Az. 701.6 und 

22.05.2023, Az. 364 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

5. Regierungspräsidium Freiburg 

 Abteilung 4 - Koordinationsstelle Bahnprojekte vom 29.11.2021, 

Az. 40-382-Strecke 4000 Basel – Erzingen, PfA 2 Grenzach 

Horn - Schwörstadt 

 Referat 55 – Naturschutz, Recht und Referat 56 – Naturschutz 

und Landschaftspflege, Stellungnahme vom 20.12.2021, Az. 

RPF55-56-881-179/4/2, 24.05.2023, Az. RPF55-56-881-179 und 

26.09.2023, Az. RPF55-56-8881-179/3 

 Referat 57 – Grenzüberschreitende Unterrichtungsfälle 

o Kanton Aargau – Department Bau, Verkehr und Umwelt, 

Abteilung für Baubewilligungen, Stellungnahme vom 

05.11.2021, Az. BVUAFB.21.2482 

o Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, Stellungnahme vom 

14.01.2022, Az. wrp 0.470 

 Referat 83 – Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion, 

Stellungnahme vom 22-11.2021, Az. 83-3824 Planfeststellung / 

Elektrifizierung Hochrheinbahn PF2 

 Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 

Landesbergdirektion, Stellungnahme vom 24.11.2021, Az. 3824 

// 21-10749 

6. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 

Stellungnahme vom 26.11.2021, Az. 83.1 Ma, 84.2, 2021-393 

7. Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg, Stellungnahme vom 10.11.2021, ohne Az. 

8. Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Stellungnahme vom 02.12.2021, 

ohne Az. 

9. UVB Unfallversicherung Bund und Bahn, Stellungnahme vom 

23.11.2021, Az. S-313.3-FTZ 

10. Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg, Stellungnahme 

vom 04.11.2021, ohne Az. 

11. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Stellungnahme vom 19.11.2021, 

ohne Az. 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

12. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Sachbereich 6 

(Umwelt), Stellungnahme vom 25.11.2021, Az. 65612-656ti/002-

2021#078 

13. Bundeseisenbahnvermögen, Stellungnahme vom 24.11.2021, Az. 2571 

Le Schweiz 

14. IG Velo Rheinfelden, Stellungnahme vom 24.11.2021, ohne Az. 

15. IG Velo Lörrach, Stellungnahme vom 21.02.2022, ohne Az. 

16. Netze BW GmbH, Stellungnahme vom 22.11.2021 und 26.10.2022, Az. 

2021.1111 

17. ED Netze GmbH, Stellungnahme vom 29.11.2021, Az. 3978/21 SE37 

18. Energiedienst AG, Stellungnahme vom 25.11.2021, Az. 3646/21 SE37 

19. bnNETZE, Stellungnahme vom 08.11.2021, ohne Az. 

20. Transnet BW GmbH, Stellungnahme vom 26.11.2021, Az. 24- 3824/56 

21. PLEdoc GmbH, Stellungnahme vom 25.11.2021, Az. 20211000486 

22. Energiedienst Holding AG, Stellungnahme vom 26.11.2021, Az. 4065/21 

SE37 

23. Evonik Real Estate GmbH & Co. KG, Stellungnahme vom 23.11.2021, 

ohne Az. 

24. Deutsche Telekom Technik GmbH, Stellungnahme vom 23.11.2021 und 

24.11.2022, ohne Az. 

25. Vodafone BW GmbH, Stellungnahme vom 05.10.2021, Az. EG-37290 

 

B.1.3.2 Öffentliche Planauslegung 

Die Planunterlagen zu dem Vorhaben haben auf Veranlassung der 

Anhörungsbehörde in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen im Rathaus Haus Nr. 19 und 

in der Gemeinde Schwörstadt vom 28.09.2021 bis 27.10.2021 im Rathaus 

Schwörstadt, sowie in der Stadt Rheinfelden in der Stadtverwaltung Rheinfelden vom 

28.09.2021 bis 03.11.2021 öffentlich zu jedermanns Einsicht während der 

Dienststunden ausgelegen. 

Zeit und Ort der Auslegung wurden in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen am 

24.09.2021 auf der Homepage der Gemeinde, in der Stadt Rheinfelden am 

04.10.2021 in der örtlichen Tageszeitung und in der Gemeinde Schwörstadt am 

24.09.2021 durch Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatts ortsüblich bekannt 
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gemacht. Ende der Einwendungsfrist war in der Gemeinden Grenzach-Wyhlen und 

Schwörstadt am 29.11.2021 und in der Stadt Rheinfelden am 06.12.2021. 

Aufgrund der Auslegung der Planunterlagen sind neben den Stellungnahmen der 

Gemeinde Grenzach-Wyhlen, der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Schwörstadt 

sowie der Träger öffentlicher Belange und Verbände 33 Einwendungen von Privaten 

eingegangen. 

B.1.3.3 Benachrichtigung von Vereinigungen 

Die Anhörungsbehörde hat die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 

sowie sonstige Vereinigungen von der Auslegung des Plans durch die ortsübliche 

Bekanntmachung der Auslegung nach § 73 Abs. 5 Satz 1 VwVfG benachrichtigt und 

ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V., Stellungnahme 

vom 24.11.2021, ohne Az. 

2. BUND OG Rheinfelden, Stellungnahme vom 27.09.2023, ohne Az. 

B.1.3.4 Erörterung 

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Einwendungen sowie die Stellungnahmen 

mit den Beteiligten am 09.11.2022 in Grenzach-Wyhlen im Festsaal des Hauses der 

Begegnung erörtert. 

Die Behörden und Trägerin des Vorhabens wurden mit Schreiben vom 01.09.2022 

und mit Schreiben vom 02.09.2022 über den Erörterungstermin benachrichtigt. 

Der Erörterungstermin wurde in den Gemeinde Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt 

am 21.10.2022 durch Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Stadt Rheinfelden am 

19.10.2022 in der örtlichen Tagezeitung ortsüblich bekannt gemacht. 

Diejenigen, die Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben haben, wurden mit 

Schreiben vom 19.10.2022 benachrichtigt. Der Erörterungstermin wurde ferner 

gemäß § 27 a VwVfG im Internet öffentlich bekannt gemacht. Auf die Internetseite 

wurde dabei in der ortsüblichen Bekanntmachung hingewiesen. 
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B.1.3.5 Einleitung des Planänderungsverfahrens 

Die Vorhabenträgerin hat die Planunterlagen gesamthaft, insbesondere aber im 

Hinblick auf naturschutzfachlicher Belange, zur Reduzierung von Widersprüchen des 

Vorhabens zu anderen Planungsvorhaben und zur Reduzierung besonderer 

Betroffenheiten überarbeitet. Sämtliche Änderungen in der Planung sind durch die 

Verwendung blauer Schrift als sogenannte Blauzeichnung kenntlich gemacht. Die 

geänderten Planunterlagen wurden dem Regierungspräsidium Freiburg am 

28.09.2023, sowie dem Eisenbahn-Bundesamt am 30.08.2023, durch die 

Vorhabenträgerin übergeben. 

Im Rahmen einer ergänzenden Anhörung gem. §73 Abs. 8 VwVfG wurde den 

Behörden und Vereinigungen, deren Aufgabenbereiche durch die Planänderung 

erstmals oder stärker als bisher berührt wurden, die Änderung der Planunterlagen 

mitgeteilt und ihnen Gelegenheit gegeben eine Stellungnahme abzugeben. 

Das Regierungspräsidium Freiburg (Anhörungsbehörde) hat die folgenden Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1. Gemeinde Grenzach-Wyhlen 

2. Stadt Rheinfelden 

3. Gemeinde Schwörstadt 

4. Landratsamt Lörrach 

5.  Regierungspräsidium Freiburg 

 Abteilung 4 – Koordinationsstelle Bahnprojekte 

 Abteilung 5 – Koordinationsstelle (Referat 51) 

 Referat 55 – Naturschutz, Recht 

 Referat 56 – Naturschutz und Landschaftspflege 

 Referat 83 – Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 

6. Hauptzollamt Lörrach 

7. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Sachbereich 6 

(Umwelt) 

 

Die Anhörungsbehörde hat ebenfalls den anerkannten Umwelt- und 

Naturschutzvereinigungen sowie sonstigen Vereinigungen, die durch die 

Planänderung erstmals oder stärker als bisher berührt wurden, die Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 
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Die Planänderung hat außerdem erstmals oder stärker als bisher Belange von fünf 

privaten Dritten berührt. Die betroffenen Dritten wurden mit Schreiben vom 

04.09.2023 per Einschreiben über die Änderungen informiert. Den Dritten wurden mit 

dem Schreiben Auszüge aus den Planunterlagen (Inhaltsübersicht über die 

geänderten Planunterlagen, Lageplan, Bauwerksverzeichnis, 

Grunderwerbsverzeichnis und ggfs. Baustelleneinrichtungsplan) und ein individuelles 

Schreiben der Vorhabenträgerin übersandt, aus der sich die Änderungen im Einzelfall 

ergaben sowie die Erklärung, warum die jeweilige Änderung erforderlich wurde. 

In einem Fall war das Einschreiben unzustellbar. Anschließende Ermittlungen, wie 

eine Nachfrage beim Melderegister, haben keine aktuelle Anschrift ergeben. In einem 

weiteren Fall war die verwendete Anschrift des Betroffenen nicht aktuell. Mit 

Schreiben vom 20.09.2023 wurden die Unterlagen erneut per Einschreiben an die 

nun aktualisierte Anschrift übersandt. Dem Betroffenen wurde die Möglichkeit 

gegeben, bis zum 12.10.2023 Stellung zu nehmen. 

Zusätzliche erhebliche oder andere erhebliche Umweltwirkungen sind durch die 

Planänderungen nicht zu besorgen. Deswegen wurde auf eine erneute Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 22 Abs. 2 UVPG verzichtet. 

Bei den Änderungen der Planunterlagen handelt es sich im Schwerpunkt um 

Nachbesserungen im Bereich der naturschutzfachlichen Unterlagen, die die 

Vorhabenträgerin auf der Grundlage der Fachgespräche zum Natur- und Artenschutz 

zu den Planunterlagen des Ausgangsverfahrens auf Forderungen der UNB und der 

HN vorgenommen hat. Die Vorhabenträgerin hat insbesondere Angaben zu der 

Methodik der Bestandserfassung, die Beschreibung und Bewertung von Biotoptypen, 

Angaben zu einzelnen im Vorhabengebiet nachgewiesenen und besonders 

geschützten Arten ergänzt. Das gilt auch für die notwendigen Schutz-, Vermeidungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen. Die Ergänzungen dienen der Bewältigung der bereits 

bei der Offenlage der Antragsunterlagen bekannten Auswirkungen. 

B.1.3.6 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Mit Datum vom 22.12.2023 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende 

Stellungnahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde 

am 21.02.2024 zugeleitet. 
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B.2 Verfahrensrechtliche Bewertung 

B.2.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1 

AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschließlich der 

Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan 

zuvor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben 

berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 

im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

B.2.2 Zuständigkeit 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahn-

verkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt für den 

Erlass einer planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 

Abs. 1 VwVfG für Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zuständig. Das 

Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB 

Netz AG, Regionalbereich  Südwest, nunmehr DB InfraGO. 

B.3 Umweltverträglichkeit 

B.3.1 Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Das Vorhaben betrifft die Änderung eines Schienenweges von Eisenbahnen mit den 

dazugehörenden Betriebsanlagen einschließlich Bahnstromfernleitungen, Nummer 

14.7 der Anlage 1 zum UVPG. 

Für das Vorhaben wurde mit der o. g. verfahrensleitenden Verfügung gemäß § 7 

Abs. 3 Satz 1 UVPG auf Antrag der Vorhabenträgerin ohne Vorprüfung festgestellt, 

dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Gemäß § 4 UVPG ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein unselbständiger Teil 

verwaltungsbehördlicher Verfahren, welche der Entscheidung über die Zulässigkeit 

von Vorhaben dienen. 

Die Vorhabenträgerin hat einen den Anforderungen des § 16 UVPG entsprechenden 

UVP-Bericht vorgelegt, der Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 18 Abs. 1 UVPG erfolgte im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens. 
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Wegen der 1. Änderungen des Plans nach Auslegung wurde keine erneute 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 22 Abs. 2 UVPG vorgenommen, da zusätzliche 

erhebliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen durch die Änderungen nicht 

zu besorgen sind. 

B.3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 

B.3.2.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wurde in Abhängigkeit von der tatsächlichen Reichweite der 

Auswirkungen des Vorhabens schutzgutbezogen abgegrenzt. Dabei wurden 

sämtliche Bestandteile des Vorhabens (einschließlich Feuerwehrzufahrten, Rettungs-

wege und -plätze) sowie seiner Folgemaßnahmen und Wechselwirkungen vollständig 

in die Betrachtung einbezogen. 

Neben den bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens sind die 

naturschutzfachliche Bedeutung und die Empfindlichkeit des Naturhaushaltes und 

des Landschaftsbildes zu berücksichtigen. So konnten im Rahmen des Scoping-

Verfahrens (2019) gemäß Anhang III-1-3 des EBA-Umweltleitfadens (EBA 2014, 

Teil III) unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Untersuchungen der aktuell 

laufenden Parallelprojekte der DB Netz AG folgende Untersuchungsräume für die 

einzelnen Schutzgüter abgegrenzt werden: 

Der Untersuchungsraum für die Schutzgüter Landschaft, Mensch und Klima/Luft leitet 

sich aus den zu erwartenden Wirkdistanzen von schutzgutrelevanten Emissionen des 

Vorhabens (Lärm, Staub, Erschütterung, Licht) sowie den potenziellen Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Wohn‐, Wohnumfeld‐ und Erholungsfunktion angrenzender 

Flächen ab. Für das vorliegende Vorhaben wurde ein Untersuchungsraum von 

1.000 m beidseits der Trasse gewählt. 

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurde ein 

Untersuchungsraum von 100 m beidseits der Trasse gewählt, welcher neben dem 

direkten Eingriffsbereich v.a. auch Flächen mit Lebensraumfunktion einbezieht, in 

denen nach gegenwärtigem Planungsstand bauzeitliche Störungen nicht 

ausgeschlossen werden können. Es wurden auch Flächen untersucht, die für die 

Umsetzung von LBP-Maßnahmen eine hohe Eignung aufweisen, jedoch außerhalb 

des Untersuchungskorridors liegen. 
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Für die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser sowie Kultur‐ und Sachgüter wurde 

aufgrund der voraussichtlich geringen Reichweite schutzgutspezifischer Wirkungen 

ein Untersuchungsraum gewählt, der die Eingriffsfläche und einen Puffer von etwa 

100 m einbezieht (Untersuchungskorridor 200 m => 100 m links und rechts der 

Gleismitte.) 

Für weitere Einzelheiten wird auf die Planunterlagen verwiesen. 

B.3.2.2 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemäß § 24 UVPG 

Um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umwelt möglichst 

nachvollziehbar und vollständig erfassen und darstellen zu können, werden im UVP-

Bericht die ermittelten bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren der 

Bewertung zugrunde gelegt. 

Baubedingte Wirkfaktoren sind temporärer Art, da sie ausschließlich während der 

Bauphase auftreten. Hierbei handelt es sich beispielsweise um 

Flächeninanspruchnahmen durch Bauflächen, Baustelleneinrichtungen, Lagerplätze 

und Baustellenzufahrten sowie Beeinträchtigungen durch Lärm, Luft- und andere 

Schadstoffe sowie Erschütterungen. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren sind in der Regel dauerhaft und entstehen zum Beispiel 

im Zuge von Flächeninanspruchnahmen durch Neubauten wie Brückenbauwerke, 

Haltestellen, Bahnsteige und das Umrichterwerk, aber auch durch kleinflächigere 

Baukörper wie z.B. Oberleitungsmasten und deren Gründungen. Auch die dauerhafte 

Entfernung von Vegetation im Zuge der Erweiterung des sicherheitsrelevanten 

Bereichs, die unter Beachtung der DB-Richtlinie 882 entlang der Gleistrasse 

durchgeführt werden muss, wird zu den anlagebedingten Projektwirkungen gezählt. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind dauerhafte und sich regelmäßig wiederholende 

Auswirkungen, die durch den Zugbetrieb auf der elektrifizierten Gleisstrecke und an 

den neuen Haltepunkten entstehen. Dazu zählen bei Verkehrsprojekten insbesondere 

Emissionen von Lärm, Licht, Abgasen etc. 

Ergänzend zu den nachfolgenden Kapiteln wird auf die Ausführungen in 

Unterlage 15.1, insbesondere auf das Kapitel 6 (Konfliktanalyse – Beschreibung und 

Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt), verwiesen. 

Entsprechend den Ausführungen im UVP-Bericht, den Stellungnahmen der 

Behörden, den Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und den Erkenntnissen aus 

der Erörterung sowie den Ergebnissen der eigenen Ermittlungen der 
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Planfeststellungsbehörde sind nachfolgend beschriebene Auswirkungen und 

Wechselwirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten einzelnen 

Schutzgüter zu erwarten: 

B.3.2.2.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Das geplante Vorhaben führt, wie die bereits bestehende Strecke, sowohl durch freie 

Landschaft als auch durch diverse Siedlungsräume. Die Empfindlichkeit des 

Untersuchungsraums spiegelt die Bedeutung hinsichtlich seiner unterschiedlichen 

Funktionen als Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsraum wider. Grundsätzlich weisen 

somit alle im Untersuchungsraum vorhandenen Wohngebiete und sensiblen 

Nutzungen (Krankenhäuser etc.) eine hohe bis sehr hohe Bedeutung auf, während 

Bereiche, in denen sich Menschen aufgrund ihrer spezifischen Nutzung nur zeitweise 

aufhalten (z. B. Gewerbegebiete), als weniger bedeutsam einzustufen sind. 

Die Bewertung der Empfindlichkeit der Wohn-, Erwerbs- und Wohnumfeldfunktion ist 

hinsichtlich der aufgrund der Projektwirkungen zu betrachtenden einwirkenden 

Immissionen in den jeweiligen rechtlichen Grundlagen (AVV Baulärm, 16. BImSchV, 

26. BImSchV i. V. m. 26. BImSchVVwV, Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft 

Immissionsschutz) differenziert und in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung 

(allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kleingartenanlagen etc.) geregelt. Die 

spezifische wirkfaktorbezogene Empfindlichkeit wird entsprechend im Rahmen der 

Konfliktanalyse in Abhängigkeit zum maßgeblichen Fachrecht berücksichtigt. Hierbei 

wird auch die erhöhte Empfindlichkeit innerhalb des Nachtzeitraums berücksichtigt. 

Gegenüber einer anlagebedingten und somit dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

sind grundsätzlich alle der Nutzung entgegenstehenden Siedlungsflächen 

empfindlich. Die Wertigkeit ist hier für betroffene Flächen im Einzelfall entsprechend 

ihrer baurechtlichen Einstufung und vorhandenen bzw. vorgesehenen Nutzung zu 

beurteilen. 

Eine wichtige Funktion hinsichtlich der Erholungs- und Freizeiteignung nimmt die im 

Untersuchungsraum vorhandene siedlungsnahe Erholungs- und Freizeitinfrastruktur, 

insbesondere der im Landschaftsrahmenplan ausgewiesene Naherholungsraum um 

Rheinfelden, ein. Grundsätzlich liegt eine Empfindlichkeit gegen dauerhafte 

Flächeninanspruchnahmen sowie temporäre Beeinträchtigungen, verursacht durch 

Emissionen, vor. Der Grad der Empfindlichkeit ist auch hier abhängig von der 

Flächennutzung und der damit verbundenen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. 
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Baubedingte Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den Menschen sind vor 

allem durch Immissionen im Rahmen des Baustellenbetriebs sowie durch Rückbau- 

und Abrissmaßnahmen zu erwarten. Dazu gehören nichtstoffliche Immissionen wie 

Lärm, Erschütterungen und Licht sowie stoffliche Immissionen, wie sie beispielsweise 

durch Staub und Abgase entstehen. Als erschütterungsintensivste Baumaßnahmen 

wurden die geplanten Vibrationsrammarbeiten zur Herstellung von Mast- und 

Signalgründungen sowie der Einsatz einer Rüttelplatte für die erforderlichen 

Verdichtungsarbeiten zur Herstellung der Bodenplatte des Kuppelstellengebäudes 

untersucht. 

Anlagebedingte Auswirkungen entstehen im Wesentlichen durch die 

Flächeninanspruchnahme von Siedlungs- und Erholungsflächen. 

Zu den betriebsbedingten Projektwirkungen zählen beispielsweise 

elektromagnetische Felder, Immissionen von Lärm, Erschütterungen, Licht und 

Stäuben sowie das potenzielle Risiko von Unfällen oder die Erhöhung der 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines mit dem Vorhaben zusammenhängenden Störfalls 

(§ 8 UVPG). 

B.3.2.2.2 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Baubedingte und somit temporäre Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt entstehen überwiegend durch die Inanspruchnahme von 

z.T. geschützten Biotopen und anderen Vegetationsstrukturen, die – entsprechend 

ihrem Habitatpotenzial – mit erheblichen Störungen gemäß § 44 BNatSchG (z.B. 

durch Lärm, Erschütterungen, Licht), Lebensraumverlusten sowie der Gefahr von 

Individuenverlusten der dort lebenden Arten im Zuge der Bauausführung verbunden 

sind. Weitere Beeinträchtigungen können durch die Zerschneidung von 

Lebensräumen, Wanderkorridoren und Flugrouten entstehen. Des Weiteren können 

Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten gemäß §§ 23 bis 30 

BNatSchG sowie von Natura 2000-Gebieten auftreten. Diese baubedingten 

Auswirkungen sind oftmals reversibel, sodass der Ausgangszustand nach Abschluss 

der Baumaßnahmen wiederhergestellt werden kann. 

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zählen dauerhafte Biotop- und 

Lebensraumverluste durch Flächenentzug aufgrund des Neubaus von Bahnhöfen, 

Brücken, Betriebsgebäuden, Masten etc. sowie Veränderungen der Biotop- und 

Lebensraumausstattung und der Lebensbedingungen (z.B. Verschattung durch 

Bauwerke). Weitere Verluste von (z.T. geschützten) Biotopen und Lebensräumen 
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ergeben sich durch die zusätzliche Entfernung von Gehölzstrukturen entlang der 

Bahntrasse aufgrund erforderlicher infrastruktureller Sicherungsmaßnahmen. Eine 

dauerhafte Zerschneidung von Lebensräumen, Wanderkorridoren und Flugrouten 

durch die Bauwerke selbst sowie zusätzliche Barrierewirkungen, wie sie z.B. durch 

Lärmschutzwände entstehen, sind im Gegensatz zu denselben baubedingten 

Auswirkungen in der Regel nicht reversibel, können jedoch durch entsprechende 

Maßnahmen minimiert werden. Des Weiteren besteht für flugfähige Arten (Vögel, 

Fledermäuse) das Risiko von Stromschlagverlusten an Anlagenbestandteilen. 

Als wesentliche betriebsbedingte Projektwirkungen sind zum einen Störungen durch 

Lärm-, Erschütterungs- und Lichtemissionen sowie zum anderen das Kollisionsrisiko 

aufgrund des Zugverkehrs beim Queren der Trasse zu nennen. 

Zusätzlich zu den oben aufgeführten allgemeinen bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Wirkfaktoren, die im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben 

auftreten, wurden weitere spezifische Wirkfaktoren für verschiedene 

Konfliktschwerpunkte herausgearbeitet: 

Konfliktschwerpunkt Pflanzen und Biotope: 

Als zusätzliche Wirkfaktoren für den Konfliktschwerpunkt Pflanzen und Biotope sind 

die baubedingte Beeinträchtigung von Einzelbäumen auf 

Baustelleneinrichtungsflächen, die Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope durch 

bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (u.a. durch die Erweiterung des 

Rückschnittbereiches) oder die Veränderung von Biotopen sowie der Verlust von 

einzelnen Individuen oder Populationen seltener und gefährdeter Goldhaarmoose 

durch Rückschnittarbeiten und Entfernung von Trägerbäumen entlang der Strecke zu 

nennen. 

Konfliktschwerpunkt Reptilien: 

Für Reptilien besteht baubedingt die Gefahr der Tötung bzw. Verletzung von 

Individuen bei der Baufeldfreimachung, durch Bodeneingriffe im Zuge der 

Mastrammungen sowie durch den Kabeltiefbau im Gleisbereich und im Bereich von 

Baustelleneinrichtungsflächen. Ferner kann es in ausgewiesenen Reptilienhabitaten 

in der Überwinterungszeit zu Störungen durch den nahen Baustellenbetrieb kommen. 

Lebensraumverluste können sowohl baubedingt (temporär) durch die Anlage von 

Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten als auch anlagebedingt (dauerhaft) 

durch Flächeninanspruchnahmen im Bereich des Kabeltiefbaus und der 

Bahnsteigverlängerung auftreten. Betriebsbedingt ist mit einer Veränderung ihrer 
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Lebensraumbedingungen randlich der Gleise durch die Erweiterung der 

Rückschnittzone und den damit verbundenen Wegfall von Gehölzen sowie 

Versteckmöglichkeiten und eine veränderte Sonnenexponierung zu rechnen. 

Konfliktschwerpunkt Amphibien: 

Zusammenfassend ließen sich anhand der Potenzialanalyse sowie der 

durchgeführten Kartierungen der Amphibienfauna folgende Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet des PfA 2 nachweisen: der Europäische 

Laubfrosch (Hyla Arborea), der Kleine Wasserfrosch (Pelophytax Lessonae) und die 

Kreuzkröte (Epidalea Calamita). 

Für Amphibien ist das Vorhaben mit dem Risiko der baubedingten Tötung durch 

zusätzlichen Verkehr auf den Wirtschaftswegen verbunden. Zudem besteht dieses 

Risiko auch im Bereich von spontan durch den Bauablauf entstehenden 

Temporärgewässern, die von Amphibien während der Sommermonate als 

Fortpflanzungshabitate genutzt werden können; insbesondere gilt dies in Bereichen 

mit Rohböden innerhalb des 200 m-Korridors während der Laichzeit der Kreuzkröte. 

Eine baubedingte Gefährdung von Amphibien besteht auch für Individuen, die sich in 

oder unter Materialien auf BE-Flächen verstecken sowie während der Kabeltrog- und 

Mastbauarbeiten. 

Konfliktschwerpunkt Avifauna: 

Konfliktschwerpunkte für die Avifauna ergeben sich u.a. durch die Entfernung von 

Gehölzen und Ruderalfluren, die mit dem Verlust von Fortpflanzungsstätten 

verbunden ist. Verluste ergeben sich sowohl temporär durch die Anlage von BE-

Flächen als auch dauerhaft durch Flächenversiegelungen sowie im 

Rückschnittsbereich und in der Stabilisierungszone der Bahntrasse. Des Weiteren ist 

das Vorhaben mit der bau- und anlagebedingten Störung der Avifauna zum einen 

durch die Anwesenheit des Menschen, zum anderen durch Maschinen und 

Fahrzeuge und deren Lärm-/ Schallemissionen, die durch den Betrieb sowie durch 

Tätigkeiten wie Rammen, Bohren u.a. entstehen, verbunden. Die Gefahr der Tötung 

von Vögeln besteht baubedingt bei der Entfernung von Gehölzstrukturen im Zuge der 

Baufeldfreimachung sowie anlagebedingt durch die Kollisionsgefahr an Oberleitungen 

und Masten und betriebsbedingt aufgrund der höheren Kollisionsgefahr durch eine 

erhöhte Zugfrequenz. 
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Konfliktschwerpunkt Biber: 

Im PfA 2 kreuzt die Strecke insgesamt 24 Fließgewässer. An einem dieser 

Fließgewässer, der Mattenach, wurden alte Fraßspuren des Bibers gefunden, jedoch 

gelangen keine aktuellen Nachweise. Im Managementplan des FFH-Gebietes 

„Wälder bei Wyhlen“ wird das Naturschutzgebiet „Altrhein Wyhlen“ als Lebensstätte 

des Bibers beschrieben. 

Anhand der durchgeführten Untersuchungen wurden zwei Gewässer am Rand von 

Schwörstadt als Biber-Lebensraum eingestuft: Der Bachtelengraben, der die Strecke 

bei km 293,51 kreuzt, sowie der Brödel, der die Strecke bei km 293,81 kreuzt. Zwar 

wurden an beiden Gewässern keine aktuellen Fraßspuren nachgewiesen, aufgrund 

der Nähe zum Lebensraum am Rhein sowie der kontinuierlichen Wasserführung der 

beiden Fließgewässer ist jedoch entlang dieser beiden Gewässer mit 

Wanderbewegungen von abwandernden oder umherstreifenden Tieren zu rechnen. 

Zusammenfassend ließen sich aufgrund der Potenzialanalyse, der durchgeführten 

Untersuchungen sowie der Auswertung externer Daten im Umfeld des PfA 2 folgende 

Lebensräume des Bibers festlegen: 

• Südöstlich von Wyhlen / südlich des PfA 2 (km 279,3 bis km 280,0): Trotz 

fehlender Nachweise bei der Untersuchung für den Ausbau der B 34 wird 

angenommen, dass der Altrhein bei Wyhlen als Lebensraum des Bibers fungiert. 

• Westlich von Schwörstadt / südlich des PfA 2 (km 291,7 bis km 293,6): Hier 

fanden sich Biberbauten am Ufer des Rheins sowie frische Fraßspuren an 

Weichhölzern in der Umgebung. 

• Östlich von Schwörstadt / südlich des PfA 2 (km 294,4 bis km 295,96): Auch hier 

befinden sich Biberbauten am Ufer des Rheins; zudem fanden sich frische 

Fraßspuren an Weichhölzern in der Umgebung. 

Da innerhalb des Untersuchungsraumes für den PfA 2 keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten nachgewiesen wurden, wird dem Bibervorkommen der funktionale Wert 

von 2 (gering) zugeordnet. Dennoch besteht die Gefahr der baubedingten Störung 

oder Tötung von Bibern. 

Konfliktschwerpunkt Haselmaus: 

Auf keiner der insgesamt sechs linearen, bahnbegleitenden Untersuchungsflächen 

innerhalb des Planfeststellungsabschnitts 2 konnte ein Vorkommen von 

Haselmäusen nachgewiesen werden. Auch im Bereich der sieben geplanten 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 61 von 155 
 

 

flächigen Eingriffe durch die temporäre Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen 

liegt kein Nachweis von Haselmäusen vor. 

Die Auswertung externer Daten erbrachte jedoch Hinweise auf Vorkommen von 

Haselmäusen im weiteren Umfeld des Eingriffsbereichs, jedoch außerhalb des 

Wirkungsraumes des Vorhabens. Die Nachweise erfolgten im Zuge der 

Untersuchungen für den Neubau einer Umgehungsstraße zwischen Grenzach und 

Wyhlen sowie für den Neubau der A 98 im Bauabschnitt 5. Sie belegen eine Präsenz 

dieser Tierart im Naturraum, weshalb eine „worst case-Betrachtung“ für die 

Gehölzbereiche vorgenommen wird, die ein Habitatpotenzial für Haselmäuse 

aufweisen. 

Haselmäuse leben in Hecken und Waldrandbereichen und ziehen dort in 

freihängenden Nestern auch ihren Nachwuchs auf. Daher besteht baubedingt 

potenziell die Gefahr, Haselmäuse und ihre Entwicklungsstadien durch 

Gehölzarbeiten und/ oder Gehölzentfernung zu verletzen oder zu töten. Bau- und 

anlagebedingt kann es zum Verlust von Lebensräumen einschließlich ihrer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen sowie 

im dauerhaften Rückschnittsbereich entlang der Trasse kommen. Über 

zusammenhängende Korridore wäre es den Tieren – insbesondere in den 

Gehölzbereichen Riedmatt und östlich Schwörstadt – prinzipiell möglich, den 

Eingriffsbereich zu erreichen. 

Da im Untersuchungsraum lediglich potenzielle Haselmaushabitate identifiziert 

wurden, ohne ein Vorkommen der Art jedoch konkret nachweisen zu können, und 

zudem Vernetzungsstrukturen zu größeren Waldhabitaten in meist anthropogen 

genutzten oder überformten Bereichen liegen, wird der funktionale Wert für die 

Haselmaus in diesem Abschnitt mit 2 (gering) bewertet. 

Konfliktschwerpunkt Fledermäuse: 

Bau- und anlagebedingte Verluste von Fledermaus-Lebensräumen einschließlich 

ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten können sich aus Gehölzentfernungen, 

insbesondere durch die Entfernung von Höhlenbäumen, und Rückschnittsarbeiten 

ergeben. In den bahnbegleitenden Gehölzen befinden sich Habitatbäume mit 

potenzieller Quartiereignung für gehölzbewohnende Fledermäuse, die durch die 

Rodung entfallen. Auch durch die Arbeiten an Brückenbauwerken mit Quartieren 

kann es zum Verlust von Lebensräumen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 
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Ferner besteht durch die Rodung von Höhlenbäumen und Rückschnittsarbeiten sowie 

die Arbeiten an Brückenbauwerken die Gefahr der Tötung von Fledermäusen. 

Weiterhin kann es während der Nachtarbeiten zu Störungen von Fledermäusen durch 

Lichtemissionen während der Nachtarbeiten kommen. Dies betrifft insbesondere 

Brückenbauwerke mit Quartieren sowie bedeutende bahnquerende Flugrouten. 

Konfliktschwerpunkt Tag- und Nachtfalter: 

Für Tag- und Nachtfalter sowie ihre Entwicklungsstadien besteht baubedingt die 

Gefahr der Tötung durch die Baufeldfreimachung und die Anlage von 

Baustelleneinrichtungsflächen. Ebenso können diese Wirkfaktoren zum Verlust von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tag- und Nachtfaltern führen. 

B.3.2.2.3 Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Baubedingt können sich Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche / Boden durch die 

Änderung und Störung des Bodengefüges sowie der Bodenfunktionen ergeben. Die 

Arbeitsflächen sind bereits vorbelastet und werden während der Bauzeit nur 

kurzfristig beansprucht. Nach Bauabschluss werden die Flächen fachgerecht 

wiederhergestellt. Entsprechend kommt es – hinsichtlich des Schutzgutes Fläche – 

baubedingt zu keinen erheblichen Auswirkungen. Die beeinträchtigten 

Bodenfunktionen können durch fachgerechte Rekultivierung wiederhergestellt 

werden, da keine verdichtungsempfindlichen Böden betroffen sind. 

Bei Eingriffen in den Untergrund kann es – insbesondere im Bereich bekannter 

Altlasten an den Bahnhöfen Grenzach und Rheinfelden (Baden) sowie im Bereich der 

BE-Flächen bei km 284,8 und km 285,2, die sich über den Altlasten „Verladeplatz 

westlich / Verladeplatz östlich der Güterhalle“ befinden – zur Freisetzung von 

akkumulierten Schadstoffen und Altlasten kommen. Temporär kommt es zu 

Änderungen und Umgestaltungen vorhandener Bodennutzungen sowie zur 

Versiegelung von Boden im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen und 

Zufahrten, die einen entsprechenden Flächenbedarf mit sich bringen. 

Anlagebedingt führen die dauerhafte Änderung und Umgestaltung der Boden- und 

Flächennutzung im Bereich von Mastfundamenten, Kabelkanälen, Betriebsgebäuden, 

Erweiterungen der Gleisanlage sowie dauerhafte Vollversiegelungen zu 

Auswirkungen auf das Schutzgut. Neuversiegelungen finden nur kleinflächig statt. 

Des Weiteren werden Böschungen, Mulden und Grünstreifen angelegt, die nach 

Bauabschluss begrünt werden. 
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Betriebsbedingt können sich aus dem Schienen- und Leitungsabrieb Emissionen von 

Eisen und Kupfer ergeben. Die Emissionen, die sich auf den Nahbereich der Strecke 

beschränken, sind jedoch so gering, dass damit keine schädlichen 

Bodenverunreinigungen einhergehen. Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden sind daher als nicht erheblich einzustufen. Hinsichtlich des 

Schutzgutes Fläche sind keine betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten. 

B.3.2.2.4 Auswirkungen auf das Wasser 

Baubedingt besteht eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers durch 

potenzielle Stoffeinträge (z.B. wassergefährdende Stoffe und Sedimente), 

insbesondere im Bereich von Wasserschutzgebieten, Hochwasserrisiko- und 

Überflutungsflächen. Durch temporäre Flächeninanspruchnahmen ergeben sich 

Flächen- und Funktionsbeeinträchtigungen von Fließ- und Stillgewässern. Weitere 

Auswirkungen auf das Schutzgut können sich baubedingt auch durch die Benutzung 

von Grund- und Oberflächenwasser, etwa durch die Einleitung oder Versickerung von 

Oberflächenwasser, im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen ergeben. 

Anlagebedingte Auswirkungen sind durch die dauerhafte Überbauung von Fließ- und 

Stillgewässern und deren Gewässerrandstreifen zu erwarten. Zusätzliche 

anlagebedingte Beeinträchtigungen durch Gleiserweiterungen erfahren die Gewässer nur 

in einem sehr geringen Umfang, und zwar im Bereich des Thalbachs und des 

Schlossgrabens Beuggen. Beide Gewässer sind im Eingriffsbereich bereits stark 

beeinträchtigt; der Thalbach ist im Eingriffsbereich verrohrt. Der Schlossgraben Beuggen 

beginnt im Bereich der Haltestelle Beuggen und ist technisch überprägt. Hieraus 

ergeben sich Flächenverluste und Funktionsbeeinträchtigungen, Veränderungen des 

Wasserhaushaltes durch anlagebedingte Strömungshindernisse sowie eine 

Verringerung der Infiltrationsrate aufgrund von Versiegelungen. 

Betriebsbedingt sind Auswirkungen auf das Schutzgut durch die 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalls (gem. § 8 UVPG) beim Betrieb der 

Bahnstrecke möglich. Da es sich aber um die Elektrifizierung einer bestehenden 

Gleisstrecke handelt, liegen keine Hinweise vor, dass sich durch die Elektrifizierung und 

die sonstigen Vorhabenbestandteile die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalls oder 

Unfallrisikos erhöht. Infolge der Elektrifizierung der Strecke kann es durch den Kontakt 

zwischen Fahrdraht und Stromabnehmer zu Kupferabrieb und dessen Eintrag in den 

Boden, angrenzende Gewässer und das Grundwasser kommen. Diesbezüglich sind 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 64 von 155 
 

 

auch Auswirkungen auf angrenzende Wasserschutzgebiete, Hochwasserrisiko- und 

Überflutungsflächen möglich. 

B.3.2.2.5 Auswirkungen auf Luft und Klima 

Baubedingt ist während der Bauzeit mit Emissionen von Luftschadstoffen (z.B. 

Abgasen) und Stäuben durch den Betrieb der Baumaschinen und den 

Baustellenverkehr sowie eine temporäre Verschlechterung der Luftqualität zu 

rechnen. Klimawirksame Flächen und Vegetationsstrukturen werden bauzeitlich in 

Anspruch genommen bzw. beseitigt. 

Anlagebedingt kommt es durch die Errichtung neuer Oberleitungsmasten, die 

kleinflächige Erweiterung von Bahnhöfen und Bahnübergängen, die Anlage des 

neuen Haltepunktes Rheinfelden (Baden) Warmbach, die Errichtung des neuen 

Kuppelstellengebäudes mit Dienstzuwegung sowie zweier Bahnsteigbrücken bei 

km 283,275 (parallel zu einer bereits vorhandenen Überführung) zu dauerhaften 

Flächeninanspruchnahmen, die mit der Überbauung und Neuversiegelung von zum 

Teil noch klimatisch wirksamen Flächen einhergehen. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes können aufgrund der 

Umstellung auf den elektrischen Betrieb der Strecke ausgeschlossen werden. 

B.3.2.2.6 Auswirkungen auf Landschaft 

Baubedingt wird es temporär zu Veränderungen des Landschaftsbildes im Umfeld 

mehrerer Baustelleneinrichtungsflächen durch Gehölzrückschnitte und Fällungen 

kommen. Ferner werden Gerüste, Kräne u. ä. das Landschaftsbild bauzeitlich 

verändern und zu einer temporären Beeinträchtigung der Erholungseignung führen. 

Insbesondere die Anlage eines Materiallagers innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes „Schloss Beuggen“, dessen hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Beeinträchtigungen durch die sehr hohe Bewertung des 

Landschaftsbildes deutlich wird, wird eine zumindest temporäre Beeinträchtigung der 

Erholungseignung nach sich ziehen. 

Anlagebedingt wird das Landschaftsbild eine Veränderung durch das Einbringen 

technischer Baukörper in die Landschaft (z.B. Masten und Oberleitungen, der neue 

Haltepunkt Rheinfelden (Baden) Warmbach, das neue Kuppelstellengebäude mit 

Dienstzuwegung, zwei Bahnsteigbrücken u.a.) erfahren. Insbesondere dort, wo die 

Trasse in der offenen Landschaft ohne begleitende Gehölzstrukturen verläuft, sowie 
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in den hoch bewerteten Landschaftsbildeinheiten (Altrhein Wyhlen, Schloss Beuggen) 

werden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes dauerhaft sichtbar bleiben, 

wenngleich deren Auswirkungen durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen 

verringert werden können. 

Betriebsbedingt können sich potenzielle Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch 

die erforderlichen Gehölzrückschnitte entlang der Trasse ergeben. 

B.3.2.2.7 Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Baubedingt sind Beeinträchtigungen von denkmalgeschützten Anlagen, 

kulturhistorischen Gebäuden und Anlagen, Bau- und Bodendenkmälern sowie 

archäologischen Funden zum einen durch Eingriffe in das Umfeld von 

Schutzobjekten, zum anderen durch Erschütterungen (z.B. durch Rammgründungen), 

die potenziell Bauschäden nach sich ziehen können, nicht auszuschließen. 

Anlagebedingt kann es in Bereichen, in denen Bauwerke erstellt oder Böschungen 

aufgeschüttet werden, zu Beeinträchtigungen von Kulturdenkmälern und 

archäologischen Denkmälern kommen. Insbesondere die im Untersuchungsgebiet 

betrachteten archäologischen Denkmäler (Bodendenkmäler) reichen zum Teil bis in 

den Vorhabenbereich hinein. Da sich diese im Boden befinden, ist deren genaue 

Ausdehnung nicht bekannt. Durch die Errichtung der Oberleitungsmasten und die 

Gründung einzelner Bahnsteige können diese Flächen tangiert werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Kulturdenkmäler und archäologische Denkmäler, 

die über die bereits vorhandenen Auswirkungen durch den Bahnbetrieb hinausgehen, 

sind nicht zu erwarten, da diese sich bereits jetzt im Nahbereich der Trasse befinden, 

deren Lage sich nicht verändert. 

B.3.2.2.8 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Direkte Einwirkungen auf ein bestimmtes Schutzgut rufen unter Umständen 

Veränderungen bei anderen Schutzgütern hervor. Die Intensität der 

Wechselwirkungen hängt von Wertigkeit, Empfindlichkeit und Vorbelastung der 

einzelnen Schutzgüter ab. 

Im Vorhabenbereich liegt generell eine anthropogene Beeinträchtigung aller 

Schutzgüter vor. Die Wertigkeit und Empfindlichkeit der Schutzgüter und der 

Auswirkungen, die sich bei Beeinträchtigung eines Schutzgutes über 
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Wechselwirkungen auf das andere Schutzgut ergeben, sind als relativ gering 

einzuschätzen. 

Wirkpfad Fläche/Boden – Biotope – Tiere und Pflanzen 

Mit den flächigen Eingriffen in die Vegetation ist in der Regel auch eine Verdrängung 

von Tierarten und das Verschwinden von Individuen verbunden. Verluste von Tieren 

können sich negativ auf die Pflanzenwelt auswirken (zum Beispiel Verringerung der 

Bestäubungsrate oder der Samenverbreitung). 

Wirkpfad Wasser – Biotope – Pflanzen und Tiere 

Durch Eingriffe in Oberflächengewässer oder in Überschwemmungsgebiete könnte 

es unter Umständen zum Verlust wertvoller und für spezialisierte Tier- und 

Pflanzenarten essenzieller Feuchthabitate kommen, wenn sich diese in unmittelbarer 

Nähe zum Vorhaben befinden. 

Unter Umständen kann es jedoch auf Baustelleneinrichtungsflächen zur Neubildung 

von Temporärgewässern im Zuge von Entwässerungen oder innerhalb von 

Regenrückhaltebereichen kommen. Diese Temporärgewässer stellen vor allem für 

artenschutzrechtlich relevante Amphibien wie Gelbbauchunke und Kreuzkröte 

Fortpflanzungsstätten dar. 

Wirkpfad Boden – Wasser 

Im Zuge von Bauarbeiten kann es zu einer Verfrachtung von Schadstoffen in das 

Grundwasser kommen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn während der 

Bauarbeiten Altlasten angetroffen werden. 

Wirkpfad Pflanzen – Klima / Luft – Mensch 

Der zeitweise Verlust von Gehölzstrukturen durch die Rückschnittmaßnahmen kann 

allgemein neben Eingriffen in das Schutzgut Pflanzen auch zu einer Verschlech-

terung der siedlungsklimatischen und lufthygienischen Situation führen. Aufgrund 

ihrer Transpirations- und Abschattungswirkung tragen Gehölze zu einem Ausgleich 

des Wärmeinseleffektes und durch ihre Staubsammlungs- und Luftfilterfunktion zur 

Verbesserung der lufthygienischen Situation bei. Dies wirkt sich insgesamt auch auf 

das Bioklima und damit auf den Menschen aus. 

B.3.2.3 Begründete Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 25 UVPG 

Die in § 3 UVPG normierte Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt umfasst gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 
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die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) die Auslegung und die Anwendung der 

umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze und 

Rechtsverordnungen auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt. Außer Betracht 

bleiben für die Bewertung nicht umweltbezogene Anforderungen der Fachgesetze 

und die Abwägung umweltbezogener Belange mit anderen Belangen (Ziffer 6.1.1, 

Satz 2 UVPVwV). Kriterien für die Bewertung sind die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter sowie die Möglichkeit zu 

Minderung und Ausgleich der Beeinträchtigungen. 

Die Qualifizierung der Projektauswirkungen, welche Beeinträchtigungen eines 

Schutzgutes nach sich ziehen, erfolgt mittels Auswertung der Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme und Bewertung, der Wirkungs- und Konfliktanalyse sowie der 

Ergebnisse der Konfliktanalyse. 

Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist, ob das Vorhaben die 

umweltbezogenen Voraussetzungen der einschlägigen Fachgesetze erfüllt. 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat anhand der speziellen Fachgutachten (insbesondere 

Unterlage 15.1 – Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung) und der Anregungen aus 

der Anhörung alle Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und die 

daraus resultierenden Folgemaßnahmen zur Umweltvorsorge überprüft mit folgenden 

Einzelergebnissen: 

B.3.2.3.1 Schutzgut Menschen 

Durch die Baumaschinen und den Baustellenverkehr ist während der Bauzeit 

temporär mit Erschütterungen, Baulärm und Emissionen von Luftschadstoffen, 

Abgasen, Stäuben und Beleuchtung zu rechnen. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen (Belästigungen für Menschen in Gebäuden im 

Sinne der DIN 4150-2 durch Erschütterungen und Beeinträchtigungen im Sinne der 

AVV Baulärm) können vermieden werden, wenn die zur Vermeidung und Minderung 

der Erschütterungen und des Baulärms erforderlichen technischen und 

organisatorischen Schutzmaßnahmen vorgesehen und umgesetzt werden. 

Beeinträchtigungen durch baubedingte Lichtemissionen können durch entsprechende 

Anordnungen der Baustellenbeleuchtung vermieden werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch stoffliche Emissionen sind nicht zu erwarten. 

Sollte es z. B. bei langanhaltender trockener Witterung dennoch zu erhöhter 

Staubentwicklung kommen, werden Befeuchtungsmaßnahmen vorgenommen. 
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Die anlagebedingte Inanspruchnahme und kleinflächige Neuversiegelung von 

Flächen verursacht keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf den Menschen. 

Hinsichtlich betrieblicher Schallimmissionen sind die Kriterien für eine wesentliche 

Änderung gemäß § 1 der 16. BImSchV nicht erfüllt, weshalb kein Erfordernis für 

Schallschutzmaßnahmen vorliegt. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen, 

verursacht durch das Akustikmodul der Dynamischen Schriftanzeiger am 

neugebauten Haltepunkt Rheinfelden (Baden) Warmbach, können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. 

Im Hinblick auf die betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen kommt es im 

Prognose-Planfall unter Zugrundelegung der Betriebsprognose für das Jahr 2030 

trotz steigender Zugzahlen nicht zu einer Steigerung der Erschütterungsimmissionen 

in den Einwirkungsbereichen Grenzach, Wyhlen, Herten, Rheinfelden und 

Schwörstadt. Das ergibt sich aus der Erschütterungstechnischen Untersuchung. 

Für die mit dem Betrieb der Oberleitung verbundenen elektromagnetischen Felder 

wurde die Verträglichkeit für umliegende Nutzungen nachgewiesen. 

Die durch den Bahnverkehr verursachten Erschütterungen, Staub- und 

Feinstaubemissionen sind für den Menschen ebenfalls unerheblich. Hinsichtlich 

Feinstaubemissionen ist durch die Umstellung von Dieselbetrieb auf elektrischen 

Betrieb im Gegenteil mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen. Durch die 

vorgesehene zusätzliche Bahnsteigbeleuchtung ist keine wesentliche Änderung der 

Lichtimmissionssituation zu erwarten. 

Hinweise auf eine Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalls oder 

Unfallrisikos durch die Elektrifizierung und die sonstigen Vorhabenbestandteile liegen 

nicht vor. 

Bei Einhaltung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind die Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit, als nicht erheblich einzustufen. 

B.3.2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt konnten mehrere bau-, an-

lage- und betriebsbedingte Konflikte bezüglich des Vorhabens identifiziert werden 

(s.o. unter B.3.2.2.2). Diese Konflikte können grundsätzlich zu erheblichen 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt führen. 
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Durch geeignete Vermeidungs-, Ausgleichs- und andere Kompensationsmaßnahmen 

können jedoch Konflikte vermieden bzw. Beeinträchtigungen ausgeglichen oder in 

anderer Weise kompensiert werden, so dass nach deren Durchführung letztendlich 

keine erheblichen Beeinträchtigungen bezüglich des Schutzgutes verbleiben. 

Die geplanten Maßnahmen, die Bestandteil des vorliegenden 

Planfeststellungsbeschlusses sind, werden nachfolgend kurz zusammengefasst: 

Vermeidungsmaßnahmen 

001_VA Bauzeitbeschränkung für Reptilien und Amphibien 

002_VA Reptilienvergrämung 

003_VA Aufstellen von Reptilienzäunen mit Ausstiegshilfe / Abgrenzung von 

Bautabuzonen für Reptilien 

004_VA Auslegen von Schlangenbrettern, Abfangen und Zwischenhältern von 

Schlingnattern 

005_VA Unterstützender Abfang und Umsetzen von Reptilien (inkl. Schling-

natter) 

006_VA Herpetologische Begleitung der Baumaßnahme 

007_VA Ausweisung von Bautabuzonen zum Schutz von Vögeln und 

Amphibien 

008_VA Geschwindigkeitsbeschränkung für Baustellenfahrzeuge bei Nacht-

arbeiten 

009_VA Verfüllen von Temporärgewässern im Baufeld unmittelbar nach der 

Entstehung 

010_VA Amphibienschutzzaun 

011_VA Bauzeitbeschränkung für die Avifauna 

012_VA Avifaunistische Beurteilung der punktuellen Gehölzentnahme in der 

Stabilisierungszone 

013_VA Vermeidung zusätzlicher Horizontverbauungen zum Schutz der Feld-

lerche 

014_VA Vogelschutz an Oberleitungsmaßnahmen (gem. RiL 997.9114 und 

Anpassung der RiL1-2017-10599 I.NPF 2 zu RiL 997 vom 31.10.2017) 

015_VA Erhalt von Gehölzen zur Verminderung des Kollisionsrisikos von 

Vögeln 

016_VA Errichtung eines Wildtierzauns zum Schutz des Bibers 
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Vermeidungsmaßnahmen 

017_VA Errichtung einer mobilen Lärmschutzwand zum Schutz des Bibers 

018_VA Bauzeitbeschränkung für die Haselmaus 

019_VA Bauzeitbeschränkung für Fledermäuse 

020_VA Nachtbauverbot und Lichtschutzmaßnahmen zum Schutz von 

Fledermäusen 

021_VA Kontrolle und Verschließen von Baumhöhlen zum Schutz von 

Fledermäusen 

022_VA Bauzeitbeschränkung für den Nachtkerzenschwärmer 

036_V Bauzeitenregelung für Amphibien 

037_V Sicherung von Einzelbäumen 

040_V Kontrolle von zu fällenden Bäumen auf Besatz mit Goldhaarmoosen 

(Orthotrichum rogeri) und Transplantation auf angrenzende 

Trägerbäume 

041_V Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flächen 

Artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (CEF) 

023_CEF Herstellung temporärer Ausgleichshabitate aus Eidechsenfenstern, 

Reisig- und Totholzhaufen und Sandlinsen 

024_CEF Herstellung temporärer Ausgleichshabitate für Reptilien als Ersatz für 

kurzfristigen Lebensraumverlust 

025_A-CEF Herstellung dauerhafter Ausgleichshabitate für Mauereidechsen und 

Schlingnattern 

026_A-CEF Herstellung dauerhafter Ausgleichshabitate für Zauneidechsen 

027_A-CEF Anlage von Feldgehölzen und Hecken für Vögel 

028_CEF Aufhängen von Nistkästen (Feldsperling) 

029_CEF Aufhängen von Nistkästen (Star) 

030_CEF Aufhängen von Nisttaschen (Gilde der Gebüschbrüter) 

031_CEF Aufhängen von Nistkästen (Gilde der Höhlenbrüter) 

032_A-CEF Anlage von Feldgehölzen und Hecken für die Haselmaus 

033_CEF Aufhängen von Kästen für Fledermäuse 

034_CEF Entwicklung / Förderung von Baumquartieren für Fledermäuse 

(Habitatbäume) 

035_CEF Aussaat von Futterpflanzen für den Nachtkerzenschwärmer 
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Vermeidungsmaßnahmen 

037_ÖK Bannwald in Kernzonen des Biosphärengebietes Schwarzwald 

040_A Anlage eines gewässerbegleitenden Auwaldstreifens 

Kompensations- und Ökokontomaßnahmen 

043_A Anlage von Feldgehölzen- und Hecken 

045_A Pflanzung von Einzelbäumen 

046_ÖK Bannwald "Salendobel" auf Gemarkung Schönau im Schwarzwald 

047_ÖK Bannwald in Kernzonen des Biosphärengebiets Schwarzwald 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(Unterlage 16.1.1) einschließlich der Maßnahmenblätter (Anhang 1 zum LBP) 

verwiesen. 

B.3.2.3.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Während der Bauzeit werden durch das Vorhaben überwiegend vorbelastete Flächen 

in Anspruch genommen. Die Böden werden nach Bauabschluss fachgerecht 

wiederhergestellt. Das im Bereich der Altlastenverdachtsflächen ggf. zu Tage 

geförderte Bodensubstrat wird fachgerecht geprüft und entsorgt. 

Anlagebedingt werden insgesamt ca. 2,2 ha Boden in Anspruch genommen, der 

überwiegend bereits versiegelt bzw. verändert ist. Es entsteht ein Defizit von 

7.348 Ökopunkten beim Schutzgut Boden. 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

- Der Boden wird durch fachgerechten Abtrag vor Baubeginn, Zwischenlagerung, 

Lockerung des Bodens nach Bauende und Wiederverwertung des Oberbodens 

gemäß DIN 18915 schonend behandelt. 

- Überwachung der Bodenaushübe auf Verwertungseignung unter Beachtung von 

§ 12 BBodSchV und DIN 19731 

- Schutz vor Verunreinigungen des Bodens z.B. durch auslaufendes Öl bei 

Baumaschinen 

- Beim Antreffen von Altlasten werden die zuständigen Behörden kontaktiert und 

die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. 
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- Die Bereitstellungsflächen müssen für die Lagerung von belastetem Material so 

beschaffen sein bzw. nach unten wasserdicht abgedichtet werden, dass Boden 

und Grundwasser nicht durch Schadstoffeintrage über das Sickerwasser 

gefährdet werden. 

- Die Baumaßnahme wird durch eine generelle Umweltfachliche Bauüberwachung 

begleitet (vgl. A.4.1). 

Bei Einhaltung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wie auch der 

Nebenbestimmungen dieser Planfeststellung (vgl. A.4.6) sind die 

Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden als nicht erheblich 

einzustufen. 

Die bauzeitlich beanspruchten Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen stellen 

größtenteils bereits jetzt versiegelte und veränderte Flächen dar, die nach 

Bauabschluss entsprechend ihrem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden. 

Auch anlagebedingt kommt es zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Fläche, da das Vorhaben entlang einer bereits bestehenden Bahntrasse 

umgesetzt wird und es zu einer geringen dauerhaften Flächeninanspruchnahme auf 

größtenteils stark veränderten und vorbelasteten Flächen kommt. 

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu erwarten. 

Entsprechend sind diesbezüglich keine Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Verminderung notwendig. 

B.3.2.3.4 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: 

Insgesamt quert die Trasse 23 Fließgewässer, der Hochrhein wird nicht tangiert. Die 

Bestandstrasse verläuft außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes 

des Hochrheins (HQ100). Sie schneidet jedoch einige Überschwemmungsgebiete der 

querenden Fließgewässer. 

Alle Baustelleneinrichtungsflächen liegen außerhalb von Gewässern oder 

hochwertigen Gewässerrandstreifen. Die Bauflächen werden nach Bauende wieder in 

den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Bauzeitliche Verrohrungen und 

Verlegungen sind nicht vorgesehen. Während der Bauzeit erfolgen Einleitungen von 

Tagwasserhaltungen in das öffentliche Kanalnetz oder Entwässerungsleitungen 
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Dritter. Fachmännisch abgedichtete Lagerflächen und ein verantwortungsbewusster 

Umgang mit Schmier- und Betriebsstoffen verhindern den Eintrag von Schadstoffen. 

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen durch die geplanten Baumaßnahmen erfahren 

die Gewässer nur in einem geringen Umfang in bereits stark beeinträchtigt Bereichen. 

Es ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Überschwemmungsgebiete. 

Die kleinflächige Erweiterung der Rückschnittzone führt nicht zu einer Veränderung 

der abiotischen Umweltfaktoren in den Gewässern. 

Grundwasser: 

Die Bestandstrasse verläuft durch das amtlich festgesetzte Wasserschutzgebiet 

„WSG 025 Rheinfelden: Tiefbrunnen 1, 3+4“ (Schutzzone II und III) und 

voraussichtlich durch die Schutzzone III des „WSG 024 Grenzach Wyhlen: TB 1 - 3 + 

TB Rothaus“ sowie durch das Quellenschutzgebiet „WSG 023H Grenzach-Wyhlen: 

Emilienquelle“. 

Es finden Arbeiten innerhalb der Trinkwasserschutzgebiete statt. Durch eine 

umsichtige und fachgerechte Handhabung und Lagerung von Schmier- und 

Betriebsstoffen während der Bauzeit können Einträge von Schadstoffen verhindert 

werden. Grundwasserabsenkungen und Infiltration des Bauwassers sind nicht 

vorgesehen. 

Durch Gründungen können grundwasserführende Schichten erreicht werden. Die 

Gründungskörper sind wasserundurchlässig und entsprechen damit funktional einer 

schützenden Deckschicht, die einen Eintritt von belastetem Oberflächenwasser und 

einen Kontakt zwischen den wasserführenden Schichten verhindert. Die Verwendung 

von umweltverträglichen Materialien stellt sicher, dass keine Veränderungen der 

Grundwasserbeschaffenheit zu befürchten sind. 

Für den Neubau der Kuppelstelle Grenzach (Betonteilschalhaus, Zufahrtsstraße und 

Verkehrsflächen) finden kleinflächige anlagenbedingte Versiegelungen statt, die 

aufgrund der Kleinflächigkeit keine spürbaren Auswirkungen auf die lokalen und 

regionalen Grundwasservorräte haben. 

Die vorhabenbedingten kleinflächigen Baumaßnahmen haben keine spürbaren 

Auswirkungen auf die Grundwasservorräte und stellen keine Strömungshindernisse 

dar. 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:  
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- Beim Einsatz von Maschinen und Geräten wird mit besonderer Sorgfalt gear-

beitet. Fahrzeuge und Maschinen werden gegen Kraftstoff- und Ölverluste 

gesichert. Es werden möglichst biologisch abbaubare, aber nicht wasserlösliche 

Hydrauliköle und Schmierstoffe verwendet. 

- Während der Umsetzung der Baumaßnahme wird im Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (Betriebs- und Schmierstoffen, Lösungs- und 

Reinigungsmitteln etc.) mit besonderer Sorgfalt gearbeitet. 

- Wartungs- und Reparaturarbeiten von Maschinen werden nur auf wasserdicht 

befestigten Flächen und mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen; Betankungen 

erfolgen nur auf den dafür vorgesehenen, befestigten Flächen. 

- Baustelleneinrichtungsflächen einschließlich der Zuwegungen werden nach 

Abschluss der Baumaßnahmen in ihren Ursprungszustand zurückversetzt, 

sodass die Funktionen des Naturhaushaltes wieder übernommen werden 

können. Nach Ende der Bauarbeiten werden sämtliche Fremdmaterialien von 

den Flächen entfernt und sachgemäß entsorgt. 

- Kontaminiertes Aushubmaterial wird fachgerecht gelagert (z.B. auf abgedichteten 

Lagerflächen). 

- Es werden umweltverträgliche Baumaterialien verwendet. 

Bei Einhaltung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind die Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser als nicht erheblich 

einzustufen. 

B.3.2.3.5 Schutzgut Luft und Klima 

Für das Schutzgut Luft und Klima wurden lediglich geringe bau- und anlagebedingte 

Konflikte bezüglich des Vorhabens identifiziert (s.o. unter B.3.2.2.5). Betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen von Luft und Klima können aufgrund der Elektrifizierung der 

Strecke und die Umstellung auf den elektrischen Bahnbetrieb ausgeschlossen 

werden. 

Zum Schutz vor baubedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes durch 

Emissionen von Luftschadstoffen und Stäuben werden folgende Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen getroffen: 

- Bei Arbeiten im Bereich von Wohngebieten werden Abgas- und Staubemissionen 

durch den Einsatz schadstoffarmer Baumaschinen und -fahrzeuge (Einsatz von 
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Katalysatoren und Rußfiltern) möglichst geringgehalten. Ferner werden 

vermeidbare Beeinträchtigungen, z.B. durch das Abschalten von Motoren in 

Arbeitspausen, vermieden. 

- Durch Befeuchten des Materials bei Abbruch, Lagerung und Transport sowie 

Befeuchten der Baustraßen (v.a. während langanhaltender Trockenperioden) 

kann einer erhöhten Staubentwicklung entgegengewirkt werden. 

Bau- und anlagebedingt kommt es zu geringen Beeinträchtigungen von Klima und 

Luft aufgrund der Inanspruchnahme kleinklimatisch wirksamer Gehölzstrukturen im 

Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen (temporär) sowie kleinflächiger 

Neuversiegelungen durch den Bau des neuen Haltepunktes Rheinfelden (Baden) 

Warmbach sowie des Kuppelstellengebäudes und dessen Zuwegung. 

- Durch die Wiederherstellung der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen 

sowie die Neuanlage von Gebüschen und Streuobstwiesen werden geringfügige 

Eingriffe in Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiete ausgeglichen. 

Unter Beachtung der obengenannten Vermeidungs-, Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Luft und Klima. 

B.3.2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Baubedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft ergeben sich vor allem 

durch die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen. Diese befinden 

sich überwiegend in der Nähe von bestehenden Verkehrswegen oder in 

Siedlungsgebieten, so dass es aufgrund der Vorbelastungen zu keinen wesentlichen 

zusätzlichen Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes kommt. Hingegen 

wird es aufgrund der Einrichtung einer BE-Fläche innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes „Schloss Beuggen“ zu Beeinträchtigungen kommen. 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden die betroffenen Flächen durch 

geeignete Maßnahmen wiederhergestellt, sodass nur von zeitlich begrenzten 

Beeinträchtigungen auszugehen ist. 

Anlagebedingt stellt die geplante Trasse aufgrund der Vorbelastungen nur eine 

geringfügige Beeinträchtigung dar. In der offenen Landschaft ist die Trasse 

grundsätzlich besser einsehbar, jedoch wirken trassenbegleitende Gehölze teilweise 

sichtverschattend auf das Oberleitungssystem. In den offenen Landschaftsbereichen 

sowie in den Landschaftsbildeinheiten hoher Wertigkeit (z.B. Schloss Beuggen) wird 
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eine Beeinträchtigung zurückbleiben, die aber durch Vermeidungsmaßnahmen 

verringert werden kann. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die über das bestehende Maß hinausgehen, 

sind nicht zu erwarten. 

Folgende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind durch die 

Vorhabenträgerin geplant: 

- Der Eingriff innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Schloss Beuggen“ erfolgt 

in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde. 

- Einpassung störender Objekte durch die Eingrünung der Trasse und anderer 

technischer Bauwerke durch Anpflanzung von Bäumen und anderen 

Gehölzstrukturen sowie die Errichtung von Sichtschutzzäunen 

- Bestmögliche Anpassung der Oberleitungsmasten an die Landschaft, z.B. durch 

eine grüne Farbe der Maste 

- Rekultivierung und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes von 

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

- Verminderung der Beeinträchtigung der Erholungseignung durch Vermeidung 

nächtlicher Beleuchtung sowie weitscheinender Lichtquellen 

Unter Beachtung aller Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben keine 

erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaft. 

B.3.2.3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Im Rahmen des UVP-Berichtes wurden alle vorhandenen Dokumentationen zum 

Denkmalschutz entlang der Bahnlinie erfasst und in Tabellenform sowie in Bestands-

plänen dargestellt. 

Bau- und Kunstdenkmäler sind von den Baumaßnahmen nicht unmittelbar betroffen. 

Bauzeitlich kann es jedoch zu Störungen durch Erschütterungen (z.B. durch 

Rammgründungen) kommen. Daher ist vorgesehen, Gebäude und Einzelbauwerke 

im Nahbereich der Gründungsmaßnahmen (Entfernung < 10 m) in die 

Beweissicherung mit einzubeziehen. Eine Liste potenziell betroffener Objekte wird 

rechtzeitig vor Baubeginn mit der Denkmalbehörde abschließend abgestimmt. 

Die im Untersuchungsgebiet betrachteten archäologischen Denkmäler 

(Bodendenkmäler) reichen zum Teil bis in den Vorhabenbereich hinein. Die 
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vollständige Ausdehnung dieser Denkmäler ist jedoch nicht bekannt. Bei der 

Gründung und Errichtung der Oberleitungsmasten sowie der Gründung einzelner 

Bahnsteige kann es zu Eingriffen in solche Flächen kommen. Da sich diese 

Baumaßnahmen aber ausschließlich auf die bereits technisch vorgeprägte 

Bahnanlage selbst konzentrieren, ist nicht damit zu rechnen, dass diese punktuellen 

Eingriffe in tiefere Bodenschichten zu einer neuen Störung führen. Sollten im Zuge 

der Bauarbeiten Denkmäler jeglicher Art gefunden werden, gelten hierfür die 

gesetzlichen Regelungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 20 DSchG – Zufällige 

Funde). 

Im Umfeld der bekannten Denkmäler sind die Vorbelastungen so hoch, dass die 

Neuanlage von Oberleitungen oder ähnlichen, visuell zu berücksichtigenden 

Bauwerken zu keinen relevanten Beeinträchtigungen führt. Alle Denkmäler sind 

bereits innerhalb eines stark anthropogen geprägten Raums oder im Nahbereich 

bahntechnischer Anlagen gelegen. Eine signifikante Verschlechterung der 

Denkmalwirkung durch neu entstehende visuelle Barrieren ist nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Kulturdenkmäler und archäologische Denkmäler 

sind nicht zu erwarten, da diese sich bereits jetzt im Nahbereich des Bahnbetriebs 

befinden und diesbezüglich durch das geplante Vorhaben keine nennenswerten 

Veränderungen zu erwarten sind. 

Um die Auswirkungen auf bekannte und ggf. auch unbekannte Denkmäler so gering 

wie möglich zu halten, sind folgende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

geplant: 

- Das Datum des Baubeginns wird dem Regierungspräsidium Stuttgart, 

Landesamt für Denkmalpflege, und der Unteren Denkmalschutzbehörde 

mindestens vier Wochen vorher mitgeteilt. 

- Eine Liste der im Rahmen einer erweiterten Beweissicherung zu 

berücksichtigenden Gebäude und Einzelbauwerke im Nahbereich der 

Gründungsmaßnahmen (Entfernung < 10 m) wird rechtzeitig vor Baubeginn mit 

der Denkmalschutzbehörde abschließend abgestimmt. 

- Die bauausführenden Firmen werden über die Meldepflicht bei zufälligen Funden 

von Denkmälern informiert. Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) hat 

derjenige, der (zufällig) Bodendenkmäler entdeckt, dies unverzüglich der 

Denkmalfachbehörde, der Gemeinde oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten 
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Werktages nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten, sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Zusammenfassend verbleiben unter Beachtung der vorstehend aufgeführten 

Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und 

sonstige Sachgüter. 

B.3.2.4 Zusammenfassung 

Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich feststellen, dass die 

Planung des Vorhabens dem Prinzip der Umweltvorsorge ausreichend Rechnung 

trägt. 

Die aus dem Vorhaben resultierenden Umweltauswirkungen sind in den 

Planfeststellungsunterlagen entsprechend den gesetzlichen Regelungen erfasst und 

beschrieben. Dabei umfasst die Beschreibung des Vorhabens gemäß den Vorgaben 

des § 24 Abs. 1 Nr. 3 UVPG auch die Maßnahmen, mit denen erhebliche 

Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder - soweit möglich - 

ausgeglichen werden. Die Vorhabenträgerin hat die einzelnen zum Teil 

entgegenstehenden Belange soweit als möglich zu einem sachgerechten Ausgleich 

gebracht, unvertretbare Wechselwirkungen ergeben sich nicht. 

Zusammenfassend betrachtet führt das geplante Vorhaben zwar zu unvermeidbaren 

Eingriffen in Natur und Landschaft, den Eingriffen wird jedoch durch angemessene 

Kompensationsmaßnahmen Rechnung getragen, so dass eine vollständige 

Kompensation erreicht wird. Artenschutzrechtlich erforderliche Ausnahmen können 

zugelassen werden. 

Dauerhafte Flächenverluste liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Zudem 

können über Ausgleichsmaßnahmen, die meist einen Ersatz zuvor 

verlorengegangener Habitatflächen als Ziel haben, erhebliche Beeinträchtigungen 

und ein Verlust der Faunadiversität vermieden werden, wodurch 

entscheidungserhebliche Wechselwirkungen ausbleiben. 

Baubedingte Immissionen werden durch geeignete Maßnahmen reduziert, so dass 

gemessen an den gesetzlichen Anforderungen keine Konflikte zu erwarten sind. 

Die aufgrund der Errichtung neuer Oberleitungsmasten, der Versiegelung durch Aus- 

und Neubauten von Haltepunkten sowie der erforderlichen Erweiterung der 

Rückschnitts- und Stabilisierungszone entlang der Bahnstrecke nicht vermeidbaren 

umfangreichen Gehölzverluste und Gehölzrückschnitte werden durch ebenso 
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umfangreiche Gehölzneupflanzungen wieder ausgeglichen. Um für die Avifauna 

schneller einen Ersatz für die mit den Gehölzverlusten einhergehenden Verluste von 

Bruthabitaten zu schaffen, werden Teile der zu entfernenden Gehölze in geeigneten 

Bereichen als sogenannte „Wilde Hecken“ wieder eingepflanzt und übernehmen 

somit zeitnah die Funktionen der entfallenden Gehölze. 

Eingriffe in Oberflächengewässer oder in Überschwemmungsgebiete sind nicht zu 

befürchten, so dass es zu keinem Verlust wertvoller und für spezialisierte Tier- und 

Pflanzenarten essenzieller Feuchthabitate kommen wird. 

Umweltbelange stehen dem Vorhaben somit nicht entgegen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt, die einer Zulassung des Vorhabens entgegenstünden, nicht zu erkennen 

sind. 

Mithin lautet das Ergebnis der UVP, dass die Planung dem Prinzip wirksamer 

Umweltvorsorge im Sinne des UVPG hinreichend Rechnung trägt. 

B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens 

B.4.1 Planrechtfertigung 

Mit den gesamthaft zur Beantragung stehenden Teilmaßnahmen der Elektrifizierung 

einschließlich den Anlagen der Bahnstromversorgung, dem barrierefreien Ausbau der 

Verkehrsstationen, dem Neubau von drei Haltepunkten und der betrieblichen 

Ertüchtigung, soll die Strecke 4000 zwischen Basel und Konstanz abschließend 

durchgehend für einen elektrifizierten Betrieb ausgebaut werden. 

Ziel ist es, über eine Taktverdichtung und Fahrzeitverkürzungen, den Betrieb und den 

Zugang zum Verkehrsträger Schiene aufzuwerten und wesentlich zu verbessern. 

Dafür werden alle bahnspezifischen, infrastrukturell erforderlichen Maßnahmen in 

ihrer Gesamtheit in der Planung berücksichtigt. 

Die durchgehende Elektrifizierung und der Ausbau des Streckenabschnittes zwischen 

Basel Bad Bf und Erzingen (Baden) ist Voraussetzung für die Umsetzung der 

zukünftig geplanten Verkehrs- und Angebotskonzepte des Landes Baden-

Württemberg und der grenznahen Schweizer Kantone unter anderem Basel-Stadt. Es 

wird die Möglichkeit geschaffen, das gesamte Zugangebot zwischen Basel Bad Bf 

und Bf Singen (Hohentwiel) durchgehend mit elektrischen Fahrzeugen abwickeln zu 

können. In Verbindung mit der geplanten Angebotsausweitung über engere Taktung 
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und kürzere Fahrzeiten sowie durch die Erneuerung der Verkehrsstationen, in Betrieb 

und Zugang, kann eine erhebliche Attraktivitätssteigerung des 

Schienenpersonennahverkehres (SPNV) erreicht werden. 

Der SPNV profitiert zukünftig von mehr Verbindungen zwischen Südbaden mit 

Übergang an die Rheintalbahn, dem Bodensee mit Übergang in die 

Bodenseegürtelbahn sowie an dortigen Nord-Süd-Verbindungen und der Nord- und 

Ostschweiz. Zudem ermöglicht das Vorhaben grenzübergreifend eine verkehrliche 

Einbindung in die trinationale S-Bahn Basel im Ballungsraum Basel, Basel-

Landschaft, Südbaden, Elsass und die direkte Anbindung von Koblenz (CH) an die S-

Bahn Zürich. 

Die Planrechtfertigung ist gegeben, wenn die Maßnahme gemessen insbesondere an 

den Zielen des § 1 AEG vernünftigerweise geboten ist. Nach § 1 Absatz 1 AEG ist 

Zweck des Gesetzes insbesondere die Gewährleistung eines sicheren Betriebs der 

Eisenbahn und eines attraktiven Verkehrsangebotes auf der Schiene. Hier gehören 

unter anderem die Erhöhung der Attraktivität des Schienenverkehrs durch 

Verbesserung des Fahrkomforts und Verkürzung der Fahrzeiten, die Verbesserung 

betrieblicher Verhältnisse, die Beseitigung von betrieblichen Engpässen, die 

übergeordnete Zielsetzung der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs in 

einem Ballungsraum, die Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die Schiene, 

die Anbindung und Erschließung anderer Verkehrsanlagen sowie die Verbesserung 

der Schienenanbindung von ländlichen Räumen. 

Gemessen an den vorgenannten Zielsetzungen und den zu Grunde zu legenden 

Inhalten, ist daher das hier planfestzustellende Vorhaben erforderlich. 

Für das Vorhaben Ausbau und Elektrifizierung Hochrhein Basel Bad Bf – Erzingen 

(Baden) ist daher die Planrechtfertigung gegeben, denn die Planung ist 

„vernünftigerweise geboten“ im Sinne des Fachplanungsrechts. 

B.4.2 Abschnittsbildung 

Die Bildung einzelner Abschnitte bei der Planung von Verkehrswegen ist ein 

Instrument der planerischen Problembewältigung und grundsätzlich zulässig. 

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und einer möglichst weitgehenden Vereinfachung 

der Verwaltungsverfahren wurde, neben den sich aus der Maßnahme selbst 

ergebenden jeweils nationalen Deutschen und Schweizerischen Zuständigkeiten, 

eine weiterführende Teilung in eigenständige Planrechtsabschnitte gewählt. 
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Der in deutsche Zuständigkeit fallende Maßnahmenanteil setzt sich aus insgesamt 

drei Planfeststellungsabschnitten (PFA) zusammen, die sowohl verwaltungsrechtlich 

als auch infrastrukturelle Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die 

Abschnittsbildung gliedert sich wie folgt: 

● PFA 2: Staatsgrenze Grenzacher Horn – Landkreisgrenze Lörrach/Waldshut 

● PFA 3: Landkreisgrenze Lörrach/Waldshut – Gemeindegrenze Dogern/Waldshut  

● PFA 4: Gemeindegrenze Dogern/Waldshut – Bf Erzingen Staatsgrenze 

Die PFA sind nach den Verwaltungsgrenzen der Landkreise Lörrach und Waldshut 

und weiter im Wesentlichen nach der infrastrukturellen Differenzierung in Zwei- 

beziehungsweise Eingleisigkeit einschließlich des Bahnhofs Waldshut unterschieden. 

Eine selbständige Verkehrsfunktion des einzelnen Abschnitts wird nicht gefordert. Da 

die Planrechtfertigung für das Gesamtvorhaben bejaht wird, folgt daraus auch die 

Planrechtfertigung für den einzelnen Streckenabschnitt. Anhaltspunkte dafür, dass 

der hier planfestzustellende Abschnitt Zwangspunkte für einen anderen Abschnitt 

setzt, sind ebenfalls nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgetragen.  

Insgesamt liegt durch die von der Vorhabenträgerin vorgenommene 

Abschnittsbildung aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine Überschreitung der 

planerischen Gestaltungsfreiheit vor. Die Planung ist daher mit den Grundsätzen der 

Abschnittsbildung vereinbar. 

B.4.3 Variantenentscheidung 

Grundlegend sind in der Ermittlung etwaiger Planungsvarianten diejenigen 

Alternativen bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials zu berücksichtigen, 

die sich nach Lage der Dinge ernsthaft anbieten. Gegenstand der vorliegenden 

Planung ist der Ausbau und Elektrifizierung der Hochreinbahn als bestehende 

Eisenbahnstrecke, was für sich betrachtet, mit den grundlegend vorhandenen 

Infrastrukturen, die Wahl wesentlich unterschiedlicher Alternativen einschränkt. Die 

vorgegebene Streckenführung und vorhandenen Verkehrsstationen schränken die 

Planungsvarianten auf im Wesentlichen punktuelle und im Detail zu betrachtende, 

technische Lösungen ein. 

So wird die Streckenführung selbst, bis auf punktuelle Ausnahmen weder in der Lage 

noch in der Höhe verändert. Echte weiträumige Alternativen scheiden damit aus. 

Lediglich die Standortwahl für die neu zu errichtenden Anlagen der 

Bahnstromversorgung lassen hier einen weitreichenderen Entscheidungsspielraum. 
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Als grundlegende Alternative ist im Hinblick auf die gewählte technische Lösung der 

Elektrifizierung, der Einsatz alternativer Antriebstechniken betrachtet worden. Auf die 

entsprechenden Ausführungen im Erläuterungsbericht wird verwiesen. Letztlich 

überzeugend war für die Planfeststellungsbehörde, dass die Ablösung der 

„Dieselinsel“ durch eine zum Beispiel „Akku-“ oder „Hybridinsel“ betrieblich als 

nachteilig betrachtet werden kann und in diesem Hinblick dem Projektziel 

widerspricht, denn betrieblich betrachtet schränkt der Einsatz einer technischen 

„Sonderlösung“ in Bezug auf die zu- und abführenden Strecken die möglichen 

Laufwege und die Flexibilität im Netz erheblich ein. 

In Bezug auf die technische Ausführung der reinen Oberleitungsanlagen sind die 

Vorgaben der geltenden Richtlinien und Gesetze einzuhalten und dieser damit enge 

Grenzen gesetzt. Im Zuge der ersten Vorplanungen wurden zwei grundsätzliche 

Ausführungsarten, nämlich eine Anlage nach Schweizer und eine nach deutscher 

Bauart untersucht. Im Wesentlichen aufgrund der insgesamt in der Erstellung und 

dem späteren Betrieb höheren Wirtschaftlichkeit ist die Oberleitung nach deutscher 

Bauart als Re 200 geplant. Aufgrund der Schnittstellen in das Schweizer 

Eisenbahnnetz wird im Basel Bad Bf und Bf Waldshut die Oberleitung mit geringerer 

Fahrdrahtseitenlage, entsprechend Schweizer Bauart, ausgeführt. Die Lage der 

Maste zur Gleisachse leitet sich aus den örtlichen baulichen und 

eigentumsrechtlichen Verhältnissen und möglichst minimierter Eingriffe in die 

relevanten Schutzgüter ab 

Die Lage der neu zu erstellenden Anlagen der Bahnstromversorgung ist mit Blick auf 

mögliche Varianten differenziert zu betrachten. 

Für die Kuppelstelle am Grenzacher Horn leitet sich, aus deren technischer 

Notwendigkeit als elektrische Trennung zwischen den Anlagen auf Schweizer Seite 

bzw. deutschem Staatsgebiet, eine grenznahe Lage ab. Darüber hinaus sind die dort 

zur Verfügung stehenden bahneigenen Flächen für die Errichtung der Anlagen und in 

dem Zusammenhang geringeren Wirkung auf Belange Dritter ausschlaggebend. 

Aufgrund der schon genannten möglichst grenznahen Lage scheiden entferntere 

Alternativstandorte nicht zuletzt wegen der umfangreicheren Flächeneingriffe für die 

zusätzlich notwendigen Leitungsverlegungen dem Grunde nach aus. Eine rein 

technische Alternative mit dem Bau eines Schaltpostens im Bereich Basel Bad Bf 

wurde im Vorfeld ebenfalls geprüft, musste aber wegen administrativer, respektive 

zollrechtlicher Belange verworfen werden. Gleiches schließt generell eine Lage auf 
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Schweizer Staatsgebiet aus. Der gewählte Standort bietet zudem den im Mittel 

weitestmöglichen Abstand zur angrenzenden Bebauung. 

Der Ausbau der Verkehrsstationen ist in Örtlichkeit und Lage am Bestand zu 

orientieren. Die planerischen Vorgaben zur Ausbaulänge von 155 m und Ausbauhöhe 

von 55 cm über Schienenoberkante richten sich nach den Vorgaben des in Baden-

Württemberg zu Grunde zu legenden Landesstandard. Die sonstige Ausstattung und 

Ausbau der Bahnsteigzugänge richten sich nach den geltenden Richtlinien der DB 

Station & Service AG, nunmehr DB InfraGO. 

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen 

und einer engmaschigeren Abdeckung des SPNV zwischen und zu/von den Zentren 

Lörrach und Rheinfelden ist der Neubau der Station Hp Rheinfelden (Baden) 

Warmbach geplant. Der konkret gewählte Standort orientiert sich an der Lage zum 

bestehenden Bahnübergang Hertener Straße. Der Bahnübergang kann dort als 

Gleisquerung von den Reisenden mit genutzt werden. Auf die Erstellung von neuen 

Zugangs- und Querungsbauwerken kann verzichtet werden, was die Eingriffe in 

öffentliche und private Belange im Sinne von Grundstücksinanspruchnahmen 

und/oder negative Auswirkungen auf die Verkehrsflächen der Eisenbahnstraße und 

der Straßen Im Ortsetter und Emil-Fritschi-Weg erheblich verringert. Letzteres spricht 

gleichzeitig gegen einen Standort östlich des Bahnüberganges. Gegen die Ostlage 

spricht ebenfalls der dort parallel zur Bahnlinie verlaufende Kleinbach, der durch den 

Bahnsteig an Gleis 1 vollständig überbaut werden müsste. Eine mögliche Erweiterung 

des Siedlungsgebietes der Gemeinde wird vorrangig auf den Freiflächen östlich der 

Hertener Straße stattfinden. Unmittelbar am gewählten Standort liegt bereits die 

Planung einer Park&Ride-Anlage durch die Gemeinde vor. In Verbindung mit der in 

der Hertener Straße verlaufenden Buslinie kann an dieser Stelle eine Konzentration 

mit direkten Übergängen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern erreicht 

werden. 

Zusammenfassend erfüllt die Maßnahme im geplanten und zur planungsrechtlichen 

Zulassungsentscheidung vorgelegten Umfang die allgemeinen verkehrspolitischen 

Ziele der Landes- und Bundespolitik. Diesen wird die aktuelle Situation im 

Planungsraum nicht gerecht. 

Das durch das Land Baden-Württemberg als Aufgabenträger des Schienenpersonen-

nahverkehrs vorgegebene Verkehrskonzept, in Verbindung mit den 

grenzüberschreitenden Verkehrsentwicklungsplänen, definieren ein klares Projektziel. 

Dieses Ziel ist mit der aktuell bestehenden Infrastruktur so nicht umsetzbar. Weder in 
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Bezug auf die Antriebsart noch die Attraktivität und die generelle Zugänglichkeit zum 

Verkehrsträger Bahn als auch im Hinblick auf ein erhöhtes und zuverlässiges 

Angebot ergeben sich augenscheinlich keine Alternativen, die sich vorzugswürdig 

gegenüber der gewählten Lösung anbieten. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Variantenentscheidung der 

Vorhabenträgerin nicht zu beanstanden ist. 

B.4.4 Raumordnung und Landesplanung 

Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung 

stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 

bis 4 ROG sind bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die 

der Planfeststellung bedürfen, die Ziele der Raumordnung zu beachten und die 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

Die Elektrifizierung findet entlang der bestehenden Hochrheinbahn statt. Durch die 

vorhandene Bahnstrecke und die damit verbundene Trennung historisch 

gewachsener Nutzungen und Funktionsbezüge ist der betrachtete Raum bereits 

vorbelastet. 

Seitens des Landes Baden-Württemberg, als Aufgabenträger im 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV), wurde in Abstimmung mit den regionalen 

Gebietskörperschaften ein zukünftig erheblich umfangreicheres und 

kundengerechteres Angebotskonzept aufgestellt. Auf diesem im Juni 2017 durch die 

Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) übergebenen Konzept wurde 

durch die DB Netz AG, nunmehr DB InfraGO die entsprechende verkehrliche 

Aufgabenstellung entwickelt. 

Dieses Konzept berücksichtigt zukunftsweisend ein durchgehendes mit elektrischen 

Fahrzeugen zu erbringendes Zugangebot zwischen Basel Bad Bf und Singen 

(Hohentwiel), mehr und schnellere Verbindungen zwischen Südbaden, Bodensee und 

der Nord- und Ostschweiz, über die verbesserte Anbindung des Bf Koblenz (CH) den 

Anschluss an die S-Bahn Zürich und mittel bis langfristig die Einbindung in die 

Trinationale S-Bahn Basel. 

Der Ausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn ist Bestandteil des 2018 vom 

Land Baden-Württemberg aufgestellten landesweiten Elektrifizierungskonzeptes und 
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deckt sich mit den Zielen des Regionalplans der Region Hochrhein-Bodensee. 

Darüber hinaus ist die Maßnahme auch Bestandteil des strategischen 

Entwicklungsprogrammes der Schweiz (STEP 2030/35). 

Insofern kann festgehalten werden, dass das Vorhaben mit dem regionalplanerischen 

Ziel vereinbar ist. 

B.4.5 Umweltfachliche Bauüberwachung 

Die Erforderlichkeit einer generellen umweltfachlichen Bauüberwachung ergibt sich 

entsprechend der Anlage 4 zum Umwelt-Leitfaden, Teil VII, in Verbindung mit den 

weiteren Ausführungen unter B.4.6, B.4.7, B.4.8, B.4.10, B.4.11, B.4.13 und B.4.21 

dieses Beschlusses. 

B.4.6 Wasserhaushalt 

Das vorliegende Bauvorhaben steht mit den Belangen des Gewässerschutzes und 

der Wasserwirtschaft im Einklang. 

B.4.6.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich während der Bauausführung sowie nach 

Fertigstellung der Bauwerke wasserrechtliche Tatbestände, die durch Benutzungen 

nach dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 9 WHG) definiert sind und der Erlaubnis oder 

Bewilligung bedürfen. Darüber hinaus sind im Zuge des Projekts in verschiedenen 

Bereichen Einleitungen des anfallenden Niederschlagswassers in 

Entwässerungsleitungen Dritter vorgesehen. Die entsprechenden Angaben sind in 

den Planunterlagen detailliert dargestellt. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind die nachfolgenden wasserrechtlichen 

Tatbestände zu betrachten:  

1. Gewässerbenutzung, Einleiten von Stoffen in Gewässer in Form von 

Versickerung von Niederschlagswasser von Bahnsteigen und Zuwegungen, 

Dächern der Betonschalthäuser sowie Betriebswege in das Grundwasser  

2. Gewässerbenutzung, Einleiten von Stoffen in Gewässer in Form von Einleitung 

von Niederschlagswasser von Bahnsteigen und Zuwegungen in oberirdische 

Gewässer  
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3. Gewässerbenutzung, Einbringen von Stoffen in Gewässer in Form von Einbringen 

von Mastfundamenten, Verbauten, Fundamente sowie Aufzugsschächte in das 

Grundwasser  

4. Einleitung von Tagwasser in Leitungen Dritter 

5. Einleitung von Niederschlagswasser in Leitungen Dritter 

Das Regierungspräsidium Freiburg führt im Auftrag des Eisenbahnbundesamtes für 

die o. g. Maßnahme der Vorhabenträgerin ein Anhörungsverfahren nach dem 

Allgemeinen Eisenbahngesetz durch. Auf der Grundlage der ersten Anhörung und 

der geführten Fachgespräche hat die Vorhabenträgerin die Planunterlagen 

überarbeitet. Mit Schreiben vom 07.09.2023 haben Sie den Sachbereich 6-Süd 

erneut an dem Verfahren beteiligt. 

Auf Grundlage der Stellungnahme vom 21.09.2023 sowie einem gemeinsamen 

Gespräch zwischen dem Sachbereich 6-Süd sowie den Projektverantwortlichen am 

10.07.2024, erfolgte eine erneute Überarbeitung und Anpassung der 

Planungsunterlagen. Aufgrund dieser Änderungen erfolgte eine Anpassung der 

Stellungnahme vom 21.09.2023. 

Im Rahmen des Vorhabens ist die Versickerung von anfallendem 

Niederschlagswasser von Bahnsteigen, Zuwegungen, Dachflächen und von 

Betriebswegen in das Grundwasser vorgesehen. Das Einleiten von Stoffen in 

Gewässer stellt eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar 

und erfordert eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG.  

Für die folgenden Verkehrsstationen und die Kuppelstelle Grenzach sind die 

aufgeführten Entwässerungen in Form von Versickerungen geplant (siehe A.3.1.1). 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken, 

solange dieses gemäß den eingereichten Unterlagen sowie unter Einhaltung und 

Beachtung der unten aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise umgesetzt 

wird. 

Im Rahmen des Vorhabens ist am Haltepunkt Herten (Baden) die Einleitung von 

anfallendem Niederschlagswasser vom Außenbahnsteig des Gleises 1, dem Bereich 

des Bahnsteiges und der Wetterschutzhäuser in ein Oberflächengewässer 

(Mattenbach) vorgesehen (siehe A.3.1.2). Es handelt sich hierbei um eine 

Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG, die gemäß § 8 WHG einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen 

das Vorhaben keine Bedenken, solange dieses gemäß den eingereichten Unterlagen 
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sowie unter Einhaltung und Beachtung der unten aufgeführten Nebenbestimmungen 

und Hinweise umgesetzt wird. 

Im Rahmen des Vorhabens ist das dauerhafte und ggf. bauzeitliche Einbringen von 

Stoffen in das Grundwasser in Form von Mastfundamenten der Oberleitung und 

Signale, Verbauten von Baugru-ben, Fundamente von Bahnsteigen, Fundamente von 

Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke sowie Aufzugschächte vorgesehen. 

Es handelt sich hierbei um eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG, die ge-mäß § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf.  

Gemäß § 49 Abs. 1 WHG ist abweichend von § 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 eine 

Erlaubnis nur erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die 

Gewässerbeschaffenheit auswirken kann. 

Es ist geplant beiderseits der Strecke und im Bereich der Haltepunkte ca. alle 70 m 

auf einer Strecke von 22,7 km 534 Oberleitungsmasten zu stellen. In Kurven werden 

diese entsprechend enger gestellt (ca. alle 50 m). Für die Mastgründungen wird für 

den überwiegenden Teil der Masten eine Fundamentfläche von ca. 0,64 m² (0,8 x 

0,8 m) angegeben. Bei 15 % der Fundamente werden Pyramindenfundamente mit 

Stahlbeton und einer Fläche von 2,6 m² (1,6 x 1,6 m) verwendet. Es wird davon 

ausgegangen, dass ca. 25 % der Fundamente der Oberleitungsmasten in 

grundwasserführende Schichten hineinreichen werden. 

Von der Vorhabenträgerin wird aufgeführt, dass aufgrund der geringen 

Bauteilbemessungen u. a. der Signal- und Oberleitungsmasten diese ohne messbare 

Aufstauungen umströmt werden können und daraus keine Beeinträchtigungen und 

keine nachteilige Veränderung der Grundwasser-beschaffenheit erfolgen.  

Aufgrund der geringen Fläche der Fundamente der Mastgründungen ist von keiner 

schädlichen Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit oder einer nachteiligen 

Beeinträchtigung auf die Fließeigenschaften des Grundwassers auszugehen. 

Eingriffe in das Grundwasser mit dauerhaftem Verbleib sollen gemäß der 

Planunterlage am Bahnhof Grenzach, am Haltepunkt Rheinfelden-Warmbach, am 

Haltepunkt Beuggen und am Haltepunkt Schwörstadt erfolgen. Es wird in den 

Planunterlagen darauf verwiesen, dass es lokal zu Umlenkungen der 

Grundwasserströmung und ggf. auch zu einem geringen Rückstau im Grundwasser 

kommen kann. Da es sich im Vergleich zur Fläche des Grundwasserkörpers nur um 

punktuelle, kleinflächige vorhabenbedingte Gründungstiefen von bis zu ca. 9 m² je 

Bauwerk (Aufzüge, Brückenfundamente und -pfähle) handelt, die in die 
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grundwasserführenden Schichten hineinreichen, können negative Auswirkungen auf 

den mengenmäßigen Zustand des jeweils betroffenen Grundwasserkörpers, 

insbesondere in Bezug auf einen lokalen, geringen Rückstau, mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Das bauzeitliche Einbringen von Stoffen in das Grundwasser in Form von Verbauten 

von Baugruben soll am Bahnhof Grenzach, am Haltepunkt Rheinfelden-Warmbach, 

am Bahnhof Rheinfelden und am Haltepunkt Beuggen erfolgen. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand ist eine Durchteufung nicht zu erwarten (Gleichklang mit der 

Stellungnahme des Landratsamtes Lörrach vom 29.11.2021). Falls sich wider 

Erwarten während der Bauarbeiten eine Durchteufung in einen unterhalb liegenden 

Grundwasserleiter abzeichnet, werden in Absprache mit dem Landratsamt Lörrach 

Maßnahmen ergriffen, die dazu geeignet sind, der Vermischung von Grundwässern 

unterschiedlicher Grundwasserstockwerke entgegenzuwirken, um somit potenzielle 

Gefährdungen der jeweiligen (tieferliegenden) Grundwasserleiter durch 

Schadstoffeinträge auszuschließen. Um sicher zu stellen, dass keine baubedingten 

negativen Auswirkungen auf das Grundwasser erfolgen, sind die Gründungskörper 

wasserundurchlässig zu gestalten und entsprechen damit funktional einer 

schützenden Deckschicht, die einen Eintritt von belastetem Oberflächenwasser und 

einen Kontakt zwischen den wasserführenden Schichten verhindert. Da es sich im 

Vergleich zur Fläche des Grundwasserkörpers nur um punktuelle, kleinflächige 

vorhabenbedingte Gründungstiefen von bis zu ca. 9 m² je Bauwerk (Aufzüge, 

Brückenfundamente und -pfähle) handelt, die in die grundwasserführenden Schichten 

hineinreichen, können negative Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand des 

jeweils betroffenen Grundwasserkörpers, insbesondere in Bezug auf einen lokalen, 

geringen Rückstau, mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Das Vorhaben hat keine direkten Auswirkungen auf Gewässer (Grundwässer oder 

oberirdische Gewässer), die eine quantitative oder qualitative Beeinflussung nach 

sich ziehen können. Die im Bereich des Grundwasserleiters geplanten kleinflächigen 

Bauteile stellen keine Strömungshindernisse dar und führen nicht zu nachweisbaren 

Veränderungen in den Grundwasserkörpern. 

Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist somit nicht notwendig. 

Während der Bauzeit erfolgt die Einleitung des Bauwassers aus den 

Tagwasserhaltungen in das öffentliche Kanalnetz und Entwässerungsleitungen 

Dritter. Die Vorgaben des jeweiligen Abwasserbeseitigungspflichtigen sind zu 

beachten. 
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Bezüglich der Einleitung von Niederschlagswasser im Bahnhofe Grenzach, Bahnhof 

Rheinfelden (Baden), den Haltepunkten Wyhlen, Herten (Baden), Rheinfelden 

(Baden) Warmbach, und Schwörstadt, in das öffentliche Kanalnetz, sind die 

Vorgaben des jeweiligen Abwasserbeseitigungspflichtigen zu beachten. 

B.4.6.2 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Die Pfahlgründungen der Ingenieurbauwerke, Signal- und Oberleitungsmasten 

greifen dauerhaft punktuell in die Grundwasservorkommen ein. Daraus erfolgen aber 

keine Beeinträchtigung und auch keine nachteilige Veränderung der 

Wasserbeschaffenheit. Die Untersuchung dieses Sachverhalts wurde von der 

Vorhabenträgerin verfolgt und ist in den Planunterlagen entsprechend dargestellt. 

Eine Betrachtung von wasserrechtlichen Tatbeständen erfolgt nur wenn durch das 

geplante Vorhaben eine Änderung gegenüber dem Bestand vorliegt. Das Vorhaben 

hat keine direkten Auswirkungen auf Gewässer (Grundwässer oder oberirdische 

Gewässer), die eine quantitative oder qualitative Beeinflussung nach sich ziehen 

können. Eine Grundwasserabsenkung ist beispielsweise für keine der baulichen oder 

bauzeitlichen Anlagen erforderlich. 

Die Einleitungen ins Grundwasser über Versickerungsanlagen erfolgen jeweils über 

eine belebte Bodenzone sowie einen ausreichend mächtigen Sickerraum. Belastete 

Böden werden entfernt. Bei den geplanten dauerhaften Einleitungen in oberirdische 

Gewässer über Einleitungsstellen können feststellbare negative Auswirkungen auf die 

Gewässer ausgeschlossen werden. Während der Bauzeit erfolgt die Einleitung des 

Bauwassers aus den Tagwasserhaltungen in das öffentliche Kanalnetz und 

Entwässerungsleitungen Dritter. 

Die im Bereich des Grundwasserleiters geplanten kleinflächigen Bauteile stellen 

keine Strömungshindernisse dar und führen nicht zu nachweisbaren Veränderungen 

in den Grundwasserkörpern. Die geplanten Maßnahmen liegen in Teilbereichen 

innerhalb von Wasserschutzgebieten. Es ergeben sich jedoch keine negativen 

Auswirkungen auf die Gewässer, da es sich bei den betriebsbedingten 

Entwässerungen der Verkehrsstationen über Versickerungen um gering belastetes 

Niederschlagswasser handelt. Infiltration des Bauwassers ist nicht vorgesehen. Durch 

eine umsichtige und fachgerechte Handhabung und Lagerung von 

wassergefährdenden Stoffen während der Bauzeit sowie durch eine fachgerechte, 

bauzeitliche Lagerung von kontaminierten Aushubmaterialien werden Einträge von 

Schadstoffen in die Gewässer verhindert. 
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Anlagenbedingte Beeinträchtigungen durch die geplanten Baumaßnahmen erfahren 

die oberirdischen Gewässer nur in einem geringen Umfang auf bereits stark 

beeinträchtigten Bereichen. Alle Baustelleneinrichtungsflächen liegen außerhalb von 

oberirdischen Gewässern oder hochwertiger Gewässerrandstreifen. Die Bauflächen 

werden nach Bauende wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Bauzeitliche Verrohrungen und Verlegungen sind nicht vorgesehen. 

Die Bestandstrasse verläuft außerhalb des festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes des Hochrheins (HQ100). Es ergeben sich keine 

negativen Auswirkungen auf die Überschwemmungsgebiete. Dies gilt auch für die 

angrenzenden Gewässerrandstreifen im Randbereich der Gewässerquerungen. 

Die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes Lörrach teilte in Ihrer Stellungnahme 

vom 21.09.2023 mit, der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers am 

Haltepunkt Beuggen mittels Rohr-Rigolenversickerung für die Bahnsteige 1 und 2 

nicht zuzustimmen. Unterirdische Versickerungen sind in Baden-Württemberg 

lediglich unter Vorschaltung eines natürlichen Filters (z. B. Gründach, belebte 

Oberbodenzone) oder eines technischen Filters (Spezialsubstrat) zulässig. Bei rein 

unterirdischen Versickerungen wie den vorgesehenen Rohr-Rigolenversickerungen 

am Haltepunkt Beuggen fehlen o. g. Filtereinrichtungen für Schadstoffe aus der 

Flächennutzung, der Luft und des Bahnbetriebes. Die Bewertung von Flächen und 

Vorbehandlungsanlagen richtet sich in Baden-Württemberg nach den Arbeitshilfen für 

den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten, LUBW Mai 2005, 1. Auflage. 

Nach dortiger Tabelle 4 a, S. 28. gilt ein Durchgangswert von 1 für Rigolen, d. h. 

darunterliegende Bodenschichten bis zum Grundwasser können rechnerisch nicht in 

Ansatz gebracht werden. Somit liegen die errechneten Abflussbelastungen von 12,75 

und 11,08 höher als die Gewässerpunkte mit 10 (Grundwasser). Das anfallende 

Niederschlagswasser könnte wie bisher vorgesehen ohne Vorbehandlung in die 

öffentliche Kanalisation der Stadt Rheinfelden eingeleitet werden. Hinsichtlich der 

Versickerung wäre alternativ eine Vorbehandlung mittels mindestens 30 cm belebtem 

Oberboden als oberste Bodenschicht (Versickerung über Versickerungsmulden) oder 

die Vorbehandlung mittels einem hierfür zugelassenen Filtersubstrates erlaubnisfrei 

möglich. 

Die Vorhabenträgerin hat die Entwässerung des Hp Beuggen im Zuge der 1. 

Änderung der Planunterlagen neu geregelt. In der Antragsfassung war die 

Entwässerung der Bahnsteige 1 und 2 über die Kanalisation der Stadt Rheinfelden 

vorgesehen. Aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse an der Kanalisation plante 
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die Vorhabenträgerin in der 1. Änderungsplanung nun eine Versickerung des 

anfallenden Niederschlagwassers mittels Rohr-Rigolenversickerung. Die Änderung 

der Entwässerung am Hp Beuggen war eine Reaktion auf bestehende Konflikte mit 

der Stadt Rheinfelden und dem betroffenen Privaten im Hinblick auf die Nutzung der 

Kanalisation. Die Vorhabenträgerin sagte zu, die von der unteren Wasserbehörde 

geforderten Maßnahmen umzusetzen. 

Die von der Unteren Wasserschutzbehörde geforderten Maßnahmen dienen der 

Berücksichtigung der landesrechtlichen Regelungen für den Umgang mit 

Regenwasser in Siedlungsgebieten. Die Planfeststellungsbehörde teilt diesbezüglich 

die Auffassung der Unteren Wasserbehörde und hält eine Verpflichtung zur 

Vorbehandlung des anfallenden Niederschlagwassers entsprechend den 

Ausführungen der Unteren Wasserschutzbehörde für erforderlich. Die 

Nebenbestimmung A.4.2.4 unter ist zu beachten. 

Gemäß Gesetz kann ein Vorhaben mit Wasserbezug nur genehmigt werden, wenn es 

mit den Bewirtschaftungszielen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vereinbar 

ist. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) legt fest, dass 

innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit alle natürlichen Oberflächenwasserkörper im 

Sinne der WRRL einen guten chemischen und ökologischen Zustand bzw. bei 

Grundwasserkörpern einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand 

erreichen müssen. Bei als erheblich veränderten oder künstlich eingestuften 

Oberflächenwasserkörpern tritt anstelle des guten ökologischen Zustandes das gute 

ökologische Potenzial. Die WRRL wurde im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetztes 

in nationales Recht umgesetzt. Es ist gesetzlich festgesetzt, dass ein Vorhaben in der 

Regel nicht genehmigungsfähig ist, wenn es zur Verschlechterung des Zustandes 

des betroffenen Wasserkörpers (Oberflächen- und Grundwasserkörper) führt und den 

Zielen der WRRL entgegensteht. 

Es wurde daher überprüft, ob sich durch das Vorhaben „Ausbau und Elektrifizierung 

Hochrheinbahn Basel – Erzingen“ Verschlechterungen des ökologischen Zustandes 

bzw. Potenzials und des chemischen Zustandes sowie des chemischen und 

mengenmäßigen Zustandes für die betroffenen Wasserkörper ergeben. Weiterhin 

wurde geprüft, ob das Vorhaben mit den festgelegten Zielen des 

Bewirtschaftungsplans nach §§ 27 ff. WHG und § 47 WHG (Verschlechterungsverbot, 

Verbesserungsgebot, Trendumkehrgebot) und des Maßnahmenprogramms vereinbar 

ist. 
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Das Vorhaben tangiert die beiden Oberflächenwasserkörper 2-02 „Hochrhein“ und 

21-02 „„Hochrheingebiet unterhalb Hauensteiner Murg oberhalb Wiese mit Wehra 

unterhalb Hasel“. Der ökologische Zustand beider Wasserkörper wird im aktuellen 

Bewirtschaftungsplan mit „mäßig“ angegeben (Regierungspräsidium Freiburg 2015A). 

Den „guten“ chemische Zustand der Oberflächenwasserkörper verfehlen aktuell 

beide. 

Die Trasse des PFA 2 quert insgesamt vier Grundwasserkörper (abgegrenzte 

hydrogeologische Teilräume: Fluvioglaziale Schotter, Muschelkalk-Platten, 

Buntsandsteins des Schwarzwaldes, Kristalline des Schwarzwaldes. Der 

mengenmäßige und chemische Zustand wird im aktuellen Bewirtschaftungsplan mit 

„gut“ bewertet (Regierungspräsidium Freiburg 2015A). 

Durch das Vorhaben findet keine vorhabenbedingte Verschlechterung der 

biologischen Qualitätskomponenten um eine oder mehrere Klassen im betroffenen 

Oberflächenwasserkörper statt. Die aktuellen Zustandseinstufungen der biologischen 

Qualitätskomponenten werden nicht verändert. 

Durch das Vorhaben findet keine vorhabenbedingte, messbare Überschreitung der 

Umweltqualitätsnormen für einen Stoff nach Anlage 8 Tab. 1 und 2 OGewV statt. Es 

kommt daher zu keiner Verschlechterung des chemischen Zustandes in allen 

betrachteten Oberflächenwasserkörpern. 

Die Prüfung aller für den jeweiligen Grundwasserkörper relevanten Schadstoffe nach 

§ 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 der GrwV ergab, dass 

keine Überschreitungen der maßgeblichen Schwellenwerte und somit 

vorhabenbedingt keine nachteiligen Veränderungen der Wasserbeschaffenheit zu 

erwarten sind. Der chemische Zustand aller betrachteten Grundwasserkörper wird 

nicht verschlechtert. 

Der mengenmäßige und chemische Zustand des betrachteten Grundwasserkörpers 

wird durch das Vorhaben nicht verändert. 

Das Vorhaben ver- oder behindert die veranlassten Maßnahmen zur Trendumkehr 

nicht. Es verursacht keinen steigenden Trend von Schadstoffkonzentrationen. Dem 

Trendumkehrgebot wird somit entsprochen. 

Durch das Vorhaben liegt kein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot vor. 

Die Durchführung von Maßnahmen in den Oberflächenwasserkörpern, welche im 

Maßnahmenprogramm für die Erreichung des guten Zustandes festgelegt sind, wird 
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durch das Vorhaben weder ver- noch behindert oder die positive Wirksamkeit von 

bereits umgesetzten Maßnahmen eingeschränkt. Das Vorhaben verstößt nicht gegen 

das Verbesserungsgebot. 

Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie 

vereinbar. 

B.4.7 Naturschutz und Landschaftspflege 

Nach Beurteilung der Planfeststellungsbehörde steht das Vorhaben unter 

Berücksichtigung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan genannten 

Maßnahmen und unter Beachtung der im verfügenden Teil dieses Beschlusses 

getroffenen Nebenbestimmungen mit den Belangen des Naturschutzes im Einklang. 

B.4.7.1 Eingriffsregelung 

Nach § 15 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz, BNatSchG) ist der Verursacher eines Eingriffs (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) 

verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen (Vermeidungsgebot). Der Verursacher ist nach § 15 Abs. 2 BNatSchG 

angewiesen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 

oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist nach § 15 Abs. 2 S. 2 

BNatSchG eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 

des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist 

eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. 

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf der Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt 

werden, wenn die Beeinträchtigung nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener 

Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und 

Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. Kann ein Eingriff durch 

entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollumfänglich kompensiert 

werden, ist eine Abwägung nicht mehr erforderlich. 

Das Vermeidungsgebot zwingt dazu, in allen Phasen der Planung und Umsetzung 

eines Projektes Vorkehrungen dafür zu treffen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
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unterlassen werden, d. h. den Eingriff am geplanten Ort so schonend wie möglich 

durchzuführen. Dieses Gebot ist strikt zu beachten. Seinem Inhalt nach will das 

Vermeidungsgebot nicht das Vorhaben selbst, sondern nur die mit ihm verbundenen 

negativen Folgen für Natur und Landschaft verhindern, die vermeidbar sind. Eine 

Beeinträchtigung ist im Sinne von § 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 

gegeben sind. Das Vermeidungsgebot fordert die Minimierung der Eingriffsfolgen bei 

Verwirklichung des Vorhabens, mithin die schonende Einfügung in Natur und 

Landschaft am gewählten Standort. 

B.4.7.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Das festgestellte Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne von 

§ 14 Abs. 1 BNatSchG dar, weil seine Durchführung zu einer Beeinträchtigung der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

führen wird. Die Vorhabenträgerin hat ausreichende Bestandserhebungen 

und -bewertungen durchgeführt, Maßnahmen der Vermeidung und Minderung 

aufgezeigt und die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt bilanziert und 

beurteilt.  

Die Ergebnisse der Bestandserhebungen und -bewertungen sind in einem 

Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. Der Landschaftspflegerische 

Begleitplan stellt die baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

umfassend und nachvollziehbar dar. Die Abhandlung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung erfolgt nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG). 

B.4.7.3 Vermeidungsgebot 

Die vorliegende Planung entspricht dem Vermeidungsgebot gemäß § 15 BNatSchG. 

Insoweit wird auf die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen 

Maßnahmen zur weitest möglichen Vermeidung von Beeinträchtigungen für Natur 

und Landschaft verwiesen. 

Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen tragen dazu bei, den Eingriff so 

gering wie möglich zu halten: 
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

001_VA Bauzeitbeschränkung für Reptilien und Amphibien 

002_VA Reptilienvergrämung 

003_VA Aufstellen von Reptilienzäunen mit Ausstiegshilfe/Abgrenzung von 

Bautabuzonen für Reptilien 

004_VA Auslegen von Schlangenbrettern, Abfangen und Zwischenhältern von 

Schlingnattern 

005_VA Unterstützender Abfang und Umsetzen von Reptilien 

006_VA Herpetologische Begleitung der Baumaßnahme 

007_VA Ausweisung von Bautabuzonen zum Schutz von Vögeln und 

Amphibien 

008_VA Geschwindigkeitsbeschränkung für Baustellenfahrzeuge bei 

Nachtarbeiten 

009_VA Verfüllen von Temporärgewässern im Baufeld unmittelbar nach der 

Entstehung 

010_VA Amphibienschutzzaun 

011_VA Bauzeitbeschränkung für die Avifauna 

012_VA Avifaunistische Beurteilung der punktuellen Gehölzentnahme in der 

Stabilisierungszone 

013_VA Vermeidung zusätzlicher Horizontverbauungen zum Schutz der 

Feldlerche 

014_VA Vogelschutz an Oberleitungsmaßnahmen 

015_VA Erhalt von Gehölzen zur Verminderung des Kollisionsrisikos von 

Vögeln 

016_VA Errichtung eines Wildtierzauns zum Schutz des Bibers 

017_VA Errichtung einer mobilen Lärmschutzwand zum Schutz des Bibers 

018_VA Bauzeitbeschränkung für die Haselmaus 

019_VA Bauzeitbeschränkung für Fledermäuse 

020_VA Nachtbauverbot und Lichtschutzmaßnahmen zum Schutz von 

Fledermäusen 

021_VA Kontrolle von Baumhöhlen und Verschließen von Baumhöhlen zum 

Schutz der Fledermaus 

022_VA Bauzeitbeschränkung für den Nachtkerzenschwärmer 

036_V Bauzeitregelung für Amphibien 
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

037_V Sicherung von Einzelbäumen 

040_V Kontrolle von zu fällenden Bäumen auf Besatz mit Goldhaarmoosen 

und Transplantation auf angrenzende Trägerbäume 

041_V Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flächen 

042_V Sichtschutzzaun zur Minimierung einer Beeinträchtigung des 

Landschaftsschutzgebiets „Schloss Beuggen“ 

 

Für weitere Einzelheiten wird auf den Erläuterungsbericht sowie auf den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan, der Planunterlagen verwiesen. 

Weitere naturschutzfachlich sinnvolle oder verhältnismäßige, in der bisherigen 

Planung nicht enthaltene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind der 

Planfeststellungsbehörde nicht ersichtlich. 

B.4.7.4 Kompensation des Eingriffs 

Insgesamt werden mit den vorgesehenen Maßnahmen alle vermeidbaren erheblichen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bei der Verwirklichung des 

planfestgestellten Vorhabens unterlassen.  

Trotz der hier vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung verbleiben 

mit dem planfestgestellten Vorhaben unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft. Diese Beeinträchtigungen sind nicht vermeidbar, da keine 

zumutbaren Alternativen gegeben sind, welche den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 

am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft erreichen könnten. 

Die Bewertung des Ist- Zustands erfolgte durch die Bewertung der Biotoptypen 

anhand des Feinmoduls der Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg. 

Soweit Vegetation durch das geplante Vorhaben beeinträchtigt wird, ist eine 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands beziehungsweise eine Neupflanzung 

geplant. 

Durch die Realisierung des Projektes gehen Biotoptypen in einem Gesamtwert von 

588.101 WP (Wertpunkten) verloren. Der Eingriff resultiert aus der Errichtung neuer 

Oberleitungsmasten und der Versiegelung durch Aus- und Neubauten von 

Haltepunkten und der Kuppelstelle. Der Großteil des Kompensationsdefizits entsteht 
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jedoch durch die Einrichtung einer neuen Rückschnittzone, in der die Gehölze jährlich 

bodentief zurückgeschnitten werden. Auch die Abwertung von Gehölzbiotoptypen 

innerhalb der neu eingerichteten Stabilisierungszone trägt erheblich zum 

Kompensationsdefizit bei. 

Durch den zusätzlich im Schutzgut Boden entstehenden Kompensationsbedarf von 

13.177 WP entsteht insgesamt ein Kompensationsbedarf von 595.449 WP. 

Durch die Realisierung der folgenden Ausgleichs- und / oder Ersatzmaßnahmen 

(Kompensationsmaßnahmen) im Projekt können 407.208 WP ausgeglichen werden: 

 

Ausgleichs- und andere Kompensationsmaßnahmen 

023_CEF Herstellung temporärer Ausgleichshabitate aus Eidechsenfenstern, 

Reisig- und Totholzhaufen und Sandlinsen 

024_CEF Herstellung temporärer Ausgleichshabitate für Reptilien als Ersatz für 

kurzfristigen Lebensraumverlust 

025_A-CEF Herstellung dauerhafter Ausgleichshabitate für Mauereidechsen und 

Schlingnattern 

026_A-CEF Herstellung dauerhafter Ausgleichshabitate für Zauneidechsen 

027_A-CEF Anlage von Feldgehölzen und Hecken für Vögel 

028_CEF Aufhängen von Nistkästen (Feldsperling) 

029_CEF Aufhängen von Nistkästen (Star) 

030_CEF Aufhängen von Nisttaschen (Gilde der Gebüschbrüter) 

031_CEF Aufhängen von Nistkästen (Gilde der Höhlenbrüter) 

032_A-CEF Anlage von Feldgehölzen und Hecken für die Haselmaus 

033_A-CEF Aufhängen von Kästen für Fledermäuse 

034_CEF Entwicklung/Förderung von Baumquartieren für Fledermäuse 

(Habitatbäume) 

035_CEF Aussaat von Futterpflanzen für den Nachtkerzenschwärmer 

037_ÖK Bannwald in Kernzonen des Biosphärengebietes Schwarzwald 

043_A Anlage von Feldgehölzen- und Hecken 

045_A Pflanzung von Einzelbäumen 

046_ÖK Bannwald „Salendobel“ auf Gemarkung Schönau im Schwarzwald 

047_ÖK Bannwald in Kernzonen des Biosphärengebiets Schwarzwald 
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Das danach noch verbleibende Kompensationsdefizit von 188.241 WP wird über die 

Zuordnung der beiden obengenannten Ökokontomaßnahmen 046_ÖK „Bannwald 

„Salendobel“ auf Gemarkung Schönau im Schwarzwald“ und 047_ÖK „Bannwald in 

Kernzonen des Biosphärengebietes Schwarzwald“ ausgeglichen, die über die 

Flächenagentur Baden-Württemberg erworben werden. Auf den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan wird ergänzend verwiesen.  

Insgesamt sind die vorgesehenen Maßnahmen in Art und Umfang geeignet, die vor-

habenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig i. S. d. 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu kompensieren. 

Sowohl die Untere als auch die Höhere Naturschutzbehörde haben nach der ersten 

Anhörung mitgeteilt, dass eine abschließende Prüfung und Stellungnahme zu den 

naturschutzfachlichen Unterlagen aufgrund unvollständiger Angaben nicht möglich 

sei. Die Fachbehörden wiesen u. a. auf Fehler und Ungenauigkeiten in den Fachgut-

achten, nicht nachvollziehbare Ergebnisse, nicht hinreichend konkretisierte LBP-

Maßnahmen und methodische Mängel hin. 

Wegen des umfassenden Abstimmungsbedarfs zwischen der Vorhabenträgerin und 

den Fachbehörden wurden die naturschutzfachlichen Themen auf Initiative der 

Anhörungsbehörde im Rahmen eines zweitägigen Fachgesprächs zum Natur- und 

Artenschutz besprochen. Auf der Grundlage der Fachgespräche überarbeitete die 

Vorhabenträgerin die Planunterlagen. In der 1. Änderung wurden die von den 

Fachbehörden geforderten Angaben konkretisiert und plausibilisiert. U. a. wurden 

Angaben zum Artenschutz und zum Biotopschutz ergänzt, die Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung zum Vogelschutzgebiet „Tüllinger Berg und Gleusen“ wurde 

überarbeitet, ebenso wie die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Des Weiteren 

wurde ein artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag für streng geschützte Arten nach 

Anhang IV der FFH-RL nachgereicht. 

Die Naturschutzbehörden haben im Rahmen der ergänzenden Anhörung zu der 

1. Planänderung Stellung genommen. Während die Untere Naturschutzbehörde bei 

der Anhörung noch mitteilte, dass anhand der Antragsfassung der Planunterlagen 

eine abschließende Bewertung nicht vorgenommen werden und deswegen ein 

Einvernehmen nicht hergestellt werden konnte, äußerte sie im Rahmen der 

ergänzenden Anhörung, dass aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht keine 

Bedenken gegen das Vorhaben mehr bestünden, sofern die von ihr vorgeschlagenen 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen umgesetzt würden. 
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Der Landschaftspflegerische Begleitplan einschließlich der Maßnahmenblätter 

und -pläne wird mit diesem Beschluss planfestgestellt (vgl. A.2), so dass diese 

Forderung erfüllt ist. Somit sind die Maßnahmen zwingend umzusetzen. Hierzu 

bedarf es auch keiner (klarstellenden) Nebenbestimmungen. 

Die Höhere Naturschutzbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass die Planunterlagen 

durch die erfolgte Überarbeitung verbessert wurden.Sie verweist ergänzend auf die 

von der Vorhabenträgerin nach dem Erörterungstermin erstellten Antworten, die dem 

Eisenbahn-Bundesamt ebenfalls vorliegen, als weitere Grundlage neben den 

Planfeststellungsunterlagen. Die Höhere Naturschutzbehörde erteilt unter der 

Voraussetzung ihr Einvernehmen, dass die von ihr formulierten Nebenbestimmungen 

in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen werden. 

Insoweit wird zunächst auf den Verfügenden Teil dieses Beschlusses wie auch auf 

B.4.10 (Artenschutz) verwiesen. 

Ein zentraler Kritikpunkt der Höheren Naturschutzbehörde ist nach wie vor die 

Planung der CEF-Maßnahmen, deren Ziel es ist, das Auslösen von Verbotstat-

beständen des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden. Die Höhere Naturschutz-

behörde führt aus, dass es sich um vorgezogene Maßnahmen handele, die, um den 

Erhalt der ökologischen Funktion gewährleisten zu können, bereits zum Eingriffs-

zeitpunkt vollständig wirksam sein und in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 

den in Anspruch genommenen Flächen liegen müssen. Die von der Vorhabenträgerin 

in den Planunterlagen vorgesehene einjährige Vorlaufzeit sei gemäß Literatur und 

Erfahrungswerten nicht für alle vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ausreichend. 

Die Höhere Naturschutzbehörde nennt hierzu einzelne Maßnahmen, in deren 

Rahmen insbesondere Feldgehölze und Hecken für Vögel sowie die Haselmaus 

angelegt werden sollen, für die die Dauer bis zur Erreichung des Zielzustandes in den 

Maßnahmenblättern zum LBP (Maßnahmen 027_A_CEF und 032_A_CEF) mit 

3 Jahren beziffert wird. Des Weiteren sei für von dem Vorhaben betroffene Rote-

Liste-Vogelarten (Schwarzkehlchen, Zaunammer, Bluthänfling, Grauschnäpper, Feld-

sperling, Goldammer) beispielsweise eine artspezifische Darstellung und Bewertung 

der Wirksamkeit der sehr allgemein gehaltenen CEF-Maßnahmen erforderlich. Aus 

diesen Gründen habe vor Baubeginn eine Abnahme der Maßnahmen durch die 

Untere Naturschutzbehörde zu erfolgen, um deren Funktionsfähigkeit zu prüfen. 

Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. Durch den 

Aufgabenkatalog und das Berichtswesen der angeordneten Umweltfachlichen 
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Bauüberwachung (vgl. Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung 

und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen, Stand: Juli 2015, Teil VII: 

Umweltfachliche Bauüberwachung) ist in ausreichendem Maße sichergestellt, dass 

die Maßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs funktionsfähig sein werden. 

Die Vorhabenträgerin hat hinsichtlich der obengenannten Punkte die Angaben zur 

Umsetzung der Maßnahmen sowohl im Textteil des Landschaftspflegerischen 

Begleitplanes als auch in den entsprechenden Maßnahmenblättern noch einmal 

konkretisiert (vgl. Unterlage 16.1.1). Aufgrund der nunmehr detaillierteren Darstellung 

wird deutlich, dass die umfangreichen Gehölzverluste und die damit verbundenen 

Habitatverluste nachgewiesener oder potenziell vorhandener Arten, die in weiten 

Teilen durch die Erweiterung der Rückschnitts- und Stabilisierungszone entlang der 

bestehenden Trasse zustande kommen, nicht bereits in gesamtem Umfang bei 

Baubeginn entstehen, sondern größtenteils erst zum Ende des Bauablaufes – also 

kurz vor Inbetriebnahme des Streckenabschnittes. 

Dieser Zeitraum zwischen dem Baubeginn und dem Zeitpunkt des artenschutz-

rechtlich relevanten Eingriffes in die Gehölzstrukturen kann sowohl für die 

Entwicklung der geplanten Artenschutzmaßnahmen für die Avifauna und die 

Haselmaus als auch für die Suche nach Ersatzquartieren für betroffene Fledermaus-

arten genutzt werden. 

Zudem ist hinsichtlich der zu erwartenden Gehölzverluste zwischen denjenigen in der 

erweiterten Rückschnittzone und den Gehölzverlusten in der Stabilisierungszone zu 

unterscheiden. Während in der Rückschnittzone alle Gehölze einmal jährlich boden-

nah zurückgeschnitten werden und sich in diesen Bereichen eine Schlagflur mit 

Gestrüppen entwickeln wird, bleibt in der Stabilisierungszone der bestehende 

Biotoptyp weitgehend erhalten; es werden jedoch in Konfliktfällen einzelne 

Gefahrenbäume entfernt, wodurch es zum Verlust von Habitaten, insbesondere für 

die Avifauna und potenziell auch für die Haselmaus, kommen kann. 

Hieraus wird deutlich, warum die Anlage neuer Gehölzstrukturen im räumlich-

funktionalen Zusammenhang zur Bestandsstrecke nicht bereits Jahre vor Baubeginn 

abgeschlossen sein muss, um die erforderlichen Funktionen für die betroffenen Arten 

erfüllen zu können. Ergänzend zu den geplanten umfangreichen Neupflanzungen von 

Gehölzen ist zudem vorgesehen, mit dem zu entfernenden Pflanzenmaterial 

bereichsweise sogenannte „wilde Hecken“ anzulegen, die aufgrund der dichten 

Verzweigungen viel schneller z.B. als Bruthabitat geeignet sind als neu gepflanzte 

Gehölze. 
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Für die Realisierung des vorliegenden Planfeststellungsabschnittes 2 sind insgesamt 

ca. 33 Monate vorgesehen, wobei vorbereitende umwelttechnische Maßnahmen, 

insbesondere vorgezogene Artenschutzmaßnahmen, bereits in einem Zeitraum von 

bis zu 24 Monaten im Vorlauf dazu stattfinden sollen. Auf den technischen 

Erläuterungsbericht wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

Somit verbleibt nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde bei einem geplanten 

Beginn der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen (insbesondere der Maßnahmen 

027_A-CEF und 032_A-CEF) direkt mit Baubeginn ein Zeitraum von knapp drei 

Jahren, um die erforderlichen Funktionen der verlorengehenden Gehölze zum 

Eingriffszeitpunkt übernehmen zu können. 

Hinsichtlich der von der Höheren Naturschutzbehörde geforderten artspezifischen 

Darstellung und Bewertung der Wirksamkeit der geplanten CEF-Maßnahmen für 

Rote-Liste-Vogelarten kann nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde davon 

ausgegangen werden, dass die durch die entstehenden Gehölz- und Habitatverluste 

betroffenen Vogelarten gleichermaßen von den geplanten Ausgleichsmaßnahmen 

profitieren, wenn diese vor Baubeginn dieselben Habitate nutzen und die 

entstehenden Gehölzverluste in gleichartiger Weise durch Neupflanzungen in 

Kombination mit „wilden Hecken“ kompensiert werden. 

Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen wie Bauzeitbeschränkungen und der 

Ausweisung von Bautabuzonen für betroffene Arten kann aus der Sicht der 

Planfeststellungsbehörde davon ausgegangen werden, dass die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang auch weiterhin erfüllt wird. 

Die zeit- und fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird durch die 

Anordnung einer Umweltfachlichen Bauüberwachung (vgl. A.4.1) sowie die 

Nebenbestimmung unter A.4.4b) sichergestellt. 

Eine Herpetologische Baubegleitung ist vorhabenseitig bereits eingeplant (vgl. LBP-

Maßnahme 006_VA) so dass es auch hier keiner weiteren (auch nicht klarstellenden) 

Nebenbestimmung mehr bedurfte. 

Bezugnehmend auf die Forderung der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde 

wird abgelehnt, den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als planfestzustellenden Teil 

der Planunterlagen zu deklarieren. Beim Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag handelt 

es sich um ein eigenständiges Dokument, welches die artenschutzrechtlichen 

Belange eines Vorhabens beleuchtet. Die Erkenntnisse und Maßnahmen daraus 
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werden in den Landschaftspflegerischen Begleitplan überführt und mit diesem 

planfestgestellt. Die Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags finden sich 

somit in den planfestzustellenden Unterlagen wieder. 

Ebenso wird abgelehnt, weitere – nicht in den Maßnahmenblättern beschriebene – 

Vogelschutzabweiser/-fahnen an Teilen der Oberleitung anzubringen. Zum einen fehlt 

dieser Forderung die fachliche Begründung, zum andern hält die 

Planfeststellungsbehörde die Maßnahmen der Vorhabenträgerin in Bezug auf den 

Kollisionsschutz für angemessen und ausreichend. Durch das flankierende Gehölz 

können kollisionsgefährdete Tierarten das Hindernis frühzeitig erkennen und in 

ausreichender Höhe überfliegen. 

B.4.7.5 Kompensationsverzeichnisses 

Hinsichtlich der Führung eines Kompensationsverzeichnisses ist das Eisenbahn-

Bundesamt als Planfeststellungsbehörde grundsätzlich verpflichtet, der unteren 

Naturschutzbehörde die erforderlichen Angaben für die Führung zu übermitteln, § 17 

Abs. 6 BNatSchG. § 2 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung des Ministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr über die Führung von Kompensationsverzeichnissen 

(Kompensationsverzeichnis-Verordnung, KompVzVO) bestimmt die erforderlichen 

Angaben. Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 KompVzVO kann die für die Zulassung des 

Eingriffs zuständige Behörde dem Verursacher des Eingriffs die entsprechende 

Datenübermittlungspflicht auferlegen (siehe Nebenbestimmung A.4.3.2). 

B.4.8 Gesetzlich geschützte Biotope 

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG ist es verboten, bestimmte Biotope zu zerstören oder 

sonst erheblich zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme von diesem Verbot kann gemäß 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen 

ausgeglichen werden können. 

Durch die Elektrifizierung der Hochrheinbahn wird die bestehende Rückschnittzone 

erweitert. Hierdurch fallen Teile von Feldhecken und Feldgehölzen weg, welche 

gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 6 NatSchG BW weitere gesetzlich geschützte Biotope im 

Sinne des § 30 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG sind. 

Die gesetzlich geschützten Biotope sind auf einer Fläche von insgesamt 12.128 m² 

betroffen. Die Einrichtung der Stabilisierungszone führt nicht zur Zerstörung oder 

erheblichen Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope. 
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B.4.9 Gebietsschutz („Natura 2000“-Gebiete) 

Das Vorhaben zur Elektrifizierung und Modernisierung der Hochrheinbahn grenzt im 

Planfeststellungsabschnitt 2 an zwei Natura 2000-Schutzgebiete, das 

Vogelschutzgebiet DE-8311-441 „Tüllinger Berg und Gleusen“ sowie das FFH-Gebiet 

DE-8411-341 „Wälder bei Wyhlen“. 

Aus den jeweiligen Natura-2000-Vorprüfungen geht hervor, dass das Vorhaben und 

seine Auswirkungen auf die Umwelt nicht dazu geeignet sind, die Erhaltungsziele 

bzw. den Schutzzweck der umliegenden Natura 2000 Gebiete erheblich zu 

beeinträchtigen. Eine Betroffenheit der o.g. Natura 2000-Gebiete kann daher sowohl 

unmittelbar als auch mittelbar ausgeschlossen werden. Dieser Auffassung folgt auch 

die Untere Naturschutzbehörde. 

Unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele der an das Vorhaben angrenzenden 

FFH- und Vogelschutzgebiete wurde nicht nur die Verträglichkeit des vorliegenden 

Planfeststellungsabschnitts (PFA) 2 geprüft, sondern auch die Verträglichkeit des 

Gesamtvorhabens und dessen Zulässigkeit bewertet und bestätigt. Somit konnte 

sowohl für den PFA 2 als auch die angrenzenden Folgeabschnitte sichergestellt 

werden, dass keine unüberwindbaren Hindernisse hinsichtlich der Natura-2000-

Verträglichkeit des geplanten Vorhabens bestehen. 

B.4.10 Artenschutz 

Bei der Elektrifizierung der Hochrheinbahn ist für im Wirkraum des Vorhabens 

vorkommende, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützte Tier- und 

Pflanzenarten sowie für Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Europäischen 

Vogelschutzrichtlinie zu prüfen, ob durch die Elektrifizierung und den Betrieb der 

Bahnstrecke gegen die Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 

BNatSchG verstoßen wird. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

 wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

 wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert (Störungsverbot), 
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 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Schädigungsverbot), 

 wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Schädigungsverbot). 

Wird ein Verbotstatbestand erfüllt und kann die Verletzung nicht durch Maßnahmen 

vermieden werden, ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme notwendig.  

Eine solche kann nur dann zugelassen, wenn 

 das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses geboten ist, 

 keine zumutbaren Alternativen gegeben sind und 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert bzw. 

die Population der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in 

einem günstigen Erhaltungszustand verweilen. 

Neben dem Landschaftspflegerischen Begleitplan enthält die Planung auch einen 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag mit Datum vom 29.06.2023. Darin wurde geprüft, 

inwieweit die Wirkfaktoren des Vorhabens die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG auslösen können. Der 

Artenschutzrechtliche Fachbeitrag beruht im Wesentlichen auf den Ergebnissen der 

in den Jahren 2018 bis 2022 durchgeführten Kartierungen sowie der Auswertung 

sonstiger zum Planungsraum verfügbarer Datengrundlagen. 

Zunächst wurde auf der Basis einer Grundlagenauswertung für den Landschaftsraum 

und aufgrund des vorgefundenen Habitatpotenzials eine Eingrenzung des zu 

untersuchenden Artenspektrums vorgenommen. 

Die Vorhabenträgerin gelangt in ihrem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu dem 

Ergebnis, dass für alle prüfungsrelevanten Arten – mit Ausnahme der Schlingnatter 

(siehe hierzu die Ausführungen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) – bei einer 

konsequenten Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. 

Hinsichtlich des bauzeitlichen Tötungs- und Verletzungsrisikos für die Schlingnatter 

werden zwar alle gebotenen, fachlich anerkannten Möglichkeiten ausgeschöpft, um 

eine signifikante Erhöhung dieser Risiken durch die Bautätigkeit weitgehend auszu-

schließen, jedoch ist im Zuge der Baudurchführung das Auslegen von Schlangenbret-
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tern, ein Abfang und eine Zwischenhälterung der Schlingnattern geplant, so dass in 

diesem Zusammenhang eine Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 

1 BNatSchG nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 

Daher ist das Vorliegen der materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung 

einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. 

Gemäß § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG kann eine Ausnahme von den Verboten des 

§ 44 BNatSchG zugelassen werden, wenn andere zwingende Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art gegeben sind. 

Eine Ausnahme darf nach Satz 2 nur zugelassen werden, wenn zumutbare 

Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen 

einer Art nicht verschlechtert. 

Die Umsetzung des Vorhabens liegt im öffentlichen Interesse (vgl. Planrechtfertigung 

Ziffer B.4.1 dieses Beschlusses). Die Gründe des öffentlichen Interesses sind auch 

zwingend, da für das Ausbauprojekt in der Grenzregion zwischen der Schweiz und 

Deutschland vom Bahnhof Basel Badischer Bahnhof bis Erzingen ein erheblicher 

Bedarf besteht, da das vorhandene Angebot und damit einhergehend die vorhandene 

Infrastruktur der Nachfrage und dem Erfordernis nicht mehr gerecht werden. Der 

anschließende Streckenabschnitt zwischen Erzingen und Schaffhausen wurde bereits 

2013 in Doppelspur ausgebaut und gleichzeitig elektrifiziert. Mit dem vorliegenden 

Elektrifizierungsprojekt wird der Lückenschluss zwischen Basel Badischer Bahnhof 

über Schaffhausen (CH) bis Konstanz und weiter nach Singen angestrebt, 

einhergehend mit einer bedarfsgerechten Angebotserweiterung mittels steigender 

Verkehrsleistungen (Taktverdichtung) und Herstellung barrierefreier Zugänge 

(Modernisierung bestehender und Errichtung neuer Haltepunkte). Weitere Ziele sind 

ein verstärkt grenzüberschreitender Eisenbahnverkehr ohne Umsteigen entlang des 

gesamten Grenzkorridors in Konstanz, Schaffhausen, Waldshut und Basel sowie ein 

geplantes bedarfsgerechtes Fahrplanangebot auf der Hochrheinstrecke. 

Insbesondere der Ausbau des Nahverkehrs, v. a. für die Berufspendler, ist dringend 

erforderlich, da die Strecke aktuell extrem hoch ausgelastet ist und täglich von vielen 

unterschiedlichen Kundengruppen genutzt wird. 

Durch den Ausbau wird das Ziel verfolgt, den motorisierten Individualverkehr weiter 

zu reduzieren und die stark frequentierten Straßenverbindungen zu entlasten. Zudem 
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wird der Bahnverkehr von Diesel- auf Elektrobetrieb umgestellt. Auf diese Weise 

werden vor Ort, bei steigendem Mobilitätsangebot, Schadstoffemissionen reduziert. 

An einem zügigen und planmäßigen Ausbau der Hochrheinstrecke besteht daher 

großes öffentliches Interesse. Dieses öffentliche Interesse ist aufgrund der 

besonderen Situation zwingend und überwiegt gegenüber dem gleichermaßen 

öffentlichen Belang des Artenschutzes. Für weitere Einzelheiten wird auf die 

Planunterlagen (Ausnahmeantrag Schlingnatter) verwiesen, in der das zwingende 

überwiegende öffentliche Interesse von der Vorhabenträgerin schlüssig dargelegt 

wurde. 

Ferner sind zumutbare Alternativen nicht gegeben, denn bei dem Vorhaben handelt 

es sich um die Elektrifizierung einer vorhandenen Strecke. Diese wird bis auf wenige, 

sehr kleinräumige Ausnahmen, in Lage und Höhe nicht wesentlich verändert. Damit 

bestehen zu den vorgesehenen Ausbaumaßnahmen keine echten Alternativen. 

Sofern bei baulichen Maßnahmen aus technischer, betrieblicher oder wirtschaftlicher 

Sicht bzw. zur Minimierung der Eingriffe auf private oder öffentliche Belange 

kleinräumige Varianten zu untersuchen waren, sind diese im Rahmen der 

technischen Beschreibungen dargestellt. 

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Streckenvollsperrung auf den Nah- und 

Fernverkehr wurde die Bauausführung der Hochrheinstrecke so optimiert, dass die 

Beeinträchtigung für die Verkehrssituation und damit der Öffentlichkeit so gering wie 

möglich ausfällt. Jede gewerkebezogene Verzögerung in den planmäßigen 

Bauzeitfenstern wirkt sich unmittelbar auf die Inbetriebnahme der Gesamtstrecke aus. 

Eine Änderung der Baureihenfolge ist aus technischer Sicht nicht möglich. Nach 

Abschluss der Baumaßnahmen sind zudem aufwändige Prüf- und Abnahmeprozesse 

erforderlich, um den sicheren Eisenbahnverkehr zu gewährleisten. 

Der gewählte Bauablauf ist somit auch die artenschutzrechtlich günstigste Alternative, 

da die Beeinträchtigung der Reptilien zeitlich möglichst kurzgehalten wird. Ein zeitlich 

anderer Bauablauf würde auch in keinem Fall zu einer Verminderung der 

Beeinträchtigung und der Verhinderung der Verbotsauslösung beitragen. Käme es zu 

Verzögerungen, z. B. durch eine Verteilung der Tätigkeiten ausschließlich außerhalb 

der Ruhephase der Reptilien, wäre der gesamte Bauablauf erheblich verlängert und 

hätte eine dauerhafte, mehrjährige Sperrung des Eisenbahnbetriebs zur Folge. Die 

plangemäße Inbetriebnahme wäre nicht mehr zu gewährleisten und ggf. auf 

unbestimmte Zeit zu verschieben. Zusätzlich würde bei einer Verzögerung des 

Bauablaufs eine Verlängerung des Schienenersatzverkehrs notwendig, wodurch sich 
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die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste (Umsteigen, Verlängerung der Fahrtzeiten) 

und die daraus folgenden Mehrbelastungen (finanziell, sozial, umweltfachlich) und 

daraus resultierende Verkehrsstörungen der Straßen auf unbestimmte Zeit 

verlängern würden. 

Auch verschlechtert sich der Erhaltungszustand der Population der Schlingnatter 

durch das geplante Vorhaben nicht. Grundsätzlich ist die Art entlang der gesamten 

Strecke zu erwarten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im 

Wesentlichen bauzeitlichen Einschränkungen im Lebensraum zu einem Rückgang 

der Individuenzahlen führen können. Detaillierte Daten zu Populationszahlen liegen 

jedoch kaum vor, so dass eine genaue Einschätzung schwierig und objektiv nicht 

möglich ist. Abgesehen von der unsicheren Datenlage zu den Populationsdichten, 

wird der Erhaltungszustand für Gesamtdeutschland vom Bundesamt für Naturschutz 

als ungünstig eingestuft. In Baden-Württemberg wird der Schlingnatternbestand 

hingegen aktuell und insgesamt als günstig eingestuft. 

Die drei während der projektspezifischen Erfassungen vorgefundenen Schlingnattern 

wurden im Industriegebiet Rheinfelden, im Bereich des Haltepunktes Rheinfelden 

(Baden) Warmbach und im Gleisschotter östlich des Haltepunktes Grenzach 

nachgewiesen. Alle Sichtungen lagen innerhalb des Verbreitungsgebiets der 

Schlingnatter. Es wird grundsätzlich eine mögliche durchgängige Besiedlung der 

Strecke im PFA 2 angenommen. Aufgrund der geringen Nachweishäufigkeit sowie 

unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahmen, die im PFA 2 angelegt werden, ist 

nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand auf lokaler, sowie Landes- 

bzw. Bundesebene unter Berücksichtigung der dargelegten Schutzmaßnahmen 

verschlechtern wird. 

Für die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Schlingnatter erteilt die Höhere Naturschutzbehörde in 

ihrer Stellungnahme unter der Voraussetzung ihr Einvernehmen, dass die von ihr 

formulierten Nebenbestimmungen in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen 

werden. 

Diese wurden – soweit erforderlich (vgl. A.4.1 Umweltfachliche Bauüberwachung und 

die Maßnahmenblätter zum Landschaftspflegerischen Begleitplan) – Bestandteil 

dieses Planfeststellungsbeschlusses. 

Eine Herpetologische Baubegleitung ist vorhabenseitig bereits vorgesehen (vgl. LBP-

Maßnahme 006_VA), sodass eine entsprechende Nebenbestimmung nicht 
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erforderlich ist. Auch die Forderung einer dahingehenden Nebenbestimmung, dass 

die Umsetzung der Maßnahmen von Artexperten durchzuführen sei, wird 

zurückgewiesen, da diese durch eine umweltfachliche Bauüberwachung mit dem 

Schwerpunkt Natur- und Artenschutz überwacht wird. Erfahrung im Umgang mit 

Reptilien ist dabei eine Grundvoraussetzung. Damit wird auch sichergestellt, dass 

sowohl das Fangen, als auch das Vergrämen und Umsetzen der Reptilien 

fachgerecht durchgeführt wird. 

Hinsichtlich der geforderten Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen muss unterschieden 

werden zwischen solchen Maßnahmen, die auf Eingriffe zurückzuführen sind, die 

unmittelbar bei Baubeginn entstehen (beispielsweise durch die Baufeldfreimachung), 

und solchen, die erst kurz vor Inbetriebnahme der elektrifizierten Strecke durch die 

Erweiterung der Rückschnittzone und mögliche Gehölzentnahmen in der 

Stabilisierungszone entstehen. In letzterem Fall ist eine vorgezogene Entwicklung der 

Maßnahmen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf auch noch möglich, wenn mit der 

Umsetzung der Maßnahmen bei Baubeginn begonnen wird, so dass diese zum 

Zeitpunkt des relevanten Eingriffes die erforderlichen Funktionen erfüllen. Dies wird 

auch durch die Nebenbestimmungen unter A.4.4.a und A.4.4.b sichergestellt. 

Die Bewertung der Maßnahmenflächen im Hinblick auf die Funktionalität für die 

unterschiedlichen Arten erfolgt durch die umweltfachliche Bauüberwachung. Die 

Eignung dieser Flächen ist nicht pauschal von bestimmten zeitlichen Vorläufen 

abhängig, sondern im Wesentlichen von den jeweils vorgefundenen Verhältnissen vor 

Ort. Da die Schlingnatterhabitate in weiten Teilen denen anderer Reptilien 

entsprechen, ist eine zeitgerechte Entwicklung geeigneter Maßnahmenflächen durch 

Aufwertung und entsprechende Habitatausstattung durchaus möglich. Vorgesehen 

sind diese überwiegend als Ausweichquartiere für kleinräumige bauliche Tätigkeiten 

(z.B. Mastgründungen), die innerhalb kurzer Zeiträume abgeschlossen werden, so 

dass die Tiere anschließend ihre angestammten Habitate wieder nutzen können. Eine 

dauerhafte Umsiedlung in diese Habitate ist nicht vorgesehen. Daher müssen die 

Flächen auch nicht die Anforderung erfüllen, alle dorthin verbrachten bzw. 

vergrämten Tiere dauerhaft aufnehmen zu können. 

Sollte wider Erwarten eine längerfristige Zwischenhälterung erforderlich werden, wird 

die höhere Naturschutzbehörde in die von der umweltfachlichen Bauüberwachung 

unter der fachlichen Leitung eines Herpetologen zu treffenden Maßnahmen mit 

eingebunden (s. Nebenbestimmung unter A.4.4.c). 
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Die von der Höheren Naturschutzbehörde geforderte fortlaufende Abstimmung der 

Maßnahmen wird durch die vierteljährlich fälligen Berichte der umweltfachlichen 

Bauüberwachung (vgl. A.4.3.1.d) ersetzt, die zeitgleich auch der Höheren 

Naturschutzbehörde zu übermitteln sind. Im Rahmen dieser Quartalsberichte ist unter 

anderem auch die Wirksamkeit sämtlicher CEF-Maßnahmen jeweils neu zu 

überprüfen und zu bewerten (vgl. A.4.4.a). Hierdurch ist sichergestellt, dass in 

konkreten Fällen, wo dies erforderlich wird, ggf. zeitnah nachgesteuert werden kann. 

Ergänzend wird auf den Verfügenden Teil A dieses Beschlusses verwiesen. 

B.4.11 Immissionsschutz 

Das Vorhaben ist unter Berücksichtigung der von der Vorhabenträgerin bereits in der 

Planung vorgesehenen Maßnahmen und der festgesetzten Nebenbestimmungen mit 

den Belangen des Immissionsschutzes vereinbar, sowohl in der Bauphase als auch 

während des Betriebes.  

Durch diesen Beschluss wird sichergestellt, dass schädliche Einwirkungen auf die 

Umwelt nach den anerkannten Regeln der Technik weitest möglich vermieden und 

rechtliche Vorgaben eingehalten werden. 

In der Stellungnahme des Bundeseisenbahnvermögens vom 24.11.21 wird 

hinsichtlich des Baulärms hingewiesen, dass nicht die AVV Baulärm maßgeblich sei, 

soweit die in Deutschland erzeugte Baulärm-Emission in/auf die Schweizer 

(Wohn)Bebauung immitiert. Das zu gewährende Schutzniveau ergibt sich aus dem 

für den jeweiligen Einwirkungsort geltenden Regelwerk. Anwendbar auf die 

Schweizer Immissionsorte ist folglich die Baulärmrichtlinie des Bundesamtes für 

Umwelt BAFU. Dies gelte analog für stoffliche Emissionen der zum Einsatz 

kommenden Baumaschinen. Nach Schweizer Recht besteht Partikelfilterpflicht, was 

der Vorhabenträgerin zwar bekannt ist, jedoch nicht festgehalten wurde. 

Die Vorhabenträgerin stellte in ihrer Gegenstellungnahme dar, dass der vorgetragene 

Einwand nicht das hier gegenständliche Planfeststellungsverfahren, sondern vielmehr 

den Planfeststellungsabschnitt 1.1 beträfe. Grundlage des deutschen 

Planrechtsverfahrens, einschließlich des hierfür erstellten UVP-Berichtes zum PFA 2 

sind die in Deutschland geltenden Regelungen. Entsprechend wird im deutschen 

Planrechtsverfahren die AVV Baulärm als Bemessungsgrundlage für den 

Schallschutz angewandt. Der Hinweis im UVP-Bericht auf die Einhaltung von 

Immissionsschutzbelangen im Umfeld der Kuppelstelle hat lediglich nachrichtlichen 

Charakter hinsichtlich der Wohnbebauung am Hirtenweg (CH). Die Belange des 
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Immissionsschutzes auf Schweizer Gebiet finden Berücksichtigung in der 

Umwetlcheckliste im PlanGenehmigungsVerfahren (PGV) zum PFA 1.1. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Baubedingte Auswirkungen, darunter stoffliche 

Emissionen von Baumaschinen, haben im UVP-Bericht hinsichtlich der zu 

betrachtenden Schutzgüter Berücksichtigung gefunden. Der Hinweis, bzgl. der 

Partikelfilterpflicht in der Schweiz wird zur Kenntnis genommen. Da es sich jedoch, 

wie der Einwender selbst darlegt, um Schweizer Recht handelt, kann diese Regelung 

nicht im Zuge des deutschen Plangenehmigungsverfahrens zugrunde gelegt werden. 

Dem Umstand kann jedoch Rechnung getragen werden, indem die Ausstattung der 

Fahrzeuge, die Materialien zu den Baustellen an- und abtransportieren sowie 

Fahrzeugen, die auf den Baustellen selbst eingesetzt werden und von sämtlichen 

Baumaschinen, die auf den Baustellen eingesetzt werden, mit Rußpartikelfiltern oder 

einer gleichwertigen Technologie sofern verfügbar sichergestellt ist, indem dies 

Gegenstand der Ausschreibung der Bauleistungen werden soll. 

B.4.11.1 Baubedingte Lärmimmissionen 

B.4.11.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist über die Zulässigkeit des beantragten 

Vorhabens auch in Anbetracht der sich daraus ergebenden bauzeitlichen 

Lärmbelästigungen zu entscheiden, da die Feststellung der Zulässigkeit des 

Vorhabens nicht nur im Hinblick auf das fertig gestellte Vorhaben erfolgt, sondern 

auch dessen Herstellung umfasst. Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG sind bereits im 

Planfeststellungsbeschluss sämtliche Auswirkungen eines Vorhabens zu 

berücksichtigen und dem Träger des Vorhabens gegebenenfalls Schutzmaßnahmen 

aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger 

Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen untunlich 

oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf 

angemessene Entschädigung in Geld (§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG). 

Einen Maßstab zur Beurteilung von Baustellenlärm gibt die Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen - vom 

19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970, AVV Baulärm). 

Darin sind unter Ziffer 3.1.1 Immissionsrichtwerte für den Tages- bzw. Nachtzeitraum 

festgelegt, bei deren Einhaltung von einer zumutbaren Lärmbelästigung 

ausgegangen werden kann. Bei der Durchführung von Bauarbeiten sind die 
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Regelungen der AVV Baulärm von der Vorhabenträgerin bzw. den Bauunternehmen 

zu beachten und bei Überschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte 

grundsätzlich (weitere) Maßnahmen zur Lärmminderung anzuordnen. Von 

Maßnahmen zur Lärmminderung kann nach Ziffer 4.1 allerdings insbesondere dann 

abgesehen werden, soweit durch den Betrieb von Baumaschinen – infolge nicht nur 

gelegentlich einwirkender Fremdgeräusche (z.B. tatsächliche Lärmvorbelastung 

durch Verkehr) – keine zusätzlichen Gefahren, Nachteile oder Belästigungen 

eintreten.  

B.4.11.1.2 Schalltechnischen Untersuchung zum Baulärm 

In der schalltechnischen Untersuchung zum Baulärm (Unterlage 20.2) sind die zu 

erwartenden Schallimmissionen aus den Bautätigkeiten anhand der vorläufigen 

Beschreibung der Arbeits- bzw. Bauphasen prognostisch für die nächstgelegene 

Bebauung berechnet und beurteilt worden. Es wurden die Schallemissionen aus den 

schalltechnisch relevanten Bautätigkeiten jeweils für den Tag und die Nacht 

untersucht. Die Geräuschauswirkungen aus der lärmintensiven Bautätigkeiten 

wurden anhand von Simulationsberechnungen untersucht. Die Beschreibung der 

Bautätigkeiten ist den Planunterlagen zu entnehmen. Der zu erwartende Baulärm 

wurde für repräsentative Immissionsorte im Untersuchungsgebiet ermittelt. Die Lage 

der gewählten Immissionsorte kann ebenfalls den Planunterlagen entnommen 

werden. 

Auch im Zusammenhang mit den Bauarbeiten Zur Kuppelstelle Grenzach werden 

Schalleinwirkungen im Umfeld der Baumaßnahmen erwartet. So können 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach AVV Baulärm im Tagzeitraum in 

einem Radius von circa 150 m zum Baufeld nicht ausgeschlossen werden.  

Die Gutachten betrachten die aus schalltechnischer Sicht maßgeblichen Bauarbeiten 

und vergleichen die zu erwartenden Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten 

gemäß AVV Baulärm. Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen 

Geräuschimmissionen führt zu dem Ergebnis, dass, vor allem während der 

nächtlichen Arbeiten, Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach AVV Baulärm 

nicht ausgeschlossen werden können. Bei den Maßnahmen zur Elektrifizierung der 

Strecke (Oberleitungsanlage und Kabeltiefbau) sind gemäß den 

Schallausbreitungsplänen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach AVV 

Baulärm im Umfeld der geplanten Baumaßnahmen nicht auszuschließen. 
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Lärmintensive Bautätigkeiten werden innerhalb von bebauten Bereichen im 

Nachtzeitraum nicht durchgeführt. Aus schallimmissionstechnischer Sicht könnten 

Rammarbeiten im Nachtzeitraum durchgeführt werden, wenn der Abstand zur 

nächstgelegenen schutzwürdigen nächtlichen Nutzung mehr als 125 m beträgt. 

Hiermit wäre sichergestellt, dass der Schwellenwert von 60 dB(A) nicht überschritten 

wird. Kabeltiefbauarbeiten im Nachtzeitraum können durchgeführt werden, wenn die 

Baumaßnahme mehr als 60 m von dem jeweiligen Immissionsort entfernt ist. 

Überschreitungen der Schwelle von 60 dB(A) in der Nacht sind somit nicht zu 

verzeichnen. 

Während der Durchführung der Baumaßnahmen an Bahnhöfen, Haltepunkten und 

Ingenieurbauwerken sind ebenfalls Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach 

AVV Baulärm zu verzeichnen. 

Die Durchführung von lärmintensiven Bauarbeiten im Nachtzeitraum bei Bahnhöfen, 

Haltepunkten und Ingenieurbauwerken sollte vermieden werden. Ist dies nicht 

möglich, so werden die Immissionsrichtwerte nach AVV Baulärm weiträumig 

überschritten. Zudem wird die Schwelle von 60 dB(A) in der Nacht an den direkt zu 

den Baumaßnahmen angrenzenden Gebäuden mit schutzwürdiger Nutzung 

überschritten. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnung wurden ohne eventuell notwendige 

Minderungsmaßnahmen berechnet und zeigen die Größenordnung auf, in welchen 

die Immissionen aus der Bautätigkeit liegen können, sofern keine weiteren 

Minderungsmaßnahmen ergriffen werden.  

Wegen der weiteren Einzelheiten das Baulärmgutachten verwiesen. 

B.4.11.1.3 Abwägung und Entscheidung zum Schutzkonzept 

Im vorgelegten Baulärmgutachten wurden Maßnahmen zur Minimierung des 

Baulärms diskutiert. 

Die Zeiträume zur Beschränkung lärmintensiver Bautätigkeiten sind nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde angemessen bemessen. Damit lassen sich das 

Interesse der Vorhabenträgerin an einem zügigen Baufortschritt auf der einen Seite 

und das Interesse der Planbetroffenen an einer zumutbaren Lärmbelastung auf der 

anderen Seite in einen Ausgleich bringen. Die gewählten Zeiträume lassen der 

Vorhabenträgerin die Möglichkeit, das Vorhaben unter ihr zumutbaren Bedingungen 

umzusetzen. Den Anwohnern wiederum kann zugemutet werden, im verbleibenden 
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Tageszeitraum durch Schließen der Fenster die Auswirkungen lärmintensiver 

Bautätigkeiten zu reduzieren. Zur Klarstellung wird auf die Nebenbestimmungen unter 

A.4.5 verwiesen. 

Eine Verpflichtung zur Umsetzung weiterer Lärmschutzmaßnahmen – hierzu gehören 

insbesondere die temporäre Errichtung von Lärmschutzwänden – festinstallierte oder 

mobile Lärmschutzwände - wäre nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 

unverhältnismäßig, da diese aufgrund der Dauer und Ausdehnung der 

Baumaßnahmen nicht praktikabel sind. Für die Baumaßnahmen im Rahmen der 

Elektrifizierung ist die Ausführung von Lärmschutzmaßnahmen. 

Eine Verpflichtung zum Einbau von Schallschutzfenstern wäre vor dem Hintergrund 

der lediglich temporären baubedingten Lärmimmissionen aus wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten unverhältnismäßig.  

Die Beschränkung der durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der lärmintensiven 

Baumaschinen erscheint dagegen grundsätzlich eine probate Möglichkeit, die 

Lärmbelastung und damit die Betroffenheiten durch Lärmimmissionen zu reduzieren. 

Weiterhin wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die eingesetzten 

Baumaschinen und Bauverfahren für das Bauvorhaben erforderlich sind und dem 

Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen, dies sind die Anforderungen der 32. 

BImSchV bzw. der Richtlinie 2000/14/EG und es ist die Umsetzung lärmmindernder 

Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle, wie die Positionierung ortsgebundener 

Baumaschinen möglichst weit entfernt von den maßgeblichen Immissionsorten und 

unter Berücksichtigung der schallabschirmenden Wirkung natürlicher und künstlicher 

Hindernisse bzw. der das Geräusch verstärkende Schallreflexionen, seitens der 

Vorhabenträgerin vorgesehen und wurde zudem in die unter A.4.5 aufgeführten 

Nebenbestimmungen dieses Planfeststellungsbeschlusses aufgenommen.  

Ergänzend wird auf die von der Vorhabenträgerin ohnehin geplanten Maßnahmen 

verwiesen. Diese sind von der Vorhabenträgerin ergänzend zu den o.g. 

Nebenbestimmungen zu beachten. 

Die vorgesehenen Maßnahmen allein führen nicht dazu, dass die 

Immissionsrichtwerte nach der AVV-Baulärm für alle Lärmbetroffenen eingehalten 

werden können. Grundsätzlich können noch Überschreitungen der Vorgaben der 

AVV-Baulärm auftreten, diese müssen jedoch nicht mit allen nur denkbaren oder 

technisch möglichen (unverhältnismäßigen) Schutzvorkehrungen vermieden werden, 

sondern sind ggf. im Rahmen der Sozialbindung bis zur Grenze einer 
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Gesundheitsgefährdung zu dulden. Denn dem Träger eines im öffentlichen Interesse 

stehenden Vorhabens muss die Möglichkeit zustehen, sein Vorhaben unter auch ihm 

zumutbaren Bedingungen zu realisieren (vgl. Urteil des VGH Baden-Württemberg 

vom 08.02.2007, Az. 5 S 2257/05). Für solche nur noch in geringem Umfang 

tatsächlich verbleibende nachteilige Wirkungen kann in der Abwägungsentscheidung 

dann auch auf einen grundsätzlichen Entschädigungs- bzw. Ersatzraumanspruch 

verwiesen werden.  

Insofern hat die Planfeststellungsbehörde der Vorhabenträgerin im Verfügenden Teil 

dieses Planfeststellungsbeschlusses aufgegeben, rechtzeitig vor Beginn der 

Bauarbeiten unter Kenntnis der auch zeitlich genauen Bauabläufe und der 

einzusetzenden Maschinen eine aktuelle schalltechnische Prognose zu erstellen. Die 

demnach ermittelten Beurteilungspegel dienen dabei der Feststellung konkreter 

Entschädigungs- bzw. (spätestens im Falle von Überschreitungen einer Schwelle zur 

Gesundheitsgefährdung) Ersatzraumansprüche. Die Ergebnisse sind dem 

Eisenbahn-Bundesamt zur Dokumentation zur Kenntnis zu geben.  

Im Gegensatz zu baubegleitenden können dadurch auch schon frühzeitig 

Belastungen hinsichtlich einer evtl. möglichen Gesundheitsgefährdung abgeschätzt 

und somit eine rechtzeitige Bereitstellung von Ersatzraum mit den Betroffenen 

abgestimmt werden. Für ein Baulärm-Monitoring anhand von Messungen müsste 

vorliegend ein unverhältnismäßig hoher Aufwand betrieben werden.  

Diese Prognose bildet die tatsächliche Baulärmbelastung ausreichend genau und 

eher auf der sicheren Seite liegend ab. Dadurch können bereits frühzeitig 

Belastungen hinsichtlich einer evtl. möglichen Gesundheitsgefährdung abgeschätzt 

und somit eine rechtzeitige Bereitstellung von Ersatzraum mit den Betroffenen 

abgestimmt werden.  

B.4.11.1.4 Festlegung der Kriterien für Entschädigung 

Die Leistung einer Entschädigung für verbleibende nachteilige Wirkungen kann 

grundsätzlich abhängig gemacht werden von einer Überschreitung außerhalb oder 

innerhalb des Gebäudes zu messender bzw. zu berechnender zumutbarer 

Schallpegel.  

Für die Bewertung der Zumutbarkeit der durch Bauarbeiten verursachten Geräusche 

in der Nachbarschaft und die Leistung einer Entschädigung für Verlärmung von 

schutzbedürftigen Innenräumen praktisch bewährt hat sich das Abstellen zunächst 
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auf zulässige Innenschallpegel, die (z.B.) aus der 24. BImSchV abgeleitet werden 

können. Als Zumutbarkeitsschwelle für schutzbedürftige Räume werden hier 

demnach folgende Beurteilungspegel (nachfolgend Innengeräuschpegel genannt) 

herangezogen:  

 Wohnräume, Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen, 

Unterrichtsräume tagsüber 40 dB(A),  

 gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume) tagsüber 45 dB(A),  

 Schlafräume nachts 30 dB(A).  

Die genannten Werte beruhen vor allem auf der 24. BImSchV. Angaben zu 

Innengeräuschpegel, die nicht überschritten werden sollten, finden sich neben der 24. 

BImSchV auch in der VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren 

Zusatzeinrichtungen (August 1987)“. 

Auf der Grundlage dieser Innengeräuschpegel lassen sich für übliche 

Raumgeometrien und Außenwandschalldämmmaße sowie unter Berücksichtigung 

eines Fensterschalldämmmaßes entsprechend der Schallschutzklasse 2 (neuere 

Fenster erfüllen ausnahmslos diese Anforderungen) nach den in der Anlage zur 24. 

BImSchV genannten Gleichungen 1 bzw. 2 Außengeräuschpegel abschätzen, bei 

deren Einhaltung dann auch keine Überschreitungen der o.g. Innengeräuschpegel 

von 40 dB(A), 45 dB(A) bzw. 30 dB(A) zu erwarten sind. 

Diese Außengeräuschpegel können deshalb ebenfalls als Grundlage für die Leistung 

einer Entschädigung für die Verlärmung von Innenräumen herangezogen werden. Die 

Außengeräuschpegel betragen entsprechend der vorgenannten pauschalierenden 

Annahmen in Abhängigkeit von den zugrunde gelegten Raumgeometrien sowie dem 

jeweiligen Verhältnis zwischen Wand- und Fensterfläche  

 ca. 67 dB(A) tagsüber für Wohnräume, Behandlungs- und Untersuchungsräume 

in Arztpraxen sowie Unterrichtsräume,  

 ca. 72 dB(A) tagsüber für gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume),  

 ca. 60 dB(A) nachts für Schlafräume in Wohnungen.  

Als mittlere Pegelminderung durch Fassade und geschlossene Fenster (pauschale 

Differenz zwischen Innen- und Außenpegel) können grundsätzlich 30 dB bei 

Schlafräumen und 27 dB bei Wohn- bzw. Büroräumen angenommen werden.  

Den Anwohnern kann dabei tagsüber insoweit auch zugemutet werden, den während 

der Bauzeit auftretenden Baulärmimmissionen regelmäßig durch weitestgehendes 

Geschlossenhalten der Fenster zu begegnen. In Anlehnung an § 2 Abs. 1 Satz 2 der 
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24. BImSchV kann davon ausgegangen werden, dass eine Stoßbelüftung eine 

ausreichende Frischluftzufuhr ermöglicht. Die Lüftung kann im Übrigen in Phasen 

erfolgen, in denen die Bauarbeiten unterbrochen sind oder in denen die Räume nicht 

genutzt werden.  

Insgesamt werden hier nachteilige Wirkungen im Sinne von § 74 Abs. 2 Satz 2 

VwVfG hinsichtlich der Verlärmung von Innenräumen gebietsunabhängig schließlich 

bei Überschreitung der folgenden Geräuschpegel angenommen:  

Nutzung 
Regelmäßiger  
Nutzungszeitraum 

Geräuschpegel 
innen [dB(A)] 

Geräuschpegel 
außen [dB(A)] 

Wohnräume, Behandlungs- und 
Untersuchungsräume in 
Arztpraxen, Unterrichtsräume 

tagsüber: 07 – 20 Uhr 40 67 

Gewerblich genutzte Räume 
(z.B. Büroräume) 

tagsüber: 07 – 20 Uhr 45 72 

Schlafräume nachts: 20 – 07 Uhr 30 60  

 

Mit diesem Beschluss wird deshalb eine Entschädigungszahlung dem Grunde nach 

festgesetzt für die Tage, an denen der im Rahmen der detaillierten Baulärmprognose 

berechnete Beurteilungspegel tagsüber 67 dB(A) bezogen auf Wohnräume, 

Behandlungs- und Unterrichtsräume in Arztpraxen sowie Unterrichtsräume bzw. 72 

dB(A) für sonstige gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume) überschreitet.  

Ab (gesundheitsgefährdenden) Beurteilungspegeln von 70 dB(A) tagsüber vor 

Wohnräumen (bzw. 60 dB(A) nachts vor Schlafräumen) kann die lärmbedingte 

Nutzungsbeeinträchtigung jedoch nicht mehr durch geldwerte Ausgleichszahlungen 

entschädigt werden, so dass den von Baulärm derart betroffenen Bewohnern 

grundsätzlich spätestens ab diesen Werten Ersatzwohn- bzw. -schlafraum zur 

Verfügung zu stellen ist.  

Im Verfügenden Teil A dieses Planfeststellungsbeschlusses sind die Eckdaten für die 

entsprechenden Entschädigungsverpflichtungen als Nebenbestimmung 

aufgenommen. Die Vorhabenträgerin hat dazu rechtzeitig vor Eintritt der 

lärmintensiven Bauphasen die gemäß der detaillierten Baulärmprognose ermittelten 

Anspruchsberechtigten schriftlich über ihre Entschädigungsansprüche (ggf. auch im 

Zusammenhang mit Ersatzraumansprüchen, s.u.) zu informieren. Die Höhe der 

Entschädigung ist mit dem Eigentümer zu vereinbaren. Der Anspruch entfällt im 

Übrigen für Tage (bzw. Nächte), an denen gemäß nachfolgendem Kapitel 

Ersatzwohnraum in Anspruch genommen wird bzw. wurde. Soweit 

Anspruchsberechtigte und die Vorhabenträgerin über die Höhe der Entschädigung 
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keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. 

B.4.11.1.5 Bereitstellung von Ersatzraum 

Besonders zu betrachten sind die Belange auch des Baulärmschutzes in den Fällen, 

in denen selbst nach Auferlegung konkreter Schutzvorkehrungen gemäß den 

Regelungen der AVV Baulärm die verbleibenden Beeinträchtigungen eine Schwelle 

zur Gesundheitsgefährdung überschreiten. 

Das Rechtsgut der Gesundheit ist von besonderer Schutzwürdigkeit, wie sich schon 

aus dessen grundrechtlicher Absicherung ergibt. Daraus ist – insbesondere bei 

vorübergehendem Baulärm – indessen nicht abzuleiten, dass Schutzvorkehrungen 

zwingend so zu dimensionieren sind, dass die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 

nicht überschritten wird. Ab wann eine Gesundheitsgefährdung für letztlich nur 

vorübergehende Baulärmeinwirkungen angenommen werden kann, ist bisher in 

keiner Vorschrift geregelt bzw. auch nicht durch die Rechtsprechung aufgezeigt 

worden. Gesundheitsgefährdende Lärmeinwirkungen, die etwa zu Herz-Kreislauf-

Erkrankungen o. ä. führen könnten, sind grundsätzlich erst bei lang andauernden 

Beeinträchtigungen zu erwarten. Im Interesse für die Betroffenen wird aber auch hier 

angenommen, dass die in der Rechtsprechung bisher nur für (dauerhaften) 

Verkehrslärm entwickelten Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung auch für 

(vorübergehenden) Baulärm herangezogen werden können. Da insofern 

ausschließlich Wohn- bzw. Schlafräume betroffen sind, erscheint es als weitere 

Pauschalierung zudem zweckmäßig und ausreichend, hier ebenfalls nur 

gebietsunabhängige Schwellenwerte anzusetzen. Vor diesem Hintergrund steht den 

betroffenen Bewohnern ab Überschreitung der Außengeräuschpegel von 60 dB(A) 

nachts vor Schlafräumen bzw. 70 dB(A) tagsüber vor Wohnräumen grundsätzlich ein 

Anspruch auf Ersatzraum zu. Aufgrund der jeweils nur für einzelne Tage bzw. Nächte 

in dieser Höhe zu erwartenden Beeinträchtigungen kann für die Anwohner im Hinblick 

auf den Gesundheitsschutz ein vorübergehendes Ausweichen ab diesen 

angenommenen Schwellenwerten auch als erträglich angesehen werden. Auf Kosten 

der Vorhabenträgerin können Betroffene demnach z. B. einen Hotelaufenthalt in 

Anspruch nehmen. Die Vorhabenträgerin hat die Notwendigkeit einer 

Ersatzraumbereitstellung jeweils anhand der detaillierten Baulärmprognosen zu 

ermitteln und den Betroffenen den Zeitpunkt sowie die Dauer der Beeinträchtigungen 

frühzeitig schriftlich mitzuteilen. Auf dieser Grundlage hat sie mit den Betroffenen 
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rechtzeitig in Verhandlungen über die weitere Vorgehensweise zu treten, um die 

Details zur Umsetzung der konkreten Inanspruchnahme abzustimmen und zu 

vereinbaren. 

B.4.11.1.6 Außenwohnbereiche 

Der Entschädigungsanspruch für Außenwohnbereiche ergibt sich unmittelbar bei 

Überschreitung des jeweils nach der AVV-Baulärm heranzuziehenden und unter 

Berücksichtigung der vorliegenden Vorbelastung erhöhten Tagesrichtwertes. Der 

Zeitraum, in dem bei Überschreitung des erhöhten Tagesrichtwertes 

Entschädigungszahlungen dem Grunde nach zu leisten sind, wird auf die Monate 

April bis September beschränkt, weil nach allgemeiner Lebenserfahrung 

Außenwohnbereiche im Zeitraum von Oktober bis März regelmäßig nicht zum 

dauernden Aufenthalt von Menschen dienen. Von einer Nutzung zu Wohnzwecken 

und damit als zentraler Lebensmittelpunkt in diesem Zeitraum kann deshalb nicht 

ausgegangen werden. Darüber hinaus entfällt der Anspruch im Zeitraum April bis 

September für die Tage, an denen Ersatzwohnraum bereitgestellt wird und insofern 

keine Nutzung des eigenen Außen-wohnbereichs stattfindet. Soweit 

Anspruchsberechtigte und die Vorhabenträgerin über die Höhe der Entschädigung 

keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem gesonderten 

Entschädigungs-verfahren durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. 

B.4.11.1.7 Entschädigung für nachteilige Wirkungen durch Baulärm 

Rechtsgrundlage für Entschädigungsansprüche wegen unzumutbarer 

Beeinträchtigungen durch Baulärm bei Errichtung eines planfestgestellten Vorhabens 

ist § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, wonach Betroffene einen Anspruch auf angemessene 

Entschädigung in Geld haben, sofern Vorkehrungen oder Anlagen zur Vermeidung 

nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer untunlich oder mit dem Vorhaben 

unvereinbar sind. Der Entschädigungsanspruch ist dem Grunde nach im 

Planfeststellungsbeschluss festzustellen (§ 22a AEG). Zudem sind die 

Bemessungsgrundlagen für die Höhe anzugeben. Diese sind im Verfügenden Teil 

dieses Beschlusses genannt und damit hinreichend konkretisiert. Über die 

Modalitäten der Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung eventueller 

Entschädigungen hat die Planfeststellungsbehörde nicht zu entscheiden (BVerwG, 

Urteil vom 10.07.2012). Anspruchsberechtigt für eine Entschädigung in Geld gemäß 

§ 74 Abs. 2 S. 3 VwVfG sind Eigentümer. Wohnraummieter und andere lediglich 
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obligatorische berechtigte, private Nutzer sind nicht anspruchsberechtigt. Denn 

ausschlaggebend für das Bestehen eines Entschädigungsanspruchs nach § 74 Abs. 

2 S. 3 VwVfG ist, dass eine grundsätzlich zum Schutz der Rechte des Betroffenen 

erforderliche Schutzvorkehrung i. S. d. § 74 Abs. 2 S. 2 VwVfG wegen Untunlichkeit 

oder Unvereinbarkeit mit dem Planvorhaben unterbleibt. Erforderlich ist demnach u. 

a. die Betroffenheit in eigenen Rechten. Gestützt auf die von ihnen genutzten 

Räumlichkeiten können hier Wohnraummieter und sonstige lediglich obligatorisch 

berechtigte Nutzer, im Gegensatz zu Eigentümern und gewerblichen Mietern, „nur“ 

auf ihr Nutzungsrecht an diesen Räumlichkeiten verweisen. 

B.4.11.2 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

Die Vorhabenträgerin hat die Auswirkungen von betriebsbedingten Lärmimmissionen 

in einer schalltechnischen Untersuchung geprüft.  

Rechtliche Grundlagen für die schalltechnische Beurteilung des vorliegenden 

Vorhabens sind insbesondere die §§ 41 bis 43 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie die 16. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV, 

Verkehrslärmschutzverordnung) und die 24. Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (24. BImSchV, Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung). 

§ 41 Abs. 1 BImSchG verpflichtet die Vorhabenträgerin, beim Bau oder der 

wesentlichen Änderung von Schienenwegen Vorsorge zu treffen, dass keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, 

die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Dies gilt nach § 41 Abs. 2 

BImSchG nur dann nicht, soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis 

zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.  

Eine Konkretisierung zur Handhabung des Verkehrslärmschutzes stellt die auf der 

Grundlage der §§ 41, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG verabschiedete 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) dar. Die 16. BImSchV legt in § 2 

Abs. 1 Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beim Bau oder der wesentlichen 

Änderung u. a. von Schienenwegen der Eisenbahnen fest. Gemäß § 2 Abs. 1 der 

16. BImSchV ist sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel diese 

Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet. 
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Eine weitere Konkretisierung in diesem Zusammenhang stellt die auf der Grundlage 

der §§ 41, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG verabschiedete Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) dar. 

Sie legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige 

Räume in baulichen Anlagen fest (sog. passive Schallschutzmaßnahmen), soweit 

durch den Bau oder die wesentliche Änderung, u.a. von Schienenwegen der 

Eisenbahnen, die in § 2 der 16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte 

überschritten werden. 

Für den Fall, dass planerische und technische Lärmvorsorgemaßnahmen beim Bau 

oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen oder Schienenwegen 

keinen ausreichenden Schutz gewähren und Lärmbeeinträchtigungen z.B. für 

Außenwohnbereiche (insbesondere Terrassen und Balkone) durch Überschreitung 

der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte verbleiben, kann nach § 42 Abs. 2 Satz 2 

BImSchG in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG) eine weitergehende Entschädigung in Geld gewährt werden. Als Grundlage 

für die Bemessung eines solchen Entschädigungsanspruchs werden nach gängiger 

Verwaltungspraxis des Eisenbahn-Bundesamtes die diesbezüglichen Regelungen der 

Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes (VLärmSchR 97) entsprechend angewendet. 

Nach § 1 Abs. 1 der 16. BImSchV ist deren Anwendbarkeit auf den (Neu-) Bau oder 

die wesentliche Änderung der o.g. Verkehrswege beschränkt. Nach Abs. 2 des § 1 

der 16. BImSchV ist eine Änderung wesentlich, wenn  

- eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen oder ein 

Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird 

oder 

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms 

 um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 

dB(A) in der Nacht (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) erhöht wird oder 

 bereits mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der 

Nacht beträgt und erhöht wird (§ 1 Abs. 2 Satz 3); ausgenommen sind 

Gewerbegebiete. 
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Ein baulicher Eingriff in den Schienenweg ist dann erheblich, wenn äußerlich 

erkennbar in die Substanz des Schienenweges, d. h. der Gleisanlage mit ihrem Ober- 

und Unterbau einschließlich der Oberleitung eingegriffen wird, soweit es sich nicht 

lediglich um Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen oder um kleinere 

Baumaßnahmen handelt (BVerwG, Urteil vom 20.05.1998, Az. 11 C 3.97 Rn. 26 und 

BVerwG, Urteil vom 14.11.2001, Az. 11 A 31.00 Rn. 23 m. w. N., juris). 

Die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke erfüllt die Bedingungen des erheblichen 

baulichen Eingriffs, so dass an schutzwürdigen Gebäuden im Umfeld des Vorhabens 

geprüft wurde, ob eine wesentliche Änderung vorliegt. Bei der Untersuchung wurden 

das sich ändernde Betriebsprogramm und die Zuggattungen berücksichtigt. Die 

Streckengeschwindigkeit wird durch das Vorhaben punktuell angehoben. Auch diese 

Veränderung liegt der schalltechnischen Untersuchung zu Grunde. Aufgrund der 

sinkenden Immissionspegel, in der Hauptsache bedingt durch die leiseren 

elektronischen Züge im Vergleich zu den ohne Elektrifizierung im Prognose-Nullfall 

als fahrend unterstellten Dieseltriebzüge, sind die Kriterien für eine wesentliche 

Änderung trotz steigender Zugzahlen nach der 16. BImSchV nicht erfüllt. Somit 

bestehen durch die Elektrifizierung keine Ansprüche auf Lärmvorsorge nach der 16. 

BImSchV. 

Näheres dazu ist den Planunterlagen zu entnehmen. 

B.4.11.3 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

Bei Bauarbeiten treten erschütterungsintensive Arbeiten auf, deren Übertragung auf 

die unmittelbar benachbarte Bausubstanz sich dort durch deutlich spürbare 

Erschütterungen bemerkbar machen kann. 

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit von baubedingten Erschütterungsimmissionen sind 

weder im Bundes-Immissionsschutzgesetz noch in anderen Vorschriften rechtlich 

verbindliche Grenzwerte festgelegt. Es können jedoch die DIN-Vorschriften 4150 

„Erschütterungen im Bauwesen“ Teil 2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) 

und Teil 3 (Einwirkungen auf bauliche Anlagen) als allgemein anerkannte Regeln der 

Technik herangezogen werden.  

Die DIN-Vorschrift 4150 Teil 2 sieht unter deren Ziffer 6.5.4 Anhaltswerte für die 

Beurteilung von Erschütterungsimmissionen durch Baumaßnahmen in Wohnungen 

und vergleichbar genutzten Räumen in Abhängigkeit von der Einwirkungsdauer und 

drei Belästigungsstufen vor, bei deren Überschreitung unterschiedlich gewichtige 
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Maßnahmen zu treffen sind. Die Formulierung „Anhaltswerte“ stellt klar, dass bei 

deren Überschreitung, anders als bei Grenzwerten, schädliche Umwelteinwirkungen 

nicht vorliegen müssen. Mangels rechtlicher Verbindlichkeit sind die dort genannten 

Werte also nicht als gesicherte Grenzwerte anzusehen, können aber bei der 

Beurteilung der Zumutbarkeit von Erschütterungsimmissionen als konkreter 

Anhaltspunkt dienen. Bei deren Einhaltung jedenfalls sind erhebliche Belästigungen 

im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG regelmäßig nicht anzunehmen, so dass von einer 

Zumutbarkeit der Erschütterungsimmissionen ausgegangen werden kann.  

Die Anhaltswerte der Tabelle 2 der DIN 4150-2 gelten grundsätzlich nur für 

Erschütterungseinwirkungen bis zu 78 Tagen (Abschnitt 6.5.4.2). Länger als 78 Tage 

einwirkende Erschütterungen sollen dann nach den besonderen Gegebenheiten des 

Einzelfalls beurteilt werden.  

Zum Umgang mit den Auswirkungen baubedingter Erschütterungen auf bauliche 

Anlagen und für die Bestimmung des Schutzmaßstabes wird die DIN 4150-3 

(Ausgabe 12/2016) mit den dort verzeichneten Anhaltswerten herangezogen.  

Im Rahmen einer erschütterungstechnischen Untersuchung wurde geprüft, ob die aus 

dem Baubetrieb resultierenden Erschütterungsimmissionen zu erheblichen 

Belästigungen von Menschen in Gebäuden gemäß DIN-Vorschrift 4150, Teil 2 oder 

zu Schäden an baulichen Anlagen gemäß DIN-Vorschrift 4150, Teil 3 führen können. 

Als erschütterungsintensivste Baumaßnahmen wurden die geplanten 

Vibrationsrammarbeiten zur Herstellung von Mast- und Signalgründungen untersucht. 

Die Bauarbeiten wurden im Tag- und Nachtzeitraum betrachtet. 

Auch im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der Kuppelstelle werden 

Erschütterungseinwirkungen im Umfeld der Baumaßnahmen untersucht. Erhebliche 

Belästigungen von Menschen in Gebäuden im Sinne der DIN 4150-2 sind nach dem 

Gutachten nicht zu erwarten. Auch Schäden an Gebäuden im Sinne der DIN 4150-3 

können ausgeschlossen werden. Ergänzend wird auf die Planunterlagen verwiesen. 

Die durchgeführte erschütterungstechnische Untersuchung belegt, dass bei den 

erforderlichen hochfrequenten Vibrationsrammarbeiten für die Herstellung der Mast- 

und Signalgründungen während des Tagzeitraumes erhebliche Belästigungen im 

Sinne der DIN 4150-2 für die untersuchten Einwirkungsorte im Umfeld zu den 

Bautätigkeiten aufgrund der gegebenen Abstandsverhältnissen nicht ausgeschlossen 

werden können. Dementsprechend ist die Dauer der reinen Rammarbeiten zu 

begrenzen. Zudem sind die im Gutachten aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen a) 
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bis e) sowie im Fall von Nachtarbeiten auch f) zu ergreifen. Zudem müssen die im 

Abschnitt 6.5.4.3 der DIN 4150-2 aufgeführten Maßnahmen a) bis f) vor Beginn der 

erschütterungsverursachenden Baumaßnahme herangezogen werden. 

Bei der Durchführung von Rammarbeiten in der Nacht können erheblichen 

Belästigungen für Menschen in Gebäuden im Sinne der DIN 4150-2 ebenfalls nicht 

ausgeschlossen werden, wenn diese in einem Abstand zur nahegelegenen 

schutzwürdigen Nutzung von weniger als 200 m durchgeführt werden. Dies ist jedoch 

nach den Ausführungen der Vorhabenträgerin nicht vorgesehen. Somit sind 

Belästigungen von Menschen in Gebäuden im Nachtzeitraum nicht zu erwarten. 

Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 sind während der Baumaßnahmen nicht 

zu erwarten. Für Gebäude in einem Abstand zu den Baumaßnahmen von weniger als 

5 m werden Beweissicherungsmessungen durchgeführt. 

Die Nebenbestimmungen dienen dem Schutz der Anwohner vor unzumutbaren und 

der Bauwerke vor schädlichen Einwirkungen aus baubedingten Erschütterungen. 

B.4.11.4 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

Erschütterungen aus dem Schienenverkehr sind Schwingungen, die bei der 

Vorbeifahrt eines Schienenfahrzeuges entstehen und in Form von Wellen über den 

Boden und die Fundamente bis in anliegende Gebäude übertragen werden. Bei 

bestimmten Intensitäten und in bestimmten Frequenzbereichen können diese 

Schwingungen insbesondere durch die Übertragung über Geschossdecken auch vom 

Menschen wahrgenommen werden. Erschütterungen zählen dann zu den 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG, wenn sie nach 

Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

herbeizuführen. 

Der Schutzmaßstab für Erschütterungen ergibt sich aus der allgemeinen gesetzlichen 

Regelung in § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, wonach die Planfeststellungsbehörde der 

Vorhabenträgerin Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen 

aufzuerlegen hat, die zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer 

erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene 

Entschädigung in Geld (§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG). Der Anwendungsbereich der §§ 

41 bis 43 BImSchG bezieht sich nur auf Verkehrsgeräusche. 
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Der Gesetzgeber hat keine gesetzlichen Grenzwerte für betriebsbedingte 

Erschütterungen festgesetzt. Es entspricht jedoch der gängigen Verwaltungspraxis, 

für den Fall des Neubaus von Schienenwegen die Anhaltswerte der Tabelle 1 der 

DIN 4150-2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, Stand 6/1999) für die 

Bewertung der Zumutbarkeit heranzuziehen. Bei Schienenwegen, die geändert 

werden, sind betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen unzumutbar, wenn die 

maßgeblichen Anhaltswerte aus der Tabelle 1 der DIN 4150-2 (Stand 6/1999) 

überschritten werden und die Erschütterungsimmission, bezogen auf die 

Beurteilungsschwingstärke KBFTr, vorhabenbedingt um mindestens 25 % gegenüber 

der Vorbelastung (Prognose-Nullfall) zunimmt.  

Eine Änderung im Sinne der betriebsbedingten Erschütterungen ist die bauliche 

Erweiterung eines Schienenweges um ein oder mehrere Gleise oder die Vornahme 

von baulichen Maßnahmen am Schienenweg, die auch die notwendige Bedingung für 

einen erheblichen baulichen Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. 

BImSchV sind. Der DIN 4150-2 kommt nicht die Qualität einer Rechtsnorm zu, 

sondern sie ist lediglich ein technisches Regelwerk.  

Sie enthält Anhaltspunkte für die Bewertung der Schädlichkeit von 

Erschütterungsimmissionen. Auch wenn es sich somit nicht um gesetzlich normierte 

Grenzwerte handelt, können die Anhaltswerte der DIN 4150-2 als technisches 

Regelwerk durch die Planfeststellungsbehörde herangezogen werden, da die DIN 

aktuellen naturwissenschaftlich-technischen Sachverstand abbildet. Bei Einhaltung 

der Anhaltswerte kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass erhebliche 

Belästigungen im Sinne von § 3 Abs. 1 BImSchG nicht zu erwarten sind. 

Zur Bewertung der Einwirkung von Erschütterungen auf Menschen werden in der 

DIN 4150-2 sog. KB-Werte herangezogen. Diese beschreiben die frequenzabhängige 

Wahrnehmung von Erschütterungen durch den Menschen. Beurteilungsgrößen für 

Erschütterungen innerhalb des jeweiligen Beurteilungszeitraumes (Tag, Nacht) sind 

die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax und die Beurteilungsschwingstärke 

KBFTr. 

Der KBFmax-Wert ist der höchste im Beurteilungszeitraum auftretende KB-Wert und 

liefert einen Hinweis auf die Fühlbarkeit von Erschütterungen in Gebäuden. Die 

Fühlschwelle liegt bei den meisten Menschen zwischen KB = 0,1 und KB = 0,2.  

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr berücksichtigt neben der Stärke vor allem auch 

die Dauer und die Häufigkeit der Erschütterungsereignisse im jeweils betrachteten 
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Beurteilungszeitraum und ist im weitesten Sinne vergleichbar mit dem 

Beurteilungspegel (Mittelungspegel) nach der 16. BImSchV. 

Allgemein gilt für die Beurteilung von Erschütterungen nach DIN 4150-2:  

 Unterschreitet die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax den unteren 

Anhaltswert Au, so sind die Anforderungen der DIN eingehalten.  

 Ist KBFmax größer als der obere Anhaltswert Ao, dann sind die Anforderungen der 

DIN nicht eingehalten.  

 Für selten auftretende, kurzzeitige Einwirkungen (z. B. Sprengungen) sind die 

Anforderungen der Norm eingehalten, wenn KBFmax kleiner als Ao ist. 

Überschreitet KBFmax den unteren Anhaltswert Au, so ist die 

Beurteilungsschwingstärke KBFTr zu ermitteln und mit dem Anhaltswert Ar zu 

vergleichen.  

Anders als bei der allgemeinen Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen entfällt 

bei Erschütterungsprognosen für den Neu- oder Ausbau von Schienenwegen der 

Vergleich der maximalen Schwingstärke KBFmax mit dem oberen Anhaltswert Ao.  

Die Tabelle 1 der DIN 4150-2 differenziert zwischen einem Tagzeitraum von 6 bis 

22 Uhr und einem Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr. 

Die schutzmindernde Wirkung der Vorbelastung (hier: Anwendung einer 25 %-

(Mindest-)Schwelle) soll nach der Rechtsprechung dort ihre Grenze finden, wo bereits 

die Vorbelastung die Schwelle zur „Eigentums- und Gesundheitsverletzung“ 

überschreitet. Das BVerwG hat erkannt, dass diese Schwelle für eine Sanierung aus 

Anlass einer Änderung an den Schienenwegen ohne eine erhebliche Steigerung noch 

deutlich über den in Industriegebieten und bezogen auf den Nahverkehr geltenden 

Anhaltswerten der Beurteilungsschwingstärke KBFTr von 0,3 tags und 0,23 nachts 

liegen muss, vgl. Tabelle 1 der DIN 4150-2, Ziff. 6.5.3.3. 

Abschnitte mit Beurteilungsschwingstärken mit KBFTr ab einem Bereich von 1,1 tags 

und 0,7 nachts als Vorbelastung, die vorhabenbedingt gering (ab dritte 

Nachkommastelle) ansteigen, waren deshalb gutachterlich besonders zu untersuchen 

und unter Berücksichtigung des Einzelfalls im Hinblick auf den Eigentums- und 

Gesundheitsschutz in der Abwägung über zu treffende Schutzmaßnahmen zu 

betrachten. 

Diese Vorgehensweise findet Anhalt in der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichtes zu stark vorbelasteten Wohngebäuden an bestehenden 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 126 von 155 
 

 

Schienenwegen. Trotz hoher Maximalpegel (KBFMax) hat das 

Bundesverwaltungsgericht hier nicht auf diese Vorbelastung, sondern auf die 

prognostizierte Steigerung im Prognoseplanfall mit Werten von KBFTr 1,17 tags und 

0,75 nachts abgestellt und für die betroffenen Wohneinheiten lediglich eine 

Wertminderung, jedoch noch keinen Übernahmeanspruch ausgeworfen.  

Die Anforderung einer sehr geringen vorhabenbedingten Steigerung der 

Beurteilungsschwingstärken wird aus dem Grundsatz, der für die Lärmproblematik 

aufgestellt wurde, abgeleitet, wonach diese nur in die Abwägung einzustellen ist, 

wenn sich die Situation verschlechtert. 

Die in der erschütterungstechnischen Untersuchung durchzuführende Prüfung zur 

Zumutbarkeit von betriebsbedingten Erschütterungen sowie in der Folge die 

Entscheidung über ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen erfolgen auf der Grundlage 

einer von der Vorhabenträgerin zur Verfügung gestellten Betriebsprognose für das 

geplante Vorhaben. 

Der für den Neubau oder bauliche Änderung eines Schienenweges ggf. erforderliche 

Erschütterungsschutz bemisst sich – genau wie der erforderliche Schutz vor 

Luftschall nach der Verkehrslärmschutzverordnung – nicht an der technisch 

möglichen Spitzenauslastung (Vollauslastung), sondern jeweils an einer 

vorausschätzbaren Durchschnittsbelastung (zum Lärmschutz nach der 

Verkehrslärmschutzverordnung). 

Bei der Ermittlung der vorhabedingten Zunahme betriebsbedingter Erschütterungen 

wird die Verkehrsmenge ohne die Verwirklichung des Vorhabens (Prognosenullfall) 

der Verkehrsmenge mit der Verwirklichung des Vorhabens (Prognosefall) 

gegenübergestellt. Diese Vorgehensweise trägt dem Umstand Rechnung, dass es bis 

zum Prognosebezugszeitpunkt auch ohne die Verwirklichung des Vorhabens zu einer 

Verkehrssteigerung kommen kann, die in die hinzunehmende Vorbelastung eingeht 

und die auch bei der Gewährung von Lärmvorsorge nach Maßgabe der 16. BImSchV 

außen vorbliebe. Weiterhin werden Geschwindigkeitseinbrüche oder anderweitige 

Beschränkungen, die einem Instandhaltungsrückstau geschuldet sind, beim 

Betriebsprogramm des Prognosenullfalls nicht berücksichtigt, sondern es wird ein 

ordnungsgemäß instandgehaltener Schienenweg zu Grunde gelegt. 

Bei der Auswahl besteht, anders als beim Schutz vor Verkehrslärm gemäß §§ 41, 42 

BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV kein Vorrang von aktiven Schutzmaßnahmen am 

Schienenweg gegenüber Maßnahmen am Gebäude, da § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG 
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einen Vorrang aktiver Schutzmaßnahmen nicht vorgibt. Bei der Anordnung der 

Schutzmaßnahmen ist die Planfeststellungsbehörde in der Auswahl der 

einzusetzenden Instrumente jedoch nicht vollkommen frei, da die Schutzmaßnahme 

nur das konkret beantragte Vorhaben betreffen darf. Auflagen zu Maßnahmen, die zu 

einer konzeptionellen Änderung des Vorhabens führen, sind unzulässig. Als 

Schutzmaßnahmen kommen grundsätzlich Maßnahmen an den Gleisen und/oder im 

Ausbreitungsweg und/oder am Immissionsort (Gebäude) in Betracht. 

Im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren wurde vor Offenlage der 

Planunterlagen im Rahmen einer erschütterungstechnischen Untersuchung geprüft, 

ob Konflikte aufgrund von Erschütterungen bzw. von sekundären 

Luftschallimmissionen nach Inbetriebnahme des Vorhabens zu erwarten sind. Hierbei 

wurden auf Grundlage von Erfahrungswerten betroffene Bereiche ermittelt, in denen 

Immissionskonflikte nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Für diese 

Einwirkungsbereiche wurde im ersten Gutachten der Einsatz der 

Minderungsmaßnahme „besohlte Schwelle“ empfohlen, um die zukünftigen 

Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall zu reduzieren.  

Im Ergebnis können die angenommenen Schutzmaßnahmen auch unter 

Berücksichtigung des aktualisierten Erschütterungsgutachtens als ausreichend 

angesehen werden und ein Anspruch auf darüberhinausgehende Schutzsysteme ist 

auszuschließen. Für weitere Einzelheiten wird ergänzend auf den Erläuterungsbericht 

verwiesen. 

B.4.11.5 Immissionen durch sekundären Luftschall 

Sekundärer Luftschall ist der von einer Lärmquelle primär als Körperschall (bei 

niedrigen Frequenzen = Schwingung oder Erschütterung) in Decken und Wände 

eines Gebäudes eingeleitete und von diesen in Schwingung gesetzten Bauteilen in 

die umgebende Luft der Räume abgestrahlte Schall. Die 

Sekundärluftschallimmissionen treten zumeist im Frequenzbereich zwischen 50 Hz 

und 80 Hz auf und werden als dumpfes Grollen wahrgenommen. 

Anschaulich lässt sich das für den Schienenverkehr wie folgt beschreiben: 

Bei Zugvorbeifahrten werden über den Oberbau Schwingungen (Erschütterungen) in 

den Erdboden eingeleitet. Treffen diese Erschütterungen auf ein Gebäudefundament, 

so kann eine Schwingungsanregung des Gebäudes und somit auch der 

Raumbegrenzungsflächen wie Wände und Decken erfolgen. Die Schwingungen der 
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Raumbegrenzungsflächen regen die sich vor den Flächen befindlichen Luftmoleküle 

ebenfalls zu Schwingungen an. Die Schwingungen der Luftmoleküle sind vom Ohr 

wahrnehmbar und werden als sekundärer Luftschall bezeichnet. Der primäre 

Luftschall dagegen ist der durch die Fenster eindringende direkt einwirkende 

Luftschall. 

Die Größe der Abstrahlung von sekundärem Luftschall ist von verschiedenen 

Faktoren abhängig; insbesondere: 

 Größe der Schwingung der Raumbegrenzungsflächen, 

 Größe der Raumbegrenzungsfläche, 

 Abstrahlgrad der Raumbegrenzungsfläche, 

 Schallabsorptionsgrad des Raumes (dieser ist in Räumen mit Teppichen, 

Polstermöbeln und Gardinen höher als in Räumen mit Parkett/Laminat und 

sparsamer Möblierung). 

Insbesondere bei oberirdisch geführten Strecken lässt sich sekundärer Luftschall 

oftmals nur mit großem technischen Aufwand messen, da das vom Mikrofon 

registrierte Messsignal die Überlagerung des sekundären Luftschalls mit dem über 

die Fenster von außen unmittelbar eindringenden primären Luftschall enthält. Die 

Ermittlung des sekundären Luftschalls erfolgt in der Regel auf rechnerischem Wege 

auf der Grundlage von Erschütterungsmessungen. 

Für die Beurteilung der Zumutbarkeit sekundären Luftschalls ist nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde hilfsweise die 24. BImSchV heranzuziehen. Aus dieser 

lässt sich ein Schutzanspruch ableiten, wenn Beurteilungspegel größer als der um 

3 dB erhöhte Korrektursummand in der Tabelle 1, Spalte 2 der Anlage zur 24. 

BImSchV ermittelt werden. Danach ergeben sich für Wohnräume zulässige 

Innenraumpegel von 40 dB(A) tagsüber und 30 dB(A) nachts, die als 

Beurteilungsmaßstab für sekundären Luftschall herangezogen werden.  

Entsprechend den Ausführungen zum Schutzmaßstab für betriebsbedingte 

Erschütterungen ist bei Änderungsvorhaben auch die Vorbelastung eines 

Immissionsortes schutzmindernd zu berücksichtigen. Bei Schienenwegen, die 

geändert werden, sind Immissionen aus sekundärem Luftschall unzumutbar, wenn 

Beurteilungspegel größer als der um 3 dB erhöhte Korrektursummand in der Tabelle 

1, Spalte 2 der Anlage zur 24. BImSchV ermittelt wurden und diese um 3 dB 

gegenüber der Vorbelastung zunehmen. Bei Änderungen unter 3 dB ist davon 
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auszugehen, dass diese von den Betroffenen nicht als spürbare Steigerung 

wahrgenommen werden.  

Eine Änderung im Sinne des sekundären Luftschalls ist die bauliche Erweiterung 

eines Schienenweges um ein oder mehrere Gleise oder die Vornahme eines 

erheblichen baulichen Eingriffs entsprechend des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. 

BImSchV. 

Ergänzend wird auf die entsprechenden Gutachten verwiesen.  

B.4.11.6 Immissionen durch elektromagnetische Felder 

Die zum Schutz und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder zu erfüllenden 

immissionsschutzrechtlichen Pflichten sind in der Sechsundzwanzigsten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) festgelegt. 

Zur Absicherung der Planung im Planungsbereich wurde die Nachweisführung der 

Erfüllung der immissionsschutzrechtlichen Pflichten nach der 26. BImSchV 

durchgeführt. Im Rahmen der Nachweisführung wurde anhand der vorliegenden 

Oberleitungspläne, der Ingenieurvermessungslagepläne sowie der 

Flächennutzungspläne der Gemeinden die Einhaltung der in der 26. BImSchV 

festgelegten Grenzwerte für die von der Oberleitungsanlage ausgehenden 

elektrischen und magnetischen Felder überprüft und deren Einhaltung nachweislich 

bestätigt. 

Weiterhin fand die Umsetzung des Minimierungsgebotes nach § 4 Abs. 2 der 26. 

BImSchV Berücksichtigung, indem technische Möglichkeiten zur Minimierung der 

Immissionen durch die Oberleitungsanlage im Planfeststellungsabschnitt untersucht 

wurden. Außer der bereits geplanten EMV-Maßnahmen (Einsatz der Rückleiterseile), 

werden keine weiteren EMV-reduzierenden Maßnahmen empfohlen beziehungsweise 

für notwendig gehalten. 

Zur vollständigen Nachweisführung zur elektromagnetischen Verträglichkeit wird auf 

die Planunterlagen verwiesen.  

B.4.11.7 Stoffliche Immissionen (Staub) 

Im Sinne der Betrachtung der Staubimmission wurde ein Luftschadstoffgutachten 

erstellt, welches die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen sowohl für die 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 130 von 155 
 

 

Bauphase als auch für den späteren Betrieb auf die Luftschadstoffbelastung im 

Vergleich zu den bestehenden Grenzwerten nach 39. BImSchV (Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes) gegenüberstellt.  

Betrachtet wurden diejenigen verkehrsbedingten Luftschadstoffe, für die in der 

39. BImSchV Grenzwerte genannt sind und die diese am deutlichsten ausschöpfen. 

Vorliegend sind das insbesondere Stickstoffdioxid (NO2) und eingeschränkt Feinstaub 

(PM 10). 

Die vorliegenden Emissionswerte des Bahn-Umweltzentrum für Stickoxide und 

Partikel basierend auf dem derzeitigen Dieselbetrieb wurden auf den zukünftigen 

Betrieb mit elektrischen Triebfahrzeugen übertragen. Die sich erhöhenden Zugzahlen 

für den geplanten Zustand wurden dabei entsprechend eingerechnet. Auf die 

Planunterlagen wird diesbezüglich verwiesen. 

Im Ergebnis werden für den zukünftigen Betrieb die Grenzwerte für Stickoxide 

deutlich unterschritten, die schienenverkehrsbedingten Feinstaubbeiträge sind in 

Relation zu den Grenzwerten als sehr gering zu bezeichnen. Die 

schienenverkehrsbedingte Stickoxidbelastung entlang der Bahnlinie beziehungsweise 

deren Beitrag zur Gesamtkonzentration nimmt mit dem elektrifizierten Betrieb deutlich 

ab. Die Feinstaubbeiträge nehmen aufgrund der höheren Zugzahlen leicht zu, liegen 

aber durchgängig in sehr geringem Bereich in Relation zum Grenzwert. 

Die Bautätigkeiten sind ebenfalls nicht geeignet, die im Betrachtungsgebiet geringen 

Vorbelastungen der Feinstaubimmissionen über die maßgeblichen 

Beurteilungsgrößen für den Jahresmittelwert und den Kurzzeitwert zu überschreiten. 

Auch diesbezüglich wird ergänzend auf die Planunterlagen Bezug genommen.  

B.4.11.8 Lichtimmissionen 

Licht gehört zu den im Sinne des Bunds-Immissionsschutzgesetzes relevanten 

Emissionen und Immissionen. In diesem Sinne wurde eine entsprechende 

gutachterliche Betrachtung der vorliegenden Planungen durchgeführt). 

Aufgrund der gleichbleibenden Zahl der nächtlichen Zugfahrten kann für den reinen 

Fahrbetrieb von einer weitgehend unveränderten Situation ausgegangen werden. 

Bei erforderlicher Anpassung der Beleuchtungskonzepte in Zusammenhang mit der 

Erneuerung/Neubau der Verkehrsstationen werden die Anforderungen zum Schutz 

der benachbarten sensiblen Nutzungen entsprechend den „Hinweisen zur Messung, 
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Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ (LAI – Bund / Länder-

Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz, 2020) angewendet. 

Zusammenfassend sind mit den vorliegenden Planungen keine wesentlichen 

Änderungen verbunden. Auf die Planunterlagen wird verwiesen.  

B.4.11.9 Lautsprecherdurchsagen (TA Lärm) 

Die Untersuchungen der Auswirkungen der Lautsprecher nach der TA Lärm wurden 

untersucht. Wie die Untersuchungen der Geräuschimmissionen des Betriebs der 

Lautsprecheranlagen auf den Bahnsteigen zeigen, werden die Anforderungen an den 

Schallimmissionsschutz nach Maßgabe der TA Lärm an allen umliegenden 

schutzbedürftigen Nutzungen eingehalten. 

B.4.12 Klimaschutz 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Klimaschutzes vereinbar. 

Die Planung entspricht den nationalen Klimaschutzzielen und europäischen 

Zielvorgaben nach § 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) sowie dem 

Berücksichtigungsgebot gemäß § 13 KSG. Sie dient der Attraktivitätssteigerung des 

klimafreundlichen Schienenverkehrs. Der vorhabensbedingte Ausstoß von CO2-

Äquivalenten ist erforderlich und hat durch die Errichtung weitgehend auf 

vorbelastetem, teilversiegeltem Gelände nur minimale Auswirkungen. Diese Nachteile 

müssen gegenüber dem Nutzen für den Schienenverkehr zurückstehen. Durch die 

Umstellung auf elektrische Traktion kommt es künftig betriebsbedingt zu einem 

verringerten CO2-Ausstoß. 

Nach dem am 29.12.2023 in Kraft getretenen § 11a AEG sollen bei Bau oder 

Änderung von Eisenbahnanlagen zur Förderung der Klimaziele des Bundes Anlagen 

für die Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden, wenn die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 

Deshalb wurden seitens der Vorhabenträgerin die Strecke und die potentiellen freien 

Flächen auf die Eignung für PV-Anlagen geprüft. Dabei wurden folgende 

Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt: 

- Der Abstand zu den Gleisen, zur Oberleitung und zur Speiseleitung muss aus 

Sicherheitsgründen ausreichend groß sein, um die gegenseitige räumliche aber auch 

elektrische Beeinflussung auszuschließen. Damit müssen die Flächen außerhalb der 

Freischnittzone liegen. 
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- Flächen müssen mit Fahrzeugen zugänglich sein. Damit scheiden 

eingeschlossene Flächen aus. 

- Mindestgröße der Flächen für Anlagen ab 100 kW-Peak entsprechend rund 

1.500 m² oder Dachflächen auf Gebäuden mit Strombedarf mit Eignung für Anlagen 

ab 80 kW-Peak entsprechend 1.200 m². 

Im Ergebnis der Überprüfung ist nach der Darlegung der Vorhabenträgerin 

festzustellen, dass keine Flächen entlang der Strecke vorhanden sind, die diese 

Anforderungen erfüllen. Zudem sind Flächen im Eigentum der Vorhabenträgerin auf 

Grund der für die Elektrifizierung der Strecke erforderlichen Eingriffe vorwiegend als 

CEF- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Dachflächen in ausreichender Größe 

werden durch das Vorhaben nicht verändert, so dass auch solche Flächen 

ausscheiden.  

Auch die Planfeststellungsbehörde erkennt vorliegend keine sinnvolle Möglichkeit zur 

Nutzung der hier gegenständlichen Eisenbahnanlagen für die Erzeugung 

erneuerbarer Energien. Der Verzicht auf die Aufnahme von Anlagen für die 

Erzeugung erneuerbarer Energien in die vorliegende Planung ist daher nicht zu 

beanstanden. 

B.4.13 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

Belange der Abfallwirtschaft sowie des Bodenschutzes stehen dem hier 

gegenständlichen Vorhaben nicht entgegen. Dies wird durch die Vorhabenplanung 

sowie durch entsprechende Nebenbestimmungen im verfügenden Teil dieser 

Planfeststellung gewährleistet. Grundlegende Bedenken gegen die Planung haben 

auch die maßgeblichen Fachbehörden diesbezüglich nicht geäußert. Der 

fachgerechte Umgang mit den im Zuge des Bauvorhabens anfallenden 

Ausbaumaterialien sowie deren ordnungsgemäße Verwertung/Entsorgung werden 

sichergestellt. Das Vorhaben steht mit dem Zweck gemäß § 1 KrWG, nämlich der 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und dem 

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von 

Abfällen, in Einklang. Außerdem wird der Zweck des Bodenschutzrechts gemäß § 1 

Satz 1 BBodSchG, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 

wiederherzustellen, gewahrt. 

Im Zuge der Baumaßnahmen fällt unter anderem Bodenaushubmaterial an, das im 

Falle einer Kontamination verwertet beziehungsweise entsorgt werden muss. Im 

Rahmen der geotechnischen Untersuchungen, wurden Boden-, Beton-, Asphalt- und 
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Baustoffproben entnommen und auf Schadstoffe analysiert. Anhand dieser 

Ergebnisse wurden Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzepte (BoVEK) erstellt 

um die Mengen, die Qualitäten und die Kosten für die anfallenden Abfälle im Rahmen 

der Baumaßnahmen abschätzen zu können. Auf die Planfeststellungsunterlage wird 

ergänzend verwiesen. 

Auf den Verfügenden Teil dieses Beschlusses wird insoweit verwiesen. 

B.4.14 Land- und Forstwirtschaft 

Im Zuge der Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen für 

Vermeidungs-, Wiederherstellungs-, Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) werden etwa 4,6 ha landwirtschaftliche Fläche benötigt. Die 

Flächen werden dauerhaft in Anspruch genommen und je nach Art der 

Pflegemaßnahmen und des angestrebten Entwicklungszieles aus der 

landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. 

Die Untere Landwirtschaftsbehörde weist darauf hin, dass landwirtschaftlich genutzt 

Flächen der Vorrangflur Stufe I und II (Digitale Flurbilanz) für den ökonomischen 

Landbau und zur Ernährungs- und Energiesicherung unverzichtbar sind und eine 

Umwidmung, auch zu Ausgleichszwecken, ausgeschlossen bleiben sollten. Einzelne 

besonders wertvolle Ackerflächen würden für Kompensationsmaßnahmen in 

Anspruch genommen werden. Durch Flächentausch seien zusammenhängende 

Ausgleichsflächen zu schaffen um die örtlichen Agrarstrukturen nicht weiter zu 

beeinträchtigen. 

Die Vorhabenträgerin nimmt den Einwand zur Kenntnis, hält aber an der von ihr 

beantragten Planung fest. Sie führt aus, dass, wo immer die Lage und Ausstattung 

der Flächen es zuließ, bei der Festlegung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 

die Belange der Landwirtschaft Rücksicht genommen wurde. § 15 Abs. 3 BNatSchG 

schließe aber den Zugriff auf landwirtschaftliche Flächen nicht gänzlich aus. Die 

Eingriffe in die Umwelt seien auf ein unvermeidliches Maß zu minimiert. Die 

vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen seien so angeordnet worden, dass eine 

möglichst hohe Wirksamkeit der Maßnahmen erreicht werde. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bezieht sich das Rücksichtnahmegebot von 

vornherein nur auf die aus land- oder forstwirtschaftlicher Sicht besonders 

hochwertigen und gerade nicht auf sämtliche Flächen, die von Land- oder Forstwirten 

tatsächlich bewirtschaftet werden (vgl. Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen, 

Beschluss vom 24.04.2015 – Az. 3 B 9/15 – Rn. 18). § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG 
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schließt die Nutzung selbst hochwertiger land- oder forstwirtschaftlicher Nutzflächen 

für Zwecke der Erbringung erforderlicher Kompensationsleistungen nicht aus, wenn 

es derer bedarf, um eingriffsbedingte Beeinträchtigungen auszugleichen oder zu 

ersetzen. Die zuvor durchzuführende Prüfung, ob die Kompensationsleistung nicht 

auch durch Maßnahmen der Entsiegelung, der Wiedervernetzung von Lebensräumen 

oder der Bewirtschaftung und Pflege, die der dauerhaften Aufwertung des 

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, ist erfolgt 

und wurde zutreffend verneint. Die Bestimmung des § 15 Abs. 3 BNatSchG bringt 

zudem lediglich ein allgemeines öffentliches Interesse an der Rücksichtnahme auf 

agrarstrukturelle Belange zum Ausdruck. Nicht jede – ggf. sogar begrenzte - 

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen stellt bereits eine Gefahr für ein 

derartiges Gemeinschaftsgut dar (vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil 

vom 19.12.2017 – Az. 3 A 8/15 Rn. 30). 

Daher sprechen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine landwirtschaftlichen 

Belange gegen das Vorhaben. 

Alle Gehölzflächen, die im PFA 2 durch die Erweiterung der Rückschnittszone oder 

direkte Flächeninanspruchnahmen durch Neuversiegelung oder im Zuge der 

Herstellung von Böschungen und Versickerungsmulden beeinträchtigt werden, sind 

gemäß Definition des § 2 Abs. 2 Nr. 5 b) BWaldG nicht als Wald anzusprechen, da 

diese sich durchweg innerhalb einer Entfernung von 6,80 m, gemessen von der 

Gleismitte des außen liegenden Gleises, befinden bzw. im Bereich von Böschungen 

oder Einschnitten liegen, wo mit Forstpflanzen bestockte Grundflächen bis zum 

Böschungsfuß oder zur Böschungsschulter ebenfalls nicht dem Wald zuzurechnen 

sind. 

Somit sind forstrechtliche Belange nicht betroffen. 

B.4.15 Denkmalschutz 

Im Planungsgebiet sind sowohl Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege als auch 

der archäologischen Denkmalpflege berührt. 

Im Rahmen des Berichtes der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurden alle 

vorhandenen Dokumentationen zum Denkmalschutz entlang der Bahnlinie erfasst. 
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B.4.15.1 Bau- und Kunstdenkmäler 

Die Baumaßnahmen können ausschließlich an den denkmalrelevanten Bahnanlagen 

zu Änderungen führen. Die Historie dieser Eisenbahnlinie erfordert eine punktuell 

eingehendere Betrachtung der Auswirkungen auf verschiedene zeittypische 

Baudenkmäler. Grundlage der Erfassung und Bewertung von gegebenenfalls 

auftretenden Betroffenheiten ist der über das Landesamt für Denkmalpflege Stuttgart 

bezogene Auszug der Denkmalliste. Der Planungsumfang bedingt in diesem 

Zusammenhang den Umgang mit vielen und variantenreichen Bauwerken, Gebäuden 

und sonstigen schützenswerten Einrichtungen. Generell sind die Planungen der 

neuen und zu erneuernden Eisenbahnanlagen auch im Hinblick auf den 

Denkmalschutz auf möglichst geringe Eingriffe und/oder Beeinträchtigungen 

ausgelegt. Die trotz dieser Prämisse verbleibenden und unvermeidbaren 

Auswirkungen werden im Erläuterungsbericht der Planunterlagen konkret und im 

Einzelnen dargestellt. 

Das Landesamt hält die Ausführungen der Vorhabenträgerin für zutreffend, dass die 

Kulturdenkmäler entlang der Strecke 4000 im Planfeststellungsabschnitt 2 in den 

meisten Fällen so weit von der Strecke und den dort vorgesehenen Maßnahmen 

liegen, dass sie von der Planung unberührt bleiben oder die Maßnahmen als 

unkritisch angesehen werden können.  

Betroffen von den Maßnahmen sind folgende Kulturdenkmäler gemäß § 2 DSchG, an 

denen jedoch keine Veränderungen vorgenommen werden: 

- Bahnhof Grenzach – Empfangsgebäude und Güterhalle mit Rampe 

- Bahnhof Rheinfelden – Empfangsgebäude mit Anbauten 

Das Landesamt für Denkmalpflege weist jedoch darauf hin, dass die Erhaltung der 

Kulturdenkmäler in ihrem überlieferten Erscheinungsbild im öffentlichen Interesse 

liegt. Nach fachlicher Einschätzung des Landesamtes werden die Erhöhungen der 

Bahngleise in der unmittelbaren Nähe der oben genannten denkmalgeschützten 

Bahnhöfe jeweils zu einer Veränderung am Erscheinungsbild der Kulturdenkmäler 

führen. Die geplanten Erhöhungen der Bahngleise um 17 cm zur Herstellung der 

Barrierefreiheit werden zur Folge haben, dass der Anschluss der Bahnsteige an die 

bahnseitigen Gebäudefassaden baulich verändert werden muss. Allerdings sind an 

den bahnseitigen Fassaden die Eingriffe zum Teil durch vorherige Veränderungen 

der Bezugshöhen schon so stark, dass die nun geplanten Maßnahmen zwar eine 

Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes darstellen, diese jedoch unter der Schwelle 

der Erheblichkeit bleibt. Daher und im Hinblick auf den öffentlichen Belang der 
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Barrierefreiheit sind die geplanten Maßnahmen aus Sicht des Landesamtes 

grundsätzlich zustimmungsfähig. 

Eine Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege über den baulichen 

Anschluss der erhöhten Bahngleise an die bahnseitigen Gebäudefassaden der 

Kulturdenkmäler hält das Landesamt nach Durchsicht der Unterlagen jedoch für 

erforderlich. Das Landesamt begrüßt im Übrigen, dass die Kulturdenkmäler in die 

Beweissicherung zu Störungen bzw. Schäden durch Erschütterungen einbezogen 

werden. 

B.4.15.2 Archäologische Denkmalpflege 

Die Vorhabenträgerin berücksichtigt mit Ihrer Planung im ausreichenden Maße die 

Belange der Archäologischen Denkmalpflege. Diese Ansicht teilt auch das 

Landesamt für Denkmalpflege. 

Einzig die Erläuterung für Neubauten von Mastanlagen, deren Standorte erst noch 

endgültig festgelegt werden müssen, sind nach Ansicht des Landesamtes für 

Denkmalpflege nicht ausreichend. Sofern Mastanlagen auf Flächen geplant seien, die 

als Kulturdenkmäler gemäß § 2 DSchG BW gelten und der Erhaltungspflicht nach § 6 

DSchG BW unterfallen, sei bei Bodeneingriffen mit archäologischen Befunden und 

Funden zu rechnen. Um dem allgemeinen Interesse an der Erhaltung von 

Kulturdenkmälern bestmöglich gerecht zu werden, bedarf es nach Ansicht des 

Landesamtes für Denkmalpflege einer Rettungsgrabung, in deren Zuge Funde und 

Befunde fachgerecht geborgen bzw. dokumentiert werden können. Ziel dieser 

Maßnahme sei es, wenigstens den dokumentarischen Wert des Kulturdenkmals als 

kulturhistorische Quelle für künftige Generationen zu erhalten. Die Kosten für 

sämtliche archäologischen Maßnahmen habe nach Ansicht des Landesamtes für 

Denkmalpflege die Vorhabenträgerin zu tragen. Dazu bietet das Landesamt für 

Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den 

Rahmenbedingungen an. 

Bei den oben angesprochenen archäologischen Denkmälern handelt es sich im 

Regelfall um Bodendenkmälern, deren Relevanz und Ausdehnung nicht genau 

bekannt ist. Daher ist auch anlässlich des Vorhabens keine gesonderte Erkundung 

oder Sicherung dieser Flächen möglich. Da am Bahnkörper selbst keine 

Baumaßnahmen durchgeführt werden, ist hier kein erkennbarer Konflikt vorhanden. 

Die Errichtung der Oberleitungsmaste und die Gründung einzelner Bahnsteige 

können in solche Flächen eingreifen. Da sich diese Maßnahmen aber ausschließlich 
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auf die bereits technisch vorgeprägte Bahnanlage selbst beziehen, ist nicht damit zu 

rechnen, dass diese punktuellen Eingriffe in tiefere Bodenschichten zu einer neuen 

Störung führen. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Funde gemacht werden, greifen die 

gesetzlichen Regelungen des Denkmalschutzgesetzes für unbekannte Denkmäler 

(vgl. § 20 DSchG). Danach ergibt sich zwar aus § 20 Abs. 1 Satz 2 DSchG, dass der 

Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten sind, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit 

einer Verkürzung der Frist einverstanden ist, jedoch kann hieraus keine 

Kostentragungspflicht für die Vorhabenträgerin abgeleitet werden. 

Im Gegensatz zur Ansicht des Landesamtes für Denkmalpflege, dass sämtliche 

Kosten für archäologische Maßnahmen die Vorhabenträgerin zu tragen habe, besteht 

selbst die Verpflichtung, die Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, nicht, wenn damit unverhältnismäßig 

hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde es 

ablehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

Baustelleneinrichtungen sind zwar vorwiegend auf bereits vorbelasteten 

Verkehrsflächen oder genutzten Nebenflächen angelegt, können aber auch auf bisher 

unbelasteten Flächen zu liegen kommen. Die Flächen sind aus der kartografischen 

Überlagerung der Bodendenkmäler und der geplanten Baustelleneinrichtungsflächen 

ersichtlich. Sollten im Zuge der Bauarbeiten zur Herstellung der 

Baustelleneinrichtungsflächen Funde gemacht werden, greifen die bereits weiter 

oben beschriebenen gesetzlichen Regelungen des Denkmalschutzgesetzes für 

unbekannte Denkmäler (vgl. § 20 DSchG). 

Die Einzelheiten zu den ggf. zu treffenden archäologischen Sicherungsmaßnahmen 

können zwischen der Vorhabenträgerin und dem Landesamt für Denkmalpflege im 

Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung vorab festgelegt werden (vgl. A.4.8.d). 

B.4.16 Brand- und Katastrophenschutz 

Die Betriebsstellen und Personenverkehrsanlagen mit geringfügigen 

Änderungen/Anpassungen im PFA 2 sind die Haltepunkte: Wyhlen, Herten, Beuggen 

und Schwörstadt. Die vier Haltepunkte bestehen ausschließlich aus oberirdischen 

Anlagen mit ausreichenden Zugängen zum umliegenden Verkehrsraum, eine 

Erreichbarkeit durch Rettungskräfte ist jederzeit gegeben, sodass es weder 

erforderlich ist neue Rettungskonzepte aufzulegen noch vorhandene Regelungen mit 

den örtlichen Rettungskräften anzupassen. Die anzupassenden Bahnhöfe Grenzach 
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und Rheinfelden sowie der Haltepunkt Rheinfeld (Baden) Warmbach, unterliegen den 

Anforderungen an Personenverkehrsanlagen. Die Kuppelstelle am Grenzacher Horn 

als Hochbau- und Betriebsanlage der freien Strecke unterliegt den allgemeinen 

Anforderungen an Rettungswege, Zuwegungen und ggf. Zufahrten für Rettungskräfte 

nach der Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an 

Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ 

Mit der Umsetzung der Elektrifizierung und Neubau von einer Hochbau- und 

Betriebsanlage der freien Strecke und Neubau und Erneuerung der 

Verkehrsstationen auf der Hochrheinbahn im PFA 2 werden keine Zugänge oder 

Rettungswege beseitigt. Damit wird die bestehende Situation im Sinne der Richtlinie 

nicht verschlechtert, sondern mindestens „die gleiche Sicherheit“ gewährleistet. 

Somit beschränkt sich die Planung der Rettungswege im PFA 2 auf einzelne 

Betriebsstellen, die aus anderen Gründen ein neues Konzept erfordern wie zum 

Beispiel Anlagenneubau oder aber eine Anpassung der vorhandenen 

Rettungskonzepte erforderlich machen zum Beispiel zusätzlicher Einbau von 

Aufzugsanlagen. 

Die Maßnahmen entsprechen dabei den aktuellen anerkannten Regeln der Technik. 

Neben den nationalen Anforderungen an das Brandschutz- und Rettungskonzept 

müssen ggf. auch Vorgaben der relevanten Technischen Spezifikationen für die 

Interoperabilität (TSI) geprüft werden. Dabei kommt die PRM (Eingeschränkt mobile 

Personen) in Frage. Aus dieser Vorschrift ergeben sich jedoch keine Anforderungen, 

die über die oben dargestellten, nach nationalen Regeln umgesetzten Maßnahmen 

hinausgehen. 

Eine detaillierte Betrachtung ist den Planunterlagen zum Thema Brand- und 

Katastrophenschutz zu entnehmen. 

B.4.17 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

Im Vorhabenbereich befinden sich Kabel und Leitungen Dritter.  

Verschiedene Leitungs- und Netzbetreiber haben im Rahmen der Anhörung Stellung 

zu dem Vorhaben genommen. Ein wichtiges Thema sind v.a. die einzuhaltenden 

Mindestabstände der Oberleitungsanlagen zu kreuzenden 110 kV-Freileitungen. 

Bestehende Bedenken konnten durch die Erwiderung der Vorhabenträgerin 

ausgeräumt werden. Im Hinblick auf Aspekte, die die Bauausführung betreffen, z.B. 

das Erfordernis einer etwaigen Abschaltung einzelner Stromkreise der Freileitungen 
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bei Unterschreitung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände durch Baugeräte, 

fordern die Leitungs- und Netzbetreiber z.T. eine Abstimmung mit ihren 

Betriebsstellen. Des Weiteren wird gefordert, den Beginn der Bauarbeiten und die 

verantwortliche Bauleitung rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen und im Fall von 

Tiefbauarbeiten unmittelbar vor Baubeginn aktuelle Leitungspläne bzw. 

Trassenauskünfte einzuholen. 

Die Transnet BW GmbH weist darauf hin, dass das Vorhaben ihrer Zustimmung 

bedürfe, da durch das Vorhaben die bestehenden Abstände zu der 

Höchstspannungsfreileitung verändert werden. Während der Abstand bisher von der 

Gleisoberkante zur Höchstspannungsfreileitung gemessen wurde, sei er nun ab der 

Oberleitung zu messen. Für die Bewertung der Durchführbarkeit des Vorhabens 

seien Kreuzungshefte gem. Stromleitungskreuzungsrichtlinie vorzulegen. Sie verlangt 

zu diesen Zwecken die Vorlage der Kreuzungsunterlagen, um die Einhaltung der 

Sicherheitsvorschriften prüfen und ihre Baufreigabe erteilen zu können. Die Transnet 

BW GmbH hat ferner im Rahmen auf Projekte im Rahmen des Netzausbaus 

hingewiesen, die als tangierende Planung zu berücksichtigen sind. 

Die Planfeststellungsbehörde hält die Mitteilung und Abstimmung der 

Kreuzungsunterlagen in Bezug auf sicherheitsrelevante Fragestellungen, für 

erforderlich. Die Nebenbestimmungen unterA.4.10.g sind zu beachten. 

B.4.18 Straßen, Wege und Zufahrten 

Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht werden gegen das Vorhaben keine Bedenken 

oder Anregungen erhoben. Die Straßenverkehrsbehörde geht davon aus, dass, wie 

im Erläuterungsbericht vorgesehen, vor dem jeweiligen Baubeginn beziehungsweise 

vor Nutzung von Straßen und Wegen zu den Baustelleneinrichtungsflächen beteiligt 

wird (Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen). Auf die Planunterlage sowie den 

Verfügenden Teil wird ergänzend verwiesen. 

Die IG Velo, Ortsgruppe Rheinfelden, und die IG Velo, Landkreis Lörrach, haben im 

Rahmen der Anhörung und des Erörterungstermins Stellung genommen und fordert 

den Ausbau der Hochrheinbahn mit einem Lückenschluss des Radwegnetzes zu 

verbinden um Synergien zu nutzen. Die Vorhabenträgerin weist das Ansinnen trotz 

Anerkennung des lobenswerten Zieles zurück. Sie sei bei der Planung des 

Vorhabens an rechtliche Vorgaben gebunden, die eine Verbindung mit dem Ausbau 

des Radwegenetzes nicht vorsehe. Eine kombinierte Umsetzung sei daher nicht 

möglich. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben „PFA 2, Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn 
Basel Bad Bf - Erzingen (Baden)“, Bahn-km 273,240 bis 295,960 der Strecke 4000 Mannheim - Basel- Konstanz, Az. 

591ppw/094-2020#014, vom 06.12.2024 

 
 

Seite 140 von 155 
 

 

Die Forderungen nach dem Lückenschluss des Radwegenetzes werden abgelehnt. 

Die Maßnahme steht nicht in Verbindung mit der Elektrifizierung der Hochrheinbahn. 

Eine rechtliche Grundlage zur Umsetzung besteht hierfür nicht. 

B.4.19 Kampfmittel 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während 

des zweiten Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau-

(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswertung 

von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.  

Hierzu hat die Vorhabenträgerin im Planungsraum eine die Thematik Kampfmittel 

betreffende Grundlagenermittlung durchgeführt. Neben der multitemporalen 

Luftbildauswertung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) wurden auch 

die konkret im Zuge der Baugrunduntersuchungen durchgeführten 

Sondierungsergebnisse per Freimessung der Bohrpunkte einbezogen. 

Die Auswertungen haben keine konkreten Hinweise auf blindgegangene 

Abwurfmunition ergeben.  

Auf die Nebenbestimmung unter A.4.12 wird ergänzend verwiesen. 

B.4.20 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

Aufgrund der Planauslegung sind 33 Einwendungsschreiben eingegangen. Die 

privaten Einwendungen richten sich vor allem gegen die Inanspruchnahme von 

Grundstücken. Überwiegend geht es um eine von der Vorhabenträgerin vorgesehene 

Inanspruchnahme durch den Eintrag einer dinglichen Sicherung für die erforderlichen 

Freischnittsbereiche entlang der Trasse, aber auch um Flächen, die für 

naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen oder als BE-Flächen in Anspruch 

genommen werden sollen. Den Bedenken der betroffenen Privaten konnte 

weitgehend durch die Erklärung der Vorhabenträgerin begegnet werden, was unter 

„Freischnitt“ zu verstehen ist. Nämlich dass der Freischnitt dazu diene, Gefährdungen 

des Bahnbetriebs durch Bäume und anderen Bewuchs, der auf die Oberleitung 

stürzen könnte, abzuwenden.  

Insoweit sich Private gegen die Belastung wegen Immissionen wenden, wird auf die 

Ausführungen unter B.4.11 verwiesen. Zum verschiedentlich vorgebrachtem 

Einwand, dass durch die Baumaßnahmen keine Beschädigungen an Grundstück 

oder Gebäude entstehen dürfen, sichert die Vorhabenträgerin eine Beweissicherung 

vor den Baumaßnahmen zu. 
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Weitere Einwendungen, die sich mit verschiedenen öffentlichen Belangen befassen, 

sind in der vorliegenden Planfeststellung im jeweiligen sachlichen Zusammenhang 

behandelt worden. 

B.4.20.1 Grundinanspruchnahme 

Die Realisierung des Vorhabens erfordert den Erwerb und die vorübergehende 

Inanspruchnahme von privaten Grundstücken sowie die Festlegung von 

Grunddienstbarkeiten. Die Vorhabenträgerin hat den erforderlichen Grunderwerb im 

Grunderwerbsverzeichnis und den Grunderwerbsplänen dargestellt. 

Bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten Belange im Rahmen einer 

hoheitlichen Planungsentscheidung ist das unter den Schutz des Art. 14 Abs. 1 

Grundgesetz (GG) fallende Eigentum in hervorgehobener Weise zu betrachten.  

Soweit Grundstücke der öffentlichen Hand betroffen sind, wird der Schutzbereich des 

Art. 14 GG nicht tangiert, da Art. 14 GG als Grundrecht nicht das Privateigentum, 

sondern das Eigentum Privater schützt. Grundstücke im öffentlichen Eigentum 

erfahren aber dennoch einen einfachgesetzlichen Schutz und sind auf dieser 

Grundlage ebenfalls in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Jede Inanspruchnahme von privaten Grundstücken stellt einen Eingriff für die 

betroffenen Eigentümer dar, doch genießt das Interesse, das ein Eigentümer an der 

Erhaltung seiner Eigentumssubstanz hat, keinen absoluten Schutz. Belange der 

betroffenen Eigentümer können daher bei der Abwägung im konkreten Fall zugunsten 

anderer Belange zurückgestellt werden. Wie bereits im Kapitel Planrechtfertigung 

dargelegt, kommt dem Vorhaben eine bedeutsame Verkehrsfunktion zu. Auf die 

Inanspruchnahme von Privatgrundstücken in dem nach dem festgestellten Plan 

vorgesehenen Umfang kann nicht verzichtet werden, ohne den Planungserfolg zu 

gefährden. Dies betrifft auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ergänzend wird auf 

die Ausführungen unter B.4.7 und B.4.14 verwiesen. 

Durch Umplanung konnte die Grundinanspruchnahme in einigen Bereichen deutlich 

reduziert werden. Das Grunderwerbsverzeichnis und die Grunderwerbspläne wurden 

entsprechend angepasst. Es besteht daneben keine weitere Möglichkeit auch nur für 

geringfügige Verschiebungen zugunsten einzelner Betroffener. Abgesehen davon 

würden derartige kleinräumige Verschiebungen in Einzelbereichen nur dazu führen, 

dass ersatzweise andere, gleich geeignete Flächen in Anspruch genommen werden 

müssten und folglich in Rechte anderer Privatpersonen eingegriffen werden müsste. 
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Vorliegend muss insbesondere sichergestellt werden, dass ein vorgegebener 

Sicherheitsabstand zwischen Bauwerken oder Vegetation zu den stromführenden 

Teilen der Bahnanlagen gewährleistet wird. Dieser vorgegebene Sicherheitsbereich 

reicht bis in die Grundstücke einiger Einwender hinein. Im Regelfall ist für diesen 

Bereich eine dingliche Sicherung vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen 

Eintrag in das Grundbuch, durch den dem Betreiber der Eisenbahninfrastruktur (z. B. 

Gleisanlage, Oberleitung etc.) vorsorglich die Möglichkeit ein, das Grundstück zu 

betreten und falls notwendig z. B. Rückschnittmaßnahmen durchzuführen, um die 

gebotenen Sicherheitsabstände im Sinne der Verkehrssicherungspflicht bei Bedarf 

herzustellen, falls der Grundstückseigentümer dem nicht selbst nachkommt. 

Diese Grundstücke können davon unbenommen weiterhin (landwirtschaftlich) genutzt 

werden. Bei der Errichtung von Gebäuden sind die Sicherheitsabstände im eigenen 

Interesse ebenfalls einzuhalten.  

Die dingliche Sicherung ist zur Gewährleistung eines sicheren Eisenbahnbetriebs 

zwingend erforderlich. Für weitere Einzelheiten wird auf die entsprechenden 

Ausführungen des Erläuterungsberichtes verwiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vorhabenträgerin 

alle im Rahmen der substanziellen Planungsziele in Betracht kommenden 

Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die einzelnen Grundstücksbetroffenen vor einer 

Flächeninanspruchnahme und sonstigen Nachteilen zu verschonen und insgesamt 

die Inanspruchnahme privaten Grundstückseigentums so gering wie möglich zu 

halten. Die planerischen Ziele ließen sich bei einer geringeren Eingriffsintensität nicht 

realisieren. Das gewichtige öffentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens 

überwiegt das Interesse der privaten Grundstücksbetroffenen an einem 

(vollständigen) Erhalt ihres Eigentums und deren Interesse, dass Beeinträchtigungen 

ihrer Grundstücke unterbleiben. Die Interessen der privaten Grundstückseigentümer 

stehen daher hinter dem Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens im 

planfestgestellten Umfang zurück. 

Die rechtlichen Vereinbarungen über Grunderwerb, vorübergehende 

Inanspruchnahme und dingliche Sicherung wird die Vorhabenträgerin mit den 

Betroffenen außerhalb des Planfeststellungsverfahrens abschließen. Dabei wird auch 

über die Höhe der Entschädigung entschieden. Dies gilt auch und insbesondre 

hinsichtlich der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Vorhabenträgerin strebt 

an, den Grunderwerb für alle benötigten Flächen nach Möglichkeit auf 

privatrechtlicher Basis durchzuführen. Ist keine Einigung zu erzielen, besteht die 
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Möglichkeit auf ein gesetzlich zulässiges Enteignungs- beziehungsweise 

Entschädigungsverfahren.  

Auch für die teilweise gestellte Forderung nach einer vollständigen Übernahme der 

betroffenen Flächen durch die Vorhabenträgerin gilt: Grundsätzlich ist ein Vollerwerb 

für die Fälle denkbar, in denen die Bewirtschaftung der Flächen aufgrund der 

auferlegten Verpflichtung zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen oder 

wegen einer nur in geringem Umfang verbleibenden Restfläche nicht mehr sinnvoll 

möglich ist. Ob die Eigentümer bei Teilinanspruchnahme die Ausdehnung auf das 

Restgrundstück verlangen können, ist nicht bereits im Planfeststellungsverfahren, 

sondern im nachfolgenden Enteignungsverfahren zu regeln. 

B.4.20.2 Wertverlust 

Soweit in den Einwendungen geltend gemacht wird, dass die antrags-

gegenständliche Planung insgesamt zu einem Wertverlust der Immobilien führen wird 

bzw. dass bei einer Veräußerung oder Vermietung finanzielle Einbußen drohen, 

waren diese zurückzuweisen. 

Zu den von den Einwendern befürchteten negativen Auswirkungen auf den Wert der 

jeweiligen Immobilien ist in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung grundsätzlich 

anzumerken, dass der Verkehrswert einer Immobilie keinen eigenständigen 

Abwägungsposten darstellt. Für die Abwägung kommt es nicht auf potentielle 

Änderungen des Verkehrswerts einer betroffenen Immobilie an, sondern nur auf die – 

nach ihrem Maß bewältigungsbedürftigen – faktischen Auswirkungen des Vorhabens. 

Der Gesetzgeber muss nicht vorsehen, dass jede durch staatliches Verhalten 

ausgelöste Wertminderung ausgeglichen wird.  

Wegen der vorliegend bereits bestehenden Vorbelastung durch die bestehende 

Hochrheinbahn ist zudem eine durchgreifende Wertminderung kaum zu erwarten. 

Im Übrigen gibt es keinen rechtlich garantierten Schutz vor Wertminderungen der 

eigenen Immobilie durch Infrastrukturvorhaben. Etwas Anderes würde nur dann 

gelten, wenn die Grundstückssituation durch die Änderung der 

Eisenbahnbetriebsanlage so nachhaltig verändert würde, dass die bisherige Nutzung 

nicht weiter ausgeübt werden kann. Durch die vorgelegte Planung ist dies jedoch 

nicht ersichtlich, und wurde im Übrigen auch nicht eingewandt.  

Für wirtschaftliche Nachteile hinsichtlich der allgemeinen Nutzbarkeit und der 

allgemeinen Verwertbarkeit einer Immobilie im Übrigen ist ein finanzieller Ausgleich 
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gesetzlich nicht vorgesehen. Es handelt sich dabei um Nachteile, die sich allein aus 

der Lage des Grundstücks zu dem geplanten Vorhaben ergeben. 

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG schützt grundsätzlich nicht gegen eine Minderung der 

Wirtschaftlichkeit und gewährleistet nicht einmal jede wirtschaftlich vernünftige 

Nutzung. Eine Minderung der Rentabilität ist grundsätzlich hinzunehmen. Dies gilt 

z. B. auch für den Fall, dass die Immobilie zur finanziellen Absicherung der Zukunft 

und zur privaten Absicherung der Altersvorsorge erworben wurde. Etwas anderes gilt, 

wenn sich die wirtschaftlichen Nachteile als Folge der tatsächlichen 

Beeinträchtigungen durch das Vorhaben darstellen. Diese sind durch 

Schutzvorkehrungen zu verhindern. 

B.4.21 Sonstige private Einwendungen, Bedenken und Forderungen 

Der Fischerverein Karsau e. V. wendete ein, dass bei Bauarbeiten im 

Zusammenhang mit Grabungsarbeiten für den Neubau einer Bahnüberführung mit 

Geh und Radweg am Haltepunkt Beuggen im Jahr 1999 es zu einem kompletten 

Abriss einer auf der nord-süd Achse unterirdisch unter dem Gleiskörper verlaufenden 

Karströhre kam. In der Folge versiegte eine etwa 50 m südlich der Bahntrasse 

befindliche Quelle nahezu. Die ursprüngliche Quellschüttung von ca. 

35 Liter/Sekunde verringerte sich gegen Null. Es kam zu Verlusten in der vom 

örtlichen Fischerverein betriebenen Forellenzucht und beim Karpfenbestand im 

Schlossweiher. Eine genehmigte Wasserentnahme für die Fischzucht und zur 

Befüllung des Schlossweihers erfolgt über diese und weitere Quellen. Ebenso kam es 

während der damaligen Bauzeit bei Betonarbeiten in zwei Fällen zu Fischsterben in 

der Forellenzucht, was auf die Bauarbeiten und Bohrungen südlich und nördlich der 

Bahnlinie zurückführt wurde, da dadurch das aus den Quellen zu Tage tretende 

Grundwasser erheblich eingetrübt und der PH-Wert deutlich erhöht war. Der 

Einwender stelle unter Bezugnahme auf die ehemaligen Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Bau der Eisenbahnunterführung (1999/2000) darauf ab, 

dass die besagte Quelle durch das hier beantragte Bauvorhaben wieder 

beeinträchtigt werden können. 

Die Vorhabenträgerin erwiderte in ihrer Stellungnahme, dass nach Durchsicht der 

damaligen Planunterlagen und der Tatsache, dass im Elektrifizierungsprojekt am 

Haltepunkt Beuggen keine tiefgründenden baulichen Maßnahmen, z. B. Fahrstühle, 

Spundwände oder dergleichen vorgesehen sind und der zu gründende Mast lediglich 

einer punktuellen Gründung bedarf, das Risiko maßgeblicher Beeinträchtigungen der 
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Quellen als gering eingestuft wird. Vorsorglich wird eine qualifizierte umweltfachliche 

Bauüberwachung für das Themengebiet Wasser/Gewässerschutz etabliert, um die 

Bautätigkeiten fachlich zu begleiten und bei Bedarf Maßnahmen für die 

Bauausführung ableiten zu können, um die quantitative und qualitative 

Beeinträchtigung aller sieben Quellen zu vermeiden bzw. zumindest auf ein möglichst 

geringes und noch zu vertretendes Ausmaß zu reduzieren. 

Die Planfeststellungsbehörde teilt die Meinung der Vorhabenträgerin, dass durch die 

nur punktuellen und geringe Tiefe der Gründungen die Möglichkeit einer negativen 

Beeinträchtigung der Quelle gering erscheint. Dennoch ist es erforderlich dies 

während der Baumaßnahmen hinreichend zu kontrollieren und zu überprüfen. Auf die 

Nebenbestimmung unter A.4.14 wird verwiesen. 

B.4.22 Kommunale Belange 

Eine Verletzung des in den Schutzbereich der Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 

Abs. 2 Grundgesetz(GG)) fallenden Selbstgestaltungsrechts der Gemeinden 

Grenzach-Wyhlen, Schwörstadt und der Stadt Rheinfelden durch das 

antragsgegenständliche Vorhaben ist nicht ersichtlich. Unter dem sog. 

Selbstgestaltungsrecht wird das von besonderen Vorschriften oder besonderen 

Planungen unabhängige Recht einer Gemeinde verstanden, das Gepräge und die 

Struktur ihres Ortes selbst zu bestimmen. 

Das Interesse einer Gemeinde an der Gestaltung ihres Ortsbildes hat die 

Planfeststellungsbehörde in der Abwägung zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat 

demnach einen Anspruch auf gerechte Abwägung ihrer Belange mit 

entgegenstehenden anderen Belangen. 

Das Selbstgestaltungsrecht einer Gemeinde ist nur dann verletzt, wenn die 

Gemeinde durch Maßnahmen betroffen wird, die das Ortsbild entscheidend prägen 

und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde 

einwirken.  

Weiter kommt es in städtebaulicher Hinsicht bezogen auf das Ortsbild nicht nur auf 

die nähere Umgebung an, sondern es müssen größere Teile des Gemeindegebiets 

betrachtet werden. Entscheidend ist, ob sich das Vorhaben in diese weite Umgebung 

einfügt. Weiter müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens den Grad einer 

Beeinträchtigung erreichen. Entscheidend hierfür ist, ob ein Gesamtbild, das durch 

unterschiedliche Elemente geprägt sein kann, gestört wird. Das ist nach dem 

ästhetischen Empfinden eines für die Fragen der Ortsbildgestaltung 
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aufgeschlossenen Betrachters zu beurteilen. Zu beachten ist, dass nicht jedes 

Ortsbild schützenswert ist, nur weil es durch eine gewisse Einheitlichkeit oder 

Gleichartigkeit der Bebauung oder einzelner Elemente der Bebauung geprägt ist. Das 

Ortsbild muss, um schützenswert zu sein, eine gewisse Wertigkeit für die 

Allgemeinheit haben. Dies ist nicht das Ortsbild, wie es überall anzutreffen sein 

könnte. Es muss einen besonderen Charakter, eine gewisse Eigenheit haben, die 

dem Ort oder dem Ortsteil eine aus dem üblichen herausragende Prägung verleiht.  

Selbst wenn man eine Verletzung des Selbstgestaltungsrechts und damit eine 

Rechtsbeeinträchtigung annehmen würde, würde daraus nicht folgen, dass sich das 

Interesse der betroffenen Kommunen an der Gestaltung ihres Ortsbildes in der 

Abwägung tatsächlich durchsetzen müsste. Es kann überwunden werden, da es der 

Planfeststellungsbehörde im Rahmen des Abwägungsgebotes auch bei 

Rechtsbeeinträchtigungen unbenommen bleibt, gewichtigeren gegenläufigen 

Belangen den Vorrang einzuräumen.  

Eine Gemeinde kann sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens darüber 

hinaus nicht zur Sachwalterin öffentlicher oder privater Belange aufschwingen. Sie 

kann daher insbesondere nicht private Interessen ihrer Bürger vertreten und 

durchsetzen oder sich als Kontrolleurin der zur Wahrung öffentlicher Belange 

berufenen staatlichen Behörden betätigen. Die Gemeinde kann sich nur auf solche 

eigenen Belange berufen, die sich dem Schutzbereich der verfassungsrechtlichen 

Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, insbesondere der 

gemeindlichen Planungshoheit oder dem Selbstgestaltungsrecht, zuordnen lassen. 

Die gemeindliche Planungshoheit (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) vermittelt nach ständiger 

Rechtsprechung eine wehrfähige, in die Abwägung einzubeziehende Rechtsposition 

gegen fremde Fachplanungen auf dem eigenen Gemeindegebiet, wenn das 

Vorhaben nachhaltig eine bestimmte Planung der Gemeinde stört, es wegen seiner 

Großräumigkeit wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren 

gemeindlichen Planung entzieht oder gemeindliche Einrichtungen in ihrer 

Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus muss die 

Planfeststellungsbehörde auf noch nicht verfestigte, aber konkrete 

Planungsabsichten einer Gemeinde abwägend dergestalt Rücksicht nehmen, dass 

durch die Fachplanung von der Gemeinde konkret in Betracht gezogene 

städtebauliche Planungsmöglichkeiten nicht unnötigerweise "verbaut" werden. 
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B.4.22.1 Gemeinde Grenzach-Wyhlen 

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen nahm gegen die Inanspruchnahme verschiedener 

im Eigentum der Gemeinde stehender Grundstücke, zu der Bewirtschaftung des 

Bewuchses entlang der Strecke und zu einem befürchteten Anstieg des 

Güterverkehrs Stellung. 

Gegen die Inanspruchnahme der Flächen in Gemeindeeigentum wurden v. a. 

entgegenstehende Festsetzungen durch vorrangige Bauleitplanung vorgetragen. 

Beim Erörterungstermin wurden insbesondere Themen im Zusammenhang mit einer 

Lärmschutzwand besprochen, die durch den Bebauungsplan Hornacker, 3. 

Änderung, Teil West vom 25.07.2014 festgesetzt wurden. Ein weiterer zentraler 

Einwand bezog sich auch auf Carports, auf denen der Bebauungsplan Photovoltaik-

Anlagen vorsieht (Bebauungsplan „Güterstraße“/Greenlab der Energiedienst Netze 

GmbH). Hier gab es Bedenken im Hinblick auf erforderliche Sicherheitsabstände zu 

Oberleitungsanlagen, auch für den Wartungsfall, wenn Fachpersonal die Dachflächen 

der Carports betreten muss. Ein weiterer, wiederholter Einwand gegen die 

Inanspruchnahme gemeindeeigener Grundflächen bezog sich auf die in der 

Antragsfassung geplanten Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für den 

Natur- und Artenschutz, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort oder der 

vorrangig zu beachtenden Bauleitplanung der Gemeinde nicht vereinbar waren. 

Große Bedenken wurden ferner im Hinblick auf eine künftig potentiell intensivere 

Nutzung der Hochrheinbahnstrecke für den Güterverkehr infolge der Elektrifizierung 

geäußert. 

Die Vorhabenträgerin konnte im Rahmen ihrer Erwiderung auf die Stellungnahme der 

Gemeinde Grenzach-Wyhlen Maßnahmen im Einzelnen konkret erläutern. Nach 

Abschluss der Offenlage und im Nachgang zum Erörterungstermin führte sie 

Gespräche mit Vertretern der Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Die Ergebnisse der 

Abstimmungsgespräche hat sie in der 1. Änderung der Planunterlagen eingearbeitet. 

Durch vergleichsweise geringfügige Anpassungen der Planungen konnte die 

Vorhabenträgerin Konflikte z. B. mit vorrangiger Bauleitplanung beseitigen. Für 

naturschutzfachliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen stellt die 

Gemeinde der Vorhabenträgerin z. T. alternative Flächen zur Verfügung. 

Im Hinblick auf die Bedenken zu einer etwaigen zukünftig intensiveren Nutzung der 

Hochrheinstrecke für den Güterverkehr teilt die Vorhabenträgerin mit, dass eine 

erweiterte Nutzung nach derzeitigem Sachstand, insbesondere wegen der 
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Eigenschaften der Strecke an sich, wie der Steigungen oder der Tunnelgestaltung, 

weiterhin uninteressant bleibt. Gleichzeitig sei eine Schließung der Strecke für den 

Güterverkehr wegen der wettbewerbsrechtlichen Vorgaben zu einem 

diskriminierungsfreien Netzzugang nicht möglich. 

In den meisten zunächst bestehenden Konfliktpunkten wurde Einvernehmen 

zwischen der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und der Vorhabenträgerin hergestellt. Die 

offenen Konfliktpunkte werden in den fachspezifischen Kapiteln dieses Beschlusses 

behandelt. 

B.4.22.2 Stadt Rheinfelden 

Die Stadt Rheinfelden ist mit den Planungen der Vorhabenträgerin grundsätzlich 

einverstanden und fordert mit ihrer Stellungnahme lediglich die Berücksichtigung 

einzelner Punkte von besonderem städtischen Interesse. Ein wichtiges Anliegen ist 

die von der Vorhabenträgerin vorgesehene Nutzung des Parkplatzes am 

Hauptbahnhof Rheinfelden als Baustelleneinrichtungsfläche, da es in diesem Bereich 

zwei bestehende private Bauvorhaben gebe und der Busverkehr gesichert bleiben 

müsse. Die Vorhabenträgerin wies sowohl in ihrer Erwiderung als auch beim 

Erörterungstermin darauf hin, dass die temporäre Inanspruchnahme einer Fläche im 

Nahbereich des Bahnhofes zwingend erforderlich sei. Es sei bewusst nur eine 

Teilfläche des Busparkplatzes eingeplant worden. Nach dem Austausch zu dem 

Thema verständigen sich die Vertreter der Stadt Rheinfelden und die 

Vorhabenträgerin, dass die konkret benötigte Fläche und der Zeitraum für die 

Nutzung eng mit der Stadt Rheinfelden abgestimmt werden. Eine von der Stadt 

vorgeschlagene Alternativfläche wurde in der 1. Änderung der Planunterlagen 

berücksichtigt. Die Stadt Rheinfelden teilte in der ergänzenden Anhörung keine 

fortbestehenden Bedenken mit. 

Insoweit die Stadt Rheinfelden vertragliche Vereinbarungen für die Inanspruchnahme 

von Grundstücken zur dinglichen Sicherung von CEF-, Erhaltungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen forderte, wies die Vorhabenträgerin darauf hin, dass 

entsprechende Vereinbarungen nach der Planfeststellung getroffen werden. Die 

Forderung der Stadt, im Bereich der Bautabuzone Rheinfelden Süd keine 

kulissenbildenden Bauzäune zu verwenden, sagte die Vorhabenträgerin beim 

Erörterungstermin zu. 

Für den Bereich des Haltepunktes Beuggen wies die Stadt Rheinfelden darauf hin, 

dass die in der Antragsfassung geplante Entwässerung über einen privaten Schacht 
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geplant war. Umfangreiche Gespräche der Vorhabenträgerin mit dem Eigentümer 

und der Stadt Rheinfelden führten nicht zu einer einvernehmlichen Lösung. Die 

Vorhabenträgerin hat darauf reagiert und die Entwässerung des Haltepunktes in der 

1. Planänderung neu geplant. Sie erfolgt nun vollständig durch Versickerung auf 

Flächen der Vorhabenträgerin. 

Ein weiteres Verlangen der Stadt Rheinfelden stand im Zusammenhang mit dem 

Neubau der Verkehrsstation Rheinfelden-Warmbach. Sie trug vor, dass die Zufahrt 

über die Hertener Straße nicht ausreiche, da die Hertener Straße von ihrer Kapazität 

her zusätzlich entstehenden Verkehr nicht führen könne. Die Vorhabenträgerin 

erwiderte darauf, dass es in den im Umkreis um den geplanten Haltepunkt 

anschließenden Siedlungsstrukturen verschiedene innerörtliche Straßen- und 

Wegerelationen gebe. 

Es sei davon auszugehen, dass der zu- und abführende Verkehr fußläufig oder per 

Rad erfolgen könne, ohne Konzentrationswirkung auf die Hertener Straße. Dagegen 

hat die Stadt Rheinfelden keine weiteren Aspekte vorgetragen. Grundlagen, für einen 

Anspruch der Stadt gegen die Vorhabenträgerin, die Planungen an dieser Stelle zu 

ergänzen, sind nicht ersichtlich. 

Auf den Hinweis des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Rheinfelden, dass im 

Bereich der Verkehrsstation Beuggen die Zufahrt über den Fischerweg erhalten 

bleiben müsse, erwiderte die Vorhabenträgerin, dass die Einschränkungen auf ein 

Minimum beschränkt würden und die Zufahrt während der Baumaßnahme 

gewährleistet bleibe. 

Die Einwände des Stadtbauamtes zu anlagebedingtem Konfliktpotential für die letzte 

Feldlerchenpopulation am Hochrhein zwischen Herten und Warmbach wurden von 

der Vorhabenträgerin bei der 1. Änderung der Planunterlagen berücksichtigt. Auch 

die sonstigen Bedenken der Stadt Rheinfelden aus naturschutzfachlichen Gründen 

wurden bei der 1. Änderung der Planunterlagen abgearbeitet. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind die Einwendungen der Stadt 

Rheinfelden hinreichend abgegolten. Auf die Nebenbestimmung unter A.4.15.1 wird 

hingewiesen. 

B.4.22.3 Gemeinde Schwörstadt 

Die Gemeinde Schwörstadt wendet sich aus verschiedenen Gründen gegen die 

Inanspruchnahme gemeindeeigener Flächen. Dabei ist ihr besonders die 
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uneingeschränkte Nutzbarkeit des Hochrheinradweges, der Aufenthalts- und 

Spielflächen „Rheinuferweg extended“ und die dort bestehenden Park&Ride-Flächen 

ein bedeutsames Anliegen, wie auch in der ergänzenden Stellungnahme noch einmal 

betont wird. Für die Park&Ride-Stellflächen weist die Gemeinde darauf hin, dass es 

sich um ein mit EU-Mitteln gefördertes Projekt handle und für diese Flächen 

Nutzungsverträge mit Dritten bestünden. Die Vorhabenträgerin erwiderte insofern, 

dass alternative Standorte für die beplanten Flächen gesucht und in Abstimmung mit 

der Gemeinde festgelegt werden würden. Dies ist durch die 1. Planänderung 

teilweise erfolgt. Die BE-Flächen 321 und 322 sind angepasst bzw. gestrichen 

worden. Damit kommt die Vorhabenträgerin der Forderung nach keine 

Inanspruchnahme bezüglich der Aufenthalts- und Spielflächen „Rheinuferradweg 

extended“ inkl. der Park&Ride-Flächen zu erfordern. 

Auf die BE-Fläche 323 auf DB Grund kann von Seiten der Vorhabenträgerin jedoch 

nicht verzichtet werden. Die Vorhabenträgerin sagt zu, die notwendigen 

Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Weitere temporär notwendige 

Flächeninanspruchnahmen (z. B. Kanal Anschluss Breslauer Straße, …) werden 

ebenfalls auf das Minimum reduziert. Inanspruchnahme im Baugebiet „Am Rhein“ 

sind nicht vorgesehen. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Gemeinde ist die Barrierefreiheit des 

Haltepunktes Schwörstadt. Der Zugang zu den Gleisen werde zwar stufenfrei, aber 

nicht barrierefrei gestaltet, da die bestehenden Gehwege die Neigung von 6% 

übersteigen. Die Vorhabenträgerin führt dazu aus, dass ein barrierefreier Ausbau von 

Haltepunkten erst dann vorgenommen wird, wenn die maßgebliche Schwelle von 

1.000 Reisenden überschritten wird. Am Haltepunkt Schwörstadt sei das nicht der 

Fall. Hier belaufen sich die Prognosen auf 560 Reisende pro Tag. 

Aufgrund der prognostizierten Anzahl der täglichen Reisenden sieht die 

Planfeststellungsbehörde keinen Anlass der Vorhabenträgerin den barrierefreien 

Ausbau des Haltepunktes zu beauflagen. 

Im Hinblick auf die Entwässerung von Gleis 2, die über das Entwässerungssystem 

der Gemeinde geplant ist, hat die Gemeinde mit Nachdruck, sowohl bei der ersten als 

auch bei der ergänzenden Anhörung, darauf hingewiesen, dass der Kanal der an den 

Haltepunkt angrenzenden Breslauer Straße bereits überlastet sei. Die Entwässerung 

von Gleis 2 über diesen Kanal könne nur unter Berücksichtigung des 

Fassungsvermögens erfolgen. Die Planung müsse in enger Abstimmung mit der 

Gemeinde erfolgen.  
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Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde teilte die Vorhabenträgerin mit, dass sie 

im Zuge des Anhörungsverfahren eng mit der Gemeinde Schwörstadt im Austausch 

war. Im Bereich der Verkehrsstation lägen zwei Bauvorhaben, die auf die 

Entwässerungssituation großen Einfluss haben. Zum einen die Erschließung und 

Errichtung eines großen Neubaugebietes „Am Rhein“ unmittelbar südlich des 

Bahnsteigs. Für das Neubaugebiet befindet sich bereits die Kanalisation und die 

Straßen im Bau. Zum anderen wird am Bahnübergang östlich des Haltepunkts 

(Bahnübergang Schwörstadt I, Rheinbadstraße) ein verdolter Bach umgeleitet bzw. 

die Wegeführung angepasst. Die Maßnahme soll im 1. Halbjahr 2025 umgesetzt 

werden. Aufgrund der Anpassung im örtlichen Zusammenhang des Haltepunktes wird 

sich auch die Entwässerungssituation neu ordnen. Die Vorhabenträgerin sieht vor die 

neue Situation mit der Gemeinde in der Ausführungsphase neu zu bewerten und die 

entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass es durch die angrenzenden 

Planungen der Gemeinde Schwörstadt und den daraus folgenden Anpassungen an 

der Kanalisation grundsätzlich möglich sei, die Niederschläge des Bahnsteiges 

entsprechend in die Kanalisation abzuleiten. Da es sich erfahrungsgemäß um relativ 

geringe Ableitmengen bei einem Regenereignis handelt, sollte eine neu geplante 

Kanalisation und weitere technische Einrichtungen die anfallenden Mengen 

aufnehmen können. Gegebenenfalls kann auch durch eine technische Lösung die 

Abgabemenge begrenzt und/oder zeitlich verzögert werden um Funktionsfähigkeit der 

Kanalisation nicht zu beeinträchtigen. Unter Betracht der unter A.4.15.2 aufgeführten 

Nebenbestimmung sieht die Planfeststellungsbehörde die Belange der Gemeinde 

hinreichend berücksichtigt. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass bei einer 

notwendigen technischen Lösung sich keine oder nur geringfügige neue 

Betroffenheiten ergeben. 

Südlich des Haltepunktes Schwörstadt plant die Gemeinde Schwörstadt das 

Baugebiet „Am Rhein“ und kritisiert, dass das Baugebiet bei Durchführung der Schall- 

und Erschütterungstechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt worden sei. Sie 

fordert, das Baugebiet im Hinblick auf die Auswirkungen des Planvorhabens zu 

berücksichtigen. Die Vorhabenträgerin bestätigt, dass das Baugebiet „Am Rhein“ im 

Rahmen der schall- und erschütterungstechnischen Untersuchung nicht 

berücksichtigt wurde. Da der Bebauungsplan aber noch nicht hinreichend 

konkretisiert gewesen sei, habe er im Rahmen der Lärmvorsorge aber auch nicht 

berücksichtigt werden müssen. Die Vorhabenträgerin wies unter Bezugnahme auf die 
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Rechtsprechung des BVerwG darauf hin, dass in der Konkurrenzsituation zwischen 

Fachplanung und Bauleitplanung diejenige Planung Rücksicht zu nehmen habe, die 

zeitlich nachfolgt. 

Das ist aus rechtlicher Sicht der Planfeststellungsbehörde zutreffend. Für unmittelbar 

durch den Plan betroffene Grundstücke gilt vom Beginn der Auslegung der 

Planunterlagen oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit 

gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwVfG), gemäß § 19 AEG die 

Veränderungssperre. Für mittelbar durch Verkehrslärmimmissionen betroffene 

Grundstücke gilt der in § 2 Abs. 4 Ziff. 2 der 24. BImSchV verankerte 

Prioritätsgrundsatz. Danach sind Schallschutzmaßnahmen im Sinne der 24. BImschV 

nicht erforderlich, wenn eine bauliche Anlage bei der Auslegung der Pläne im 

Planfeststellungsverfahren noch nicht genehmigt war oder sonst nach den 

baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch nicht begonnen werden durfte. Die von 

der Gemeinde Schwörstadt befürchtete Beeinträchtigung für das Baugebiet „Am 

Rhein“ wäre eine mittelbare Beeinträchtigung durch Schall und Erschütterung. Der 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde am 19.12.2018 gefasst. Die 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 15.02.2019 bis zum 22.03.2019, 

die Offenlage des Bebauungsplans vom 16.05.2022 bis zum 20.06.2022. Die 

Offenlage der Planunterlagen für das Planvorhaben erfolgte hingegen bereits vom 

01.09.2021 bis zum 27.10.2021, d. h. zeitlich vor der Offenlage des 

Bebauungsplanes „Am Rhein“. Folglich war der Bebauungsplan „Am Rhein“ bei der 

Auslegung der Pläne für das Vorhaben noch nicht genehmigt und es durfte auch 

sonst nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch nicht begonnen 

werden, sodass die Vorsehung von Schallschutzmaßnahmen im Sinne der 24. 

BImschV für das betroffene Baugebiet im Rahmen der Planung für das 

gegenständliche Vorhaben nicht erforderlich sind. Der Konflikt ist vielmehr 

gegebenenfalls im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu bewältigen. Es 

bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass dies mit bauleitplanerischen Mitteln 

nicht möglich wäre. 

Neben dem speziell das Baugebiet „Am Rhein“ betreffende Vorbringen fordert die 

Gemeinde Schwörstadt Schutzmaßnahmen im Gemeindegebiet insgesamt zur 

Reduzierung von Störfakturen durch Immissionen. Dem entgegnet die 

Vorhabenträgerin, dass in schalltechnischer Hinsicht kein Anspruch auf 

Lärmvorsorgemaßnahmen bestehe, da sich die Belastung im Prognose-Planfall 

aufgrund des Betriebes der leichteren Elektrozüge anstelle der dieselgetriebenen 
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Züge verringern werde. Insoweit die Vorhabenträgerin selbst von einer Belastung 

durch Erschütterung ausging, habe sie in den Planunterlagen „besohlte Schwellen“ 

als Schutzmaßnahme vorgesehen. Auch die Belastung durch elektromagnetische 

Immissionen unterschreite laut Gutachten die Grenzwerte deutlich. Dennoch werde 

ein Rückleiterseil zur Minimierung vorgesehen. 

Insoweit die Gemeinde Schwörstadt Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von 

Unfällen und Störfällen durch Gleisüberschreitungen von Personen fordert, weist die 

Vorhabenträgerin darauf hin, dass sie grundsätzlich nicht verpflichtet sei, 

Bahnanlagen einzufrieden. 

Durch die von der Vorhabenträgerin vorgebrachten ergänzenden Erläuterungen hält 

die Planfeststellungsbehörde die Einwendungen hinreichend in der bestehenden 

Planung berücksichtigt. Ein weiterer Regelungsbedarf ergibt sich aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht. Die Einwendungen werden daher abgelehnt. 

B.5 Gesamtabwägung 

Am antragsgegenständlichen Vorhaben besteht ein öffentliches Interesse. Die 

Planfeststellungsbehörde hat die unterschiedlichen öffentlichen und privaten Belange 

ermittelt, alle Belange in die Abwägung eingestellt und diese gegeneinander und 

untereinander abgewogen. 

Das Vorhaben dient der Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung einer 

leistungsfähigen und wirtschaftlichen Eisenbahninfrastruktur. Aufgrund des 

bestehenden öffentlichen Interesses ist das Vorhaben planerisch gerechtfertigt. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Planungsraum sind keine gegenüber der 

beantragten Planung vorzugswürdigen Varianten gegeben. 

Das Vorhaben bedingt zwar Eingriffe in Natur und Landschaft. Unter 

Berücksichtigung der geplanten Schutz-, Vermeidungs-, Verminderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen ist das Vorhaben naturschutzrechtlich zulässig. Negative 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft und 

Landschaftsbild werden so weit möglich vermieden bzw. reduziert und letztlich 

kompensiert. 

Bauzeitliche Lärm- und Erschütterungsimmissionen werden unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen Schutzmaßnahmen nach AVV Baulärm bzw. DIN 4150-2 und bei 

Einhaltung der Nebenbestimmungen dieses Planfeststellungsbeschlusses nach 

Möglichkeit reduziert. Baubedingte Staub- und Schadstoffemissionen hat die 
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Vorhabenträgerin entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu 

vermeiden. 

Die Planung entspricht den nationalen Klimaschutzzielen und europäischen 

Zielvorgaben nach § 1 KSG. Sie dient der Attraktivitätssteigerung des 

klimafreundlichen Schienenverkehrs.  

Die bauzeitlichen und dauerhaften Inanspruchnahmen von Grundstücken Dritter 

beschränken sich auf das unbedingt notwendige Maß und sind unter 

Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an dem Vorhaben gemäß Art. 14 Abs. 2 

Grundgesetz i.V.m. § 22 AEG gerechtfertigt. 

Auch im Hinblick auf sonstige öffentliche und private Belange hat die Planfeststellung 

keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen. 

B.6 Sofortige Vollziehung 

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3a VwGO). 

B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen 

Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen beruht auf § 1 i. V. m. § 22 

Abs. 3 und 4 des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen 

Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes 

(Besondere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt – EBA BGebV). Über die 

Höhe ergehen gesonderte Bescheide. 
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C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 

nach Zustellung Klage beim 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 

Schubertstr. 11 

68165 Mannheim 

erhoben werden.  

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur 

Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. 

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat kraft 

Gesetzes keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden 

Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Monats nach der 

Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 

Schubertstr. 11 

68165 Mannheim 

gestellt und begründet werden. 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen 

hierauf gestützten Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von 

einem Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

Eisenbahn-Bundesamt 

Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 

Karlsruhe, den 06.12.2024 

Az. 591ppw/094-2020#014 

EVH-Nr. 3449548 


